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El presente trabajo de investigación se enmarca en el diseño de una Microred 
Híbrida Eólico Solar para suministrar de energía eléctrica al Centro Poblado 
Señor de la Humildad, distrito Incahuasi, provincia de Ferreñafe, el cual se ha 
ido desarrollando mediante estudios de campo. 
 
El motivo de realizar esta investigación es porque el Centro Poblado Señor de la 
Humildad no cuenta con el servicio de energía eléctrica, lo cual fue mi decisión 
ayudar a los pobladores para mejorar la calidad de vida. 
 
Los métodos que utilizamos para la investigación es el método deductivo que es 
posible deducir conclusiones finales a partir de unos enunciados supuestos 
llamados premisas, se suele decir que se pasa de lo general a lo particular. 
Teniendo como idea la generación de energía eléctrica por medio de la energía  
eólica y solar se logrará el diseño de Microred Eólico Solar. 
 
Este trabajo se realizó tomando medidas del potencial eólico-solar y calculando  
la máxima demanda eléctrica requerida por dicho lugar, a partir de allí se tomó 
en cuenta diseñar el Microred Eólico Solar. 
Finalmente la Microred Eólico Solar a diseñar requiere de un presupuesto de S/. 
255877,42. 
 





The present research work is framed in the design of a Solar Wind Hybrid 
Microred to supply electric power to the Lord of Humility Village Center, Incahuasi 
district, Ferreñafe province, which has been developed through field studies. 
 
The reason for conducting this research is because the Lord of Humility Village 
Center does not have the electric power service, which was my decision to help 
the residents to improve the quality of life. 
 
The methods we use for research is the deductive method that is possible to draw 
final conclusions from some supposed statements called premises, it is often said 
that it goes from the general to the particular. Having the idea of generating 
electric energy through wind and solar energy, the design of Solar Wind Microred 
will be achieved. 
 
This work was carried out by taking measurements of the wind-solar potential 
and calculating the maximum electrical demand required by said place, from 
there it was taken into account to design the Solar Wind Microred. 
 
Finally, the Solar Wind Microred to be designed requires a budget of S /. 255 
877.42. 
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El Centro Poblado Señor de la Humildad abarca una superficie de 2672.7 m2 a 
una altura de 3200 msnm, ubicado en el distrito de Incahuasi, provincia de 
Ferreñafe, departamento de Lambayeque, actualmente cuenta con 21 viviendas, 
de las cuales 16 son domésticas, 01 comercio y 04 usos generales, los cuales a 
la fecha no cuentan con Servicio de Energía Eléctrica, pues se encuentran a 
unos 20 km de las Redes Convencionales. 
 
Para poder solucionar dicho problema se hará uso de la energía eólica y energía 
fotovoltaica existente en la zona y con ello generar electricidad para dicha zona; 
para lo cual se evaluará el potencial existente de dichas energías,  y en función 
a ellos se realizará el dimensionamiento y selección del sistema híbrido, además 
se realizó el diseño de las Redes Secundarias, que permitirá llevar la energía 
eléctrica a cada usuario. 
 
Finalmente como parte del presente proyecto se ha elaborado el presupuesto y 
la evaluación económica que involucraría la construcción y operación de la 










PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática 
El uso de energías eólica y fotovoltaica ha crecido de manera importante en las 
últimas décadas dados los beneficios directos económicos y ambientales que 
traen consigo.  
Las energías renovables son los que se aprovechan directamente de los 
recursos considerados inagotables (no disminuyen sus recursos en lo que 
respecta a la escala humana) como el sol, el viento, los cuerpos de agua, la 
vegetación o el calor interior de la tierra, recursos que están relacionados con los 
ciclos naturales de nuestro planeta. 
El Centro Poblado Señor de la Humildad abarca una superficie de 2672.7 m2 a 
una altura de 3 200 msnm, ubicado en el distrito de Incahuasi, provincia de 
Ferreñafe, departamento de Lambayeque.   
Según datos de censo realizado en el año 2017 por  INEI “Encuesta Nacional de 
Hogares” del Centro Poblado Señor de la Humildad cuenta con 105 personas 
nominalmente censadas, con un número de 21 viviendas haciendo un promedio 
de 5 personas por hogar. 
La población no cuenta con el servicio de energía eléctrica siendo complicada 
su implementación a través de la alimentación de las redes eléctricas 
convencionales del servicio público, ya que las redes de media tensión de 10 kV 
más cercana se encuentran aproximadamente a 20 km de distancia, los 
habitantes de este caserío ha perdido las esperanzas de contar con energía 
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eléctrica, siempre han utilizado como fuente de iluminación las velas, mecheros, 
y usos esporádicos de pequeños grupos electrógenos en algunas viviendas. No 
hay interés de desarrollar un proyecto para suministro de energía eléctrica. 
Las electrificaciones en zonas aisladas tienen diversas soluciones con el uso de 
fuentes renovables de acuerdo al potencial existente en cada lugar. 
El estado peruano ha decidido impulsar decididamente el uso y aplicación de las 
energías renovables: biomasa, solar, geotérmica, hidráulica y mareomotriz, de 
acuerdo al Artículo 3° del Decreto Legislativo N°1002 promulgado en el año 
2008, que jugarán un rol central en el futuro bienestar de nuestra sociedad 
1.2. Formulación del problema 
¿Existe el recurso eólico y solar suficiente para el funcionamiento de un sistema 
hibrido que logre generar energía eléctrica para el Centro Poblado Señor de la 
Humildad del distrito de Incahuasi? 
1.3. Delimitación de la investigación 
El presente proyecto de investigación está orientado a suministrar con energía 
eléctrica al Centro Poblado Señor de la Humildad del distrito de Incahuasi, 
haciendo uso para ello de la energía solar y fotovoltaica existente en la zona. 
1.4.   Justificación e importancia de la investigación 
1.4.1  Justificación Técnica  
Promover el uso de las energías no convencionales y el uso eficiente de 






1.4.2  Justificación Económica  
Ayudaría a que los pobladores ya no hacer gastos extras para iluminarse 
(velas, pilas, baterías o combustibles), incluso también en las recargas de 
sus equipos celulares y artefactos en general. 
1.4.3  Justificación Ambiental  
Con el desarrollo y aplicación de este trabajo de tesis se disminuirá daños 
al medio ambiente ya que este tipo de energía no proviene del petróleo y 
por ello hace que sea amigable con el medio ambiente y la más importante 
es la ausencia de emisiones contaminantes, lo que hace de ellas unas 
fuentes energéticas respetuosas con el medio ambiente, fundamentales 
para construir un desarrollo sostenible del planeta. 
1.4.4  Justificación Social  
El presente trabajo de investigación pretende mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del Centro Poblado Señor de la Humildad, pues al contar 
con el servicio de energía eléctrica podrán realizar sus tareas nocturnas 
sin poner el riesgo su salud y sobre todo con confort. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Una limitación es la ubicación del Centro Poblado Señor de la Humildad, 







1.6. Objetivos de la investigación 
1.6.1. Objetivo General 
Diseñar una Microred hibrida eólica -solar para suministrar con energía 
eléctrica al Centro Poblado Señor de la Humildad, Distrito de Incahuasi, 
departamento de Lambayeque. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 Determinar la energía necesaria a suministrar en el Centro Poblado 
Señor de la Humildad, ubicado en Distrito de Incahuasi, departamento 
de Lambayeque. 
 Determinar la radiación solar y velocidad de viento promedio en la 
zona del proyecto. 
 Dimensionamiento de la Microred hibrida Eólico Solar y la red de 
distribución eléctrica en baja tensión de 220 V. 
 Realizar el presupuesto referencial del sistema hibrido eólico - 
fotovoltaico. 















2.1. Antecedentes del Estudio 
A NIVEL INTERNACIONAL 
En la tesis de Méndes Virot, 2010, Titulada “Análisis y Técnicas para la 
implementación de un Sistema Híbrido Solar - Eólica”.  
El presente trabajo de titulación consiste en el estudio de las características 
físicas, técnicas y variables asociadas a un sistema híbrido solar eólico para la 
creación de un documento guía que sirva de base para la evaluación y 
configuración de un sistema de baja generación. Luego con el análisis de las 
variables del sistema híbrido solar eólico se evalúa, configura y determina la 
factibilidad de entregar la solución a un problema energético de un sistema que 
satisfaga la demanda eléctrica de una carga de 2 kWh día en una situación de 
vivienda rural y urbana. Además como perspectiva global asociado al tema se 
estudia la matriz energética nacional y la sustentabilidad relacionada con un 
proyecto energético con ERNC. 
 
En la tesis de Herrera Barros, 2011. “Sistema Híbrido Eólico – Fotovoltaico 
para la Generación de Energía Eléctrica en el Departamento de Turismo del 
Ilustre Municipio de Baños de Agua Santa”.  
En la presenta tesis se tiene como objetivo diseñar un Sistema Híbrido Eólico – 
Fotovoltaico para el Departamento de Turismo del Ilustre Municipio de Baños de 
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Agua Santa. Así mismo el investigador concluye que el suministrar energía 
eléctrica producida por un Sistema Híbrido Eólico - Fotovoltaico para el 
Departamento de Turismo, permitirá contar con un suministro sin interrupciones, 
además fomentará el uso de energías renovables y cuidado del medio ambiente. 
 
Medina, 2013. En su tesis titulada “Sistema Híbrido de Generación de 
Energía Eléctrica Eólico – Fotovoltaico Aislado para el Suministro Eléctrico 
Demandado por un Edificio Habitacional”. 
En el presente documento su objetivo principal es generar energía eléctrica 
requerida para suministrar un conjunto de unidades habitacionales, creando así 
el diseño de un edificio habitacional sustentable energéticamente, que contará 
con departamentos equipados con la instalación eléctrica correcta para la carga 
demandada en el uso cotidiano de una casa habitación, utilizando para ello la 
radiación solar y el movimiento del aire, utilizando así la tecnología requerida 
para suministrar la carga eléctrica demandada. 
 
A NIVEL NACIONAL 
En la tesis de Serván Socola, 2014, Titulada “Análisis Técnico-Económico 
de un Sistema Híbrido de Baja Potencia Eólico Solar Conectado a la Red”.  
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una metodología que permita 
realizar un análisis técnico económico de un sistema de generación de baja 
potencia, que utilice recursos energéticos renovables y que se encuentra 
conectado a la red eléctrica. 
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Como conclusiones del presente trabajo de investigación se obtuvo que los datos 
obtenidos con el dimensionamiento del sistema híbrido, permiten apreciar que 
un sistema conformado únicamente por paneles fotovoltaicos, produce una 
mayor cantidad de energía con una menor potencia instalada, por lo que se 
podría optar por utilizar un sistema de este tipo en lugar de un híbrido. Al hacer 
esto, se sacrifican muchas ventajas, como la generación de energía de una 
manera más estable y continua a lo largo del día y de todo el año, debido a la 
complementariedad entre el recurso solar y eólico, sin tener la necesidad de 
instalar un banco de baterías o un grupo electrógeno en paralelo, lo cual 
incrementaría los costos de instalación, el costo de la energía y el impacto 
negativo al medio ambiente. 
 
En la tesis de Chercca Ramírez, 2014, Titulada “Aprovechamiento del 
Recurso Eólico y Solar en la Generación de Energía Eléctrica y la 
Reducción de Emisiones de CO2 en el Poblado Rural La Gramita de 
Casma”.  
La presente Tesis es una investigación aplicada cuya metodología parte de la 
evaluación de tecnologías independientes como son el uso de aerogeneradores 
y los paneles fotovoltaicos y la combinación adecuada de éstas dos tecnologías, 
para lo cual se ejecutaron labores de gabinete y de campo, que dan como 
resultado el diseño de un Aerogenerador de 2 kW con imanes permanentes de 
neodimio, el uso de 28 paneles Fotovoltaicos de 240 Wp, acumuladores o 
baterías, Reguladores de carga e Inversor que conforman un Sistemas Híbrido 
Eólico-fotovoltaicos para suministrar energía eléctrica para los pobladores de la 
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Caleta “La Gramita” de la Provincia de Casma, cuya demanda energética es de 
49,25 kWh/día, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y mitigar los impactos 
ambientales por las emisiones contaminantes por el uso de carbón, velas, 
mecheros y grupos electrógenos. Esta alternativa propuesta tiende a ser la mejor 
alternativa que utiliza fuentes renovables de gran potencial en el lugar dado que 
ésta se encuentra en la playa “La Gramita” a la orilla del mar con viento y sol 
favorable durante todo el año, lo que se puede corroborar en el mapa eólico y 
solar donde contamos con una velocidad de viento de 5,3 m/s (a 10 m de altura) 
y una irradiancia de 5.75 KWh/m2. 
 
En la tesis de Díaz Galinos, 2010, Titulada “Análisis Energético de un 
Sistema Hibrido Eólico-Fotovoltaico en el Sector Típico IV utilizando el 
Método de Series Sintéticas”.  
El presente trabajo que presento trata sobre la generación de energía eléctrica 
a partir de dos energía que pertenecen a las energías renovables, ambos tienen 
su origen en la radiación solar, siendo la energía eólica de una manera indirecta. 
El Sistema Hibrido Eólico-Fotovoltaico (SHEFV) es 100% renovable y limpio, por 
la que contribuye en la lucha contra la contaminación ambiental, el cambio 
climatológico, etc. Entre las ventajas de combinar el uso del viento y la radiación 
solar para la generación de energía eléctrica es reducir el costo total de la 
instalación, por lo cual el mayor o menor beneficio depende de la correlación 
estacional en el tiempo de ambos recursos. De la misma manera en la Región 
Junín, las velocidades de viento alcanzan hasta 3.5 m/s, que permiten generar 
489 kWh/m2 al año. En este sentido la generación de energía eléctrica a partir 
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de energía eólica puede ser utilizada como un recurso renovable que contribuye 
en mejorar el índice de electrificación y la reducción del impacto negativo en el 
medio ambiente. 
 
2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 
2.2.1. Definición de Términos  
Modulo o panel fotovoltaico 
Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas 
como único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la 
intemperie.  
Radiación solar 
Energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 
Irradiancia 
Densidad de potencia incidente en una superficie o a energía incidente en 
una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en 
kW/m2 
Célula solar o fotovoltaica  
Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica. 
Irradiación 
Energía incidente por unidad de superficie y a lo largo de un cierto periodo 








Elemento de instalación capaz de almacenar la energía eléctrica, 
transformándola en energía química. Se compone de diversas baterías 
conectadas entre sí en serie o en paralelo. 
Aerogenerador 
Es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento en energía 
eléctrica. 
Amperio-hora 
Unidad usada para especificar la capacidad de una batería. 
Inversor 
Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. 
Caja de conexión 
Caja a donde se llevan los cables para realizar las conexiones. 
 Carga 
Cualquier dispositivo o aparato que demanda potencia. Esta depende de 
cada aparato y varía durante el día de acuerdo a la manera en que ésta 
ópera.  
Instalación fotovoltaica 
Aquella que se disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión 
directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio. 
Condiciones de prueba estándar 
Condiciones en las cuales se prueban los módulos fotovoltaicos en 
laboratorio (1 kWh/m2 de radiación solar, 25°C de temperatura de la celda 




Conexión en paralelo 
Método de conexión en el cual todos los bornes positivos y negativos se 
juntan. Si los módulos son todos iguales, la corriente se suma y la tensión 
permanece igual.  
Conexión en serie 
Método de conexión en el cual el borne positivo de un módulo se conecta 
al borne negativo del siguiente y así sucesivamente. Si los módulos son 
todos iguales, el voltaje se suma y la corriente permanece igual.  
Conductor eléctrico 
Todo material capaz de conducir la corriente eléctrica. Para transportar la 
energía eléctrica se utilizan “hilos” fabricados generalmente de cobre o 
aluminio.  
Corriente de máxima potencia 
Corriente correspondiente al punto de máxima potencia.  
Curva I-V 
Característica Intensidad vs. Voltaje tomada bajo condiciones 
determinadas de radiación. Es la información esencial para caracterizar a 
los módulos fotovoltaicos.  
Instalación eléctrica 
Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en previsión de un fin 
particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución 







Número de Watts hora (Wh) o Kilowatts hora (kWh) utilizados para que 
funcione un aparato eléctrico durante un tiempo. Depende de la potencia 
del aparato y del tiempo que esté funcionando.  
Corriente de corto circuito 
Corriente que se mide en condiciones de corto circuito en los terminales de 
un módulo.  
Interruptor 
Aparato utilizado para conectar o desconectar parte de una instalación.  
Módulo o módulo solar fotovoltaico 
Conjunto de celdas solares interconectadas dentro de una unidad sellada.  
Regulador de carga 
También llamado unidad de control o controlador de carga. Componente 
que controla el flujo de corriente hacia la batería y de la batería hacia los 
equipos para proteger la batería de sobrecargas y sobre descargas.  
Masa de aire 
Medida de la distancia que atraviesa la luz en la atmósfera en su trayectoria 
hacia la superficie terrestre.  
Sistemas híbridos 
Generación eléctrica a aquellos basados en el uso y combinación de dos o 
más fuentes de energéticas. 
Voltaje de circuito abierto 





Velocidad de viento  
Es el aire en movimiento, el cual se produce en dirección horizontal, a lo 
largo de la superficie terrestre. La dirección, depende directamente de la 
distribución de las presiones. 
Watt pico 
Unidad de medida de un módulo solar fotovoltaico, que significa la cantidad 
de potencia máxima que puede generar el módulo a condiciones estándar 
de funcionamiento (1000 W/m2, 25°C y 1,5 de masa de aire). 
 
2.3. Definiciones Conceptuales 
2.3.1. Generación eléctrica 
Endesa (2012,p.34), la energía eléctrica es provocada por el 
movimiento de las cargas eléctricas (electrones positivos y 
negativos) en el interior de materiales conductores. Es decir, cada 
vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, se cierra un 
circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través 
de cables metálicos, como el cobre. Además del metal, para que 
exista este transporte y se pueda encender una bombilla, es 
necesario un generador o una pila que impulse el movimiento de 
los electrones en un sentido dado.  
 
De acuerdo al principio de conservación de la energía en el que se 
indica que ésta no se crea ni se destruye, sólo se transforma de 
unas formas en otras, se explica que la energía eléctrica pueda 
convertirse en energía luminosa, mecánica y térmica. A esto hay 
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que añadir su facilidad con la que se genera y se transporta. No 
obstante, y a pesar de ser una de las energía más utilizadas por el 
ser humano debido a su aplicación en una diversa gama de 
productos y aparatos cotidianos, esta energía tiene la dificultad de 
almacenarse como electricidad. Este inconveniente provoca que la 
oferta tenga que ser igual que la demanda. Como consecuencia, 
es necesaria ya no sólo una coordinación en la producción de 
energía eléctrica, sino también entre las decisiones que se tomen 
para llevar a cabo una inversión en la generación y en transporte 
de dicho bien. 
 
¿Cómo se genera la energía eléctrica? 
1. Generación. La energía eléctrica se obtiene en las centrales de 
generación, las cuales están determinadas por la fuente de energía 
que se utiliza para mover el motor. A su vez, estas fuentes de 
energías pueden ser renovables o no. En el grupo de las 
renovables se encuentran las centrales hidráulicas (hacen uso de 
la fuerza mecánica del agua), eólicas (viento), solares (sol) y de 
biomasa (quema de compuestos orgánicos de la naturaleza como 
combustible). Cada una de estas fuentes indicadas se 
puede regenerar de manera natural o artificial (ENDESA, 2012). 
Frente a éstas últimas, se encuentran las centrales que utilizan 
fuentes de energía que no son renovables. Es decir, aquellas que 
tienen un uso ilimitado en el planeta y cuya velocidad de consumo 
son mayor que la de su regeneración. En esta segunda formación 
20 
 
se agrupan las centrales térmicas (se produce electricidad a partir 
de recursos limitados como el carbón, el petróleo, gas natural y 
otros combustibles fósiles) y las nucleares (a través de fisión y 
fusión nuclear) (ENDESA, 2012). 
2. Transmisión. Una vez que se ha generado la energía eléctrica 
por alguna de las técnicas precedentes, se procede a dar paso a la 
fase de transmisión. Para ello, se envía la energía a las 
subestaciones ubicadas en las centrales generadoras por medio de 
líneas de transmisión, las cuales pueden estar elevadas (si se 
encuentran en torres de sustentación) o subterráneas. Estas líneas 
de alta tensión trasmiten grandes cantidades de energía y se 
despliegan a lo largo de distancias considerables (ENDESA, 2012). 
3. Distribución. El último paso antes de obtener la electricidad en 
los hogares es el que corresponde a la distribución. Este sistema 
de suministro eléctrico tiene como función abastecer de energía 
desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales 
(ENDESA, 2014). 
Problemas medioambientales 
Hoy en día, los transportes, supermercados, empresas, industrias 
y la mayor parte de los hogares del mundo dependen del suministro 
de energía eléctrica. Sin embargo, satisfacer esta demanda global 
está comenzando a pasar factura al medioambiente del planeta. La 
generación de energía eléctrica se sigue obteniendo, en gran 
medida, por la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y 
carbón). Esta combustión está expulsando a la atmósfera gases 
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contaminantes, como el dióxido de carbono, el cual es considerado 
por muchos científicos como el responsable del recalentamiento de 
la Tierra. En este mismo grupo de fuentes de energías no 
renovables, se encuentran las centrales nucleares, las cuales 
siguen despertando gran preocupación por el almacenamiento a 
largo plazo de sus residuos, así como por la posibilidad de que se 
produzcan accidentes que acarreen la liberación de agentes 
radioactivos al entorno. Ejemplos como el de Chernóbil (Ucrania) y 
Fukushima (Japón) ponen la voz de alarma sobre las graves 
consecuencias que pueden tener para el medio ambiente y la 
sociedad. En este sentido, cada vez es más frecuente que los 
gobiernos de diferentes países comiencen a apostar por el 
desarrollo de energías renovables como la eólica y solar. 
De acuerdo a (ENDESA, 2012)  
 
2.3.2. Estudio de Mercado Eléctrico 
A. Pronóstico de Población 
Para el pronóstico de vivienda utilizaremos   la función 
exponencial. 
P = Po(1 + i)n 
Dónde:   
Po = Población actual. 
i = taza de crecimiento  




B. Pronóstico de Número de Viviendas 
PNV = NV(1 + i)n 
Dónde:   
NV = Número de viviendas actual 
i = Taza de crecimiento  
n  = Número de años  
 






D. Coeficiente de Electrificación 
COEF. ELECT = (N°V. ELECT.) / (N° V. TOTALES) 
 
E. Abonados Totales 
AT = (N° DE VIVIENDAS)*(COEF. DE ELECT.) 
 
F. Consumo Unitario de Abonados Domésticos 
El Consumo Unitario Doméstico lo calculamos considerando los 
posibles artefactos con que contarán las viviendas y el tiempo de 
uso que se les dará. 
 
G. Pronóstico de la Pérdidas de Energía 
Pe = CT x  (1 + Pd) 
CT =  consumo total  




H. Energía Total 
ENERG. ING. SIST = (CONS. TOTAL ENERGIA + PERDIDAS) 
 
I. Máxima Demanda 
MD = (CT) / FC (8760) 
 
2.3.3. Energía solar 
A. El sol 
Escobar (2013, p. 15), menciona que la fuente de energía 
inagotable que ha permitido la existencia de la vida en este 
planeta es el Sol. Con un diámetro aproximado de 1.400.000 
km (109 veces el de la Tierra) y una masa de 1,99 · 1030 kg 
(332.000 veces la de la Tierra) Orbegozo y otros (2010, p. 10), 
es un inmenso horno de fusión termonuclear que transforma, 
cada segundo, 600.000.000 de toneladas de hidrógeno 
molecular en 596.000.000 de toneladas de helio para 
proporcionar 4.000.000 de toneladas equivalentes de energía 
(unos 3,7·1023 kW). Así, aunque cada día pierde 
345.000.000.000 de toneladas de gases, el Sol sólo ha perdido 
un 0,03 % de su masa original y le resta todavía una vida 
calculada teórica que puede ir de los cinco a los siete mil 
millones de años. La temperatura puede estar entre los 10 y los 
40 millones de grados Kelvin, concluyendo que sin la presencia 
del sol no existiría vida en la tierra. El planeta sería demasiado 
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frío, no crecerían las plantas ni habría vida alguna, excepto 
algunas bacterias. Todos nuestros recursos energéticos 
provienen indirectamente del sol. Los combustibles fósiles son 
plantas y árboles muy antiguos, que crecieron gracias a la luz 
solar y han sido comprimidos durante millones de años. 
 
B. La Energía Solar  
Arenas y Zapata (2011, p. 18), definen que la energía solar es 
la fuente principal de vida en el planeta. Dirige los ciclos 
biofísicos, geofísicos y químicos que mantienen la vida en la 
Tierra, los ciclos del oxígeno, del agua, del carbono y del clima. 
El sol, nos suministra alimentos mediante la fotosíntesis y como 
es la energía del sol la que induce el movimiento del viento, del 
agua y el crecimiento de las plantas, la energía solar es el 
origen de la mayoría de las fuentes de energía renovables (la 
energía mareomotriz, energía de la biomasa, la energía 
hidroeléctrica, la energía eólica y de la energía solar). 
Según Luna (2009, p.18), resume que la energía solar no existe 
desde ahora si retrocedemos en la historia desde 1872 en el 
soleado desierto de Atacama, Chile se construyó una planta de 
destilación solar de 5000 m2 de superficie para transformar 
agua salada en dulce, que se emplearía en una mina de nitrato. 
Láminas de vidrio inclinado, cubrían canales de agua salada, 
transmitiendo los rayos del sol y reducían la radiación infrarroja 
perdida, calentando de esta manera el agua. El vapor de agua 
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se condensa en la cara interna del vidrio, era enfriado por el 
aire exterior y una vez más condensado se vertía en unos 
canalones. Esta planta funciono eficazmente durante 40 años 
hasta que la mina se agotó, esta es la notable aplicación en 
gran escala de energía solar que produjo hasta 23000 litros de 
agua fresca por día. 
C. Hora Solar Pico  
Según Barcena y otros (2014, p. 13 ), la energía solar que se 
recibe en una superficie determinada en un instante dado se le 
conoce como irradiación y se mide en unidades de W/m2. La 
insolación también puede expresarse en términos de horas 
solares pico. La hora solar pico equivale a la energía recibida 
durante una hora, a una irradiación promedio de 1 000 W/m2. 
En Morelos hay momentos en un día soleado en que fácilmente 
se recibe 800 W/m2 
 
2.3.4. Distribución de Weibull 
En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución de 
Weibull es una distribución de probabilidad continua. Recibe su 
nombre de Waloddi Weibull, que la describió detalladamente en 
1951, aunque fue descubierta inicialmente por Fréchet (1927) y 
aplicada por primera vez por Rosin y Rammler (1933) para 
describir la distribución de los tamaños de determinadas partículas. 
La función de densidad de una variable aleatoria con la distribución 






Donde k > 0 es el parámetro de forma  y ʎ > 0 es el parámetro de 
escala de la distribución. 
La distribución modela la distribución de fallos (en sistemas) 
cuando la tasa de fallos es proporcional a una potencia del tiempo: 
Un valor k<1 indica que la tasa de fallos decrece con el tiempo. 
Cuando k=1, la tasa de fallos es constante en el tiempo. 
Un valor k>1 indica que la tasa de fallos crece con el tiempo. 
 
2.3.5. Sistema Fotovoltaico 
Cornejo (2013, p. 5), define que el sistema fotovoltaico conectado 
a la red eléctrica de distribución, es una forma de incrementar la 
electricidad en nuestro medio influyendo en el desarrollo y mejora 
de la calidad de vida de las personas, porque genera una energía 
limpia que no produce gases de efecto invernadero. En este tipo 
de instalaciones toda la energía que se produce se vierte a la red 
eléctrica general, vendiéndose a la correspondiente compañía 
eléctrica distribuidora. Su instalación en otros países está 
motivada, es el caso de España donde existen financiaciones y 
ayudas tanto a nivel nacional como a nivel regional. También existe 
un desarrollo legal y técnico casi completo, es el caso del REAL 
DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre, (ACTUALIZADO 
CON EL REAL DECRETO 2/2013 DE 1º DE FEBRERO), donde se 
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establece la retribución en la actividad eléctrica de las 
instalaciones fotovoltaicas, los periodos de prescripción y las 
convocatorias anuales de las mismas. 
Arenas y Zapata (2011, p. 19), concluyen que la actividad solar 
influye en la generación de muchos fenómenos en nuestro planeta 
(las manchas solares están relacionadas con alteraciones 
climáticas terrestres); el incremento de actividad solar provoca 
alteraciones del campo magnético terrestre, las ráfagas o 
llamaradas solares son responsables de las tormentas 
geomagnéticas las cuales producen apagones en plantas 
eléctricas, interferencia en la comunicación vía satélite y aparición 
del fenómeno luminoso o aurora boreal o austral.  
  
A. Función 
Es la de generar energía a través de efectos fotoeléctricos que 
proporciona la luz solar en forma de radiación y son captados 
por celdas a las cuales se les puede manipular la tensión y 
corriente eléctrica. (Cornejo, 2010).  
Arenas y Zapata (2011, p. 29), las celdas fotovoltaicas estarán 
constituidas de diodos, en los cuales se generan saltos 
electrónicos provocados por las radiaciones emitidas por el sol 
produciéndose un efecto fotoeléctrico. El agrupamiento de 
varios fotodiodos genera mayores voltajes, los que se pueden 
emplear en dispositivos electrónicos. 
El sistema está conformado por: 
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Módulo fotovoltaico (generador fotovoltaico): son una serie 
de, fotodiodos los cuales se pueden conectar en serie o en 
paralelo. Esta similitud de conexión (serie o paralelo) permite 
determinar rangos de voltaje y corriente necesario para un fin 
(Arenas y Zapata, 2011, p. 31). 
Baterías: son acumuladores de energía, los cuales se deberá 
tener en cuenta la capacidad y potencia que deban de tener 
para que se de una utilidad acorde a los requerimientos 
solicitados por el poblador y/o el lugar donde se dea hacer la 
instalación de la celda fotovoltaica (Arenas y Zapata, 2011, p. 
32). 
Inversor: es el acondicionador o comúnmente conocido como 
convertidor, encargado de transformar la corriente continua 
producida por la celda fotovoltaica adaptando a las 
características de las cargas a alimentar (Arenas y Zapata, 
2011, p. 32). 
Regulador de carga: es el equipo que controla los procesos 
de carga y descarga de la batería. Controla el proceso de carga 
evitando que, con la batería a plena capacidad, los módulos 
fotovoltaicos sigan inyectando carga a la misma. Se lleva a 
cabo anulando o reduciendo el paso de corriente del campo 
fotovoltaico. Controla el proceso de descarga evitando que el 
estado de carga de la batería alcance un valor demasiado bajo. 
Esto se lleva a cabo desconectando la batería de los circuitos 
de consumo, también es una fuente de información de los 
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parámetros eléctricos de la instalación fotovoltaica. Puede 
proporcionar datos de la tensión, intensidad, estado de carga 
de las baterías, otros (Arenas y Zapata, 2011, p. 33). 
Elementos de protección del circuito: son elementos como 
diodos de bloqueo, interruptores para desconexión, tierra, etc., 
dispuestos entre diferentes parte del sistema, para proteger la 
descarga y derivación de elementos en caso de falla o 
situaciones de sobrecarga.  
En los sistemas fotovoltaicos generalmente se utilizan de dos 
formas: como diodos de bloqueo y como diodos de bypass. 
Los diodos de bloqueo impiden que la batería se descargue. 
(Pérez, 2009, p. 72) 
Componentes de un sistema fotovoltaico aislado 
Los diodos de bypass, protegen individualmente a cada panel 
de posibles daños ocasionados por sombras parciales. Deben 
ser utilizados en disposiciones en las que los módulos están 
conectados en serie. Generalmente no son necesarios en 
sistemas que funcionan a 24 V o menos. 
 
B. Ventajas  
Uso de energía renovable, es altamente confiable, limpia, 
inagotable y de acceso libre.  
Es aceptado internacionalmente debido a la disminución de 
gases que afectan la capa de ozono y el incremento del efecto 




C. Desventajas  
Es relativamente costoso. En lugares con poca incidencia de 
los rayos solares se deberá contar con un generador de 
energía adicional u otros. Actualmente no existen 
organizaciones en el Perú capaz de proporcionar inversión a 
proyectos de este tipo. 
 
D. La Eficiencia Energética.- “Se puede definir como el conjunto 
de acciones o medidas que permiten optimizar la energía 
destinada a producir un bien y/o servicio” (Pérez, 2009, p. 20). 
 
E. Energía Generada 
Energía generada = Energía consumida + Pérdidas 
propias del sistema FV 
 
Los requerimientos del usuario son el punto de partida de todo 
ciclo. Junto con las condiciones climáticas, puede diseñarse 
exactamente para satisfacer las necesidades del usuario a los 
más bajos costos, (Orbegozo y otros 2010, p. 27). 
 
F. Central Energía Fotovoltaica 
Es la agrupación de varias mini centrales solares los cuales en 
su conjunto proporcionan una energía que se administra y se 
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distribuye de manera coherente y razonable (Arenas y Zapata, 
2011, p. 30). 
Es muy importante concentrar la energía y derivar la radiación 
solar hasta zonas claves, esto se puede realizar con ayuda de 
espejos o con geometrías parabólicas de lentes óptimos 
(Arenas y Zapata, 2011, p. 49). 
 
2.3.6. Dimensionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos.  
“El dimensionamiento del sistema FV consiste en establecer su 
capacidad para indemnizar la demanda de energía de los usuarios” 
(Orbegoso y Sagahon, 2012 p. 16). 
En las zonas rurales y aisladas, donde no cuentan con sistemas 
auxiliares, el sistema FV debe tener una alta confiabilidad. Porque 
un sistema es un conjunto de componentes, cada uno de ellos debe 
ser tan confiable, que no ponga en peligro al sistema. El método de 
dimensionamiento se basa en el balance de energía. (Orbegoso y 
Sagahon, 2012 p. 16). 
 
Energía generada = Energía consumida + Pérdidas propias del 
sistema FV 
 






A. El generador fotovoltaico o campo de paneles: Es el 
elemento captador de energía, que recoge la radiación solar y 
la transforma en energía eléctrica. Está formado por un 
conjunto de paneles o módulos fotovoltaicos conectados en 
serie y/o paralelo, que deben proporcionar la energía 
necesaria para el consumo. 
 
Cálculo de los Módulos Fotovoltaicos 
Los paneles serán del tipo policristalino, esto se debe a que está 
Comprobado que actualmente son los más económicos.  
Cálculo de la Energía a Distribuir en Corriente Alterna (Lmd, AC) 
Lmd, AC = ET 
R 
Donde: 
ET: Energía Diaria a Distribuir  
R: Pérdidas de Energía captada 
R = 1 - [(1 – Kb – Kc – Kv) Ka N/PD]   – Kb – Kc – Kv 
Dónde: 
Kb = Pérdida por rendimiento en la batería 
Kc = Pérdida en el inversor 
Kv = Pérdidas diversas 
Ka = Pérdidas por auto descarga 
PD= Profundidad de descarga de la batería 





Cálculo de la Energía Total a Distribuir (Lmd) 
 
Donde:  
Lmd, DC: Energía Real a Distribuir en DC 
Lmd, AC: Energía Real a Distribuir en AC 
ηinv: Eficiencia del Inversor 
ηbat: Eficiencia de la Batería 
ηcon: Eficiencia de la Conducción 
 
Cálculo del Número de Módulos (Nmód) 
 
Dónde: 
𝐿𝑚𝑒𝑑 : Energía Real a Distribuir 
𝑃𝑀𝑃 : Potencia de cada Módulo 
𝐻𝑃𝑆𝐶𝑅𝐼𝑇 : Hora Pico Solar Crítica 
𝑃𝑅             : Eficiencia de cada Panel 
 







𝑁𝑆: Numero de módulos en serie. 
𝑉𝐵𝐴𝑇: Tensión nominal del sistema 










𝑁𝑆: Número de módulos en serie. 
𝑁𝑇: Número total de paneles. 
 
El número total de paneles se obtiene de multiplicar el número de 
paneles en serie por el número de paneles en paralelo. 
Número Total de Paneles = Ns x Np 
 
B. Selección del Regulador de Carga. 
Corriente de entrada al Regulador 
 
 
I MOD,SC      = Corriente del modulo 
            Np = Número de Paneles 
 
Factor de seguridad para evitar daños ocasionales al Regulador: 
1,25  
 
Corriente de salida del Regulador 
 
ninv  = Eficiencia del Inversor  




El número de reguladores necesarios para instalar vendrá dado 
por la siguiente expresión: 
 
Dónde: 
 Imax,e =  Intensidad máxima de entrada del regulador 
 
C. Cálculo del Sistema de Acumulación 
Capacidad nominal de la batería en función de la descarga 
máxima diaria (Cnd): 
 
Consumo de energía medio en Ah/día:   
 
 
Capacidad nominal de la batería en función de la descarga 





Cn : Capacidad nominal del banco de baterías. (Ah)
Lmd : Energía media diario
N : Periodo de autonomía (días)
Vbat : Voltaje de la batería: 12 V
PDmax,e : Profundidad de Descarga Máxima Estacional  :
PDmax : Profundidad de Descarga Máxima  :






D. Selección del inversor 
La potencia del inversor debe ser mayor a 1,2 veces de la 
potencia instalada de los paneles solares que demanda. 
                                           
Cálculo y selección de conductores eléctricos  
Caída de Tensión: nos permite calcular la cantidad de tensión se 
pierde en diferentes longitudes, según las normas del IDEA es de 
1,15%. 




  𝑰 = 𝑵𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍 ∗ 𝑰𝒔𝒄          : Corriente que pasa por el 
conductor. 
              ∆V = ∆V% x VMP  : Caída de tensión en conductor. 
               K                     : Conductividad 56 m/ Ohm.mm2 
 
2.3.7. Dimensionamiento de los Aerogeneradores  
A. Generalidades. 
Entre las fuentes energéticas renovables, el viento se 
considera un recurso disponible, ecológico y sostenible. La 
energía del viento se debe al calentamiento diferencial de la 
atmósfera por el sol y a las irregularidades de la superficie 
𝑃𝑖𝑛𝑣 = 1,2 ∗ 𝑃𝑂𝑇 𝑚𝑎𝑥  






terrestre, aunque sólo una pequeña parte de la energía solar 
que llega a la tierra se convierte en energía cinética del viento. 
 
Los aerogeneradores o turbinas de viento como también se les 
conocen, son máquinas que se encargan de convertir la 
energía cinética del viento en energía eléctrica y están 
considerados como energías renovables. Su principio de 
funcionamiento se basa en aprovechar el flujo del viento, la 
energía del viento se debe al calentamiento diferencial de la 
atmósfera por el sol y a las irregularidades de la superficie 
terrestre, aunque sólo una pequeña parte de la energía solar 
que llega a la tierra se convierte en energía cinética del viento 
para hacer girar las palas del rotor hélice que, a través de un 
sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de un 
generador, normalmente un alternador trifásico, que convierte 
la energía mecánica rotacional en energía eléctrica.  
 
Los sistemas eólicos se pueden dividir en dos categorías: 
Sistemas Interconectados: diseñados para estar 
permanentemente conectados a la red eléctrica nacional. En 
caso de turbulencias o vientos muy bajos, en los que el 
aerogenerador no es capaz de producir energía para cubrir la 
demanda de electricidad, la red es la encargada de 
proporcionar la energía necesaria. En el caso contrario, si 
durante las horas de vientos mantenidos de gran velocidad se 
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produce más energía eléctrica de la que se requiere para suplir 
la carga, el exceso puede ser transferido al sistema 
interconectado. 
Sistemas Aislados: son utilizados normalmente para 
proporcionar electricidad a los usuarios con consumos de 
energía muy bajos, para los cuales no resulta rentable pagar 
el costo de la conexión a la red eléctrica y/o para los que sería 
muy difícil conectarse a la red eléctrica debido a su posición 
poco accesible. El instalar un aerogenerador en zonas remotas 
elimina el problema del abastecimiento de combustible, el 
ruido del generador diésel y ofrece ventajas económicas y 
medioambientales. 
 
Existen aerogeneradores de distintos tipos y modelos, 
clasificados bajo distintos criterios, como se muestra: 
Tabla 1: Criterios de clasificación y tipos de 
aerogeneradores 
Según el eje de trabajo Aerogeneradores de eje vertical 
Aerogeneradores de eje horizontal 
Según el número de palas Aerogeneradores Multipala 
Aerogeneradores rápidos 
Según la posición del 
rotor en la máquina 
Aerogeneradores de barlovento 
Aerogeneradores de sotavento 
 






Fuente: Jorge Servan Socola, “Análisis Técnico - Económico de un 
Sistema Hibrido de Baja Potencia Eólico Solar Conectado a la Red”, 
Universidad de Piura, Febrero 2014. 
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En la actualidad el modelo de aerogenerador más usado se 
basa en un diseño danés de eje horizontal y se compone de 
un generador eléctrico montado sobre una torre a gran altura 
y conectado a un rotor o hélices movidas por el viento y que 
transmiten al generador su movimiento rotacional para la 
producción de electricidad. Estas turbinas aprovechan la 
energía cinética del flujo de viento que atraviesa el área que 
barren las hélices (palas) del rotor. Los aerogeneradores de 
gran tamaño usan una caja reductora para igualar la velocidad 
del movimiento de las hélices a la velocidad requerida por el 
generador para producir potencia; aunque para 
aerogeneradores de pequeñas dimensiones (1 kW) pueden 
encontrarse algunos modelos que no usan este tipo de caja 
reductora, como se puede ver en la Figura 1.  
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Figura 1: Componentes y parámetros de un aerogenerador 
Fuente: Aerogenerador Bornay 6000, Manual de usuario. 
  
Los componentes o partes principales que conforman a un 
aerogenerador, se detallan en la figura 1, puede darse el caso 
que algún equipo no necesite alguno de estos componentes, 







B. Parámetros característicos de un aerogenerador 
 Velocidad de arranque: Es la velocidad del viento para la 
cual el generador comienza a suministrar potencia útil. En 
aerogeneradores rápidos tripala de eje horizontal 
acostumbra a ser del orden de unos 3 a 4 m/s. Por debajo 
de estos umbrales, el generador no produce potencia 
eléctrica. 
 Velocidad nominal: Es la velocidad del viento para la que 
se alcanza la potencia nominal del aerogenerador. En 
rotores tripala de eje horizontal suele estar comprendida 
entre 12 y 15 m/s. 
 Velocidad de  parada: Es la velocidad del viento a la cual 
el rotor se detiene por la acción de los sistemas de 
regulación y control, para evitar el riesgo de sufrir algún 
daño dada la elevada velocidad del viento. En rotores 
tripala, esta velocidad se sitúa en el rango de 25 a 30 m/s. 
 Velocidad de supervivencia: Es la velocidad del viento 
por encima de la cual el aerogenerador puede dañarse a 
pesar de estar parado. Acostumbra a situarse en el 




Tabla 2: Clasificación del Viento de acuerdo a su velocidad 
 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, “Atlas Eólico del Perú”; 
Lima Enero 2008 
 
 Curva de potencia del aerogenerador: 
La curva de potencia de un aerogenerador indica la 
potencia eléctrica de salida en el aerogenerador a 
diferentes velocidades del viento. Las curvas de potencia 
se obtienen a partir del atlas Eólico del Perú. Si se quiere 
tener medidas mucho más reales usaríamos un 
anemómetro, pero debido a que no contamos con el 
respaldo económico suficiente tomaremos estas 
medidas. Además debemos tomar en cuenta que si la 
velocidad del viento no está variando demasiado, 
rápidamente, pueden usarse las medidas de la velocidad 
del viento realizadas con el anemómetro y leer la potencia 
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eléctrica que suministra el aerogenerador 
simultáneamente para así hacer una correspondencia 
entre las diferentes velocidades del viento y la potencia 
eléctrica producida. 
La correspondencia de la potencia de salida con la 
velocidad de incidencia del viento en las palas del 
aerogenerador no es un valor exacto, si se graficaran 
todos los puntos experimentales se obtendría una gran 
nube de puntos. La razón es que en la práctica la velocidad 
del viento es muy variable, y resulta imposible medir 
exactamente la columna de viento que atraviesa el área 
de barrido de las palas del aerogenerador. La solución 
para esta incertidumbre en la medición es tomar un 
promedio de las diferentes medidas para cada velocidad 
del viento, y graficar esos promedios. 
Nota: Las curvas de potencia están basadas en medidas 
realizadas en zonas de poca turbulencia y con el viento 
en dirección frontal a la dirección del viento. Por lo tanto, 
puede ser difícil reproducir exactamente la curva en una 
localización cualquiera dada. 
 
C. Máquinas eléctricas usadas en aerogeneradores. 
Turbinas eólicas con generadores sincrónicos: 
Las turbinas eólicas que utilizan generadores sincrónicos de 
imán permanente tienen un gran inconveniente debido a que 
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los imanes son bastante costosos y tienden a 
desmagnetizarse. A pesar de esta desventaja, son bastante 
usados en aerogeneradores de baja potencia. El alternador de 
estos aerogeneradores de imán permanente convierte la 
energía rotacional del rotor en energía eléctrica y está 
especialmente diseñado para cada modelo por separado. 
Específicamente el alternador del aerogenerador de 1 kW 
Bergy XL.1 está diseñado para producir potencia a bajas 
velocidades de viento incidente, lo cual elimina la necesidad 
de tener una caja multiplicadora en la góndola del 
aerogenerador. La salida eléctrica que sale del alternador es 
alterna y trifásica, pero es rectificada a corriente continua 
dentro de la góndola. Debido al uso de imanes permanentes, 
el alternador generará voltaje siempre que el rotor esté 
girando. 
La mayoría de las turbinas eólicas usan generadores de 4 ó 6 
polos. La razón por la que se utilizan estos generadores de 
velocidad relativamente alta es para lograr minimizar los 
tamaños y los costos. 
La fuerza máxima o par torsor que un generador puede 
manejar depende del volumen del rotor. Para una potencia de 
salida dada, se debe hacer la elección entre un costoso 
generador de baja velocidad y gran tamaño, o un generador 
más pequeño y económico de alta velocidad. La elección se 
debe hacer a partir  de un estudio completo del proyecto, en 
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donde se deben incluir los costos de la inversión inicial, 
operación y mantenimiento, relacionados con la utilidad en el 
tiempo que el mismo generará. No es una elección fácil y 
muchas veces está limitada por los modelos disponibles en el 
mercado. 
 
Turbinas eólicas con generadores asincrónicos (o de 
inducción): 
La mayoría de turbinas eólicas del mundo utilizan un 
generador asíncrono trifásico (de jaula de ardilla), también 
conocido como generador de inducción, para generar corriente 
alterna. Una de las razones para preferir este tipo de 
generador es que es muy fiable y comparativamente no suele 
resultar caro. Este generador también tiene propiedades 
mecánicas que lo hacen especialmente útil en turbinas eólicas. 
La velocidad de un generador asíncrono variará con la fuerza 
de giro (momento, o par torsor) que se le aplique. En la 
práctica, la diferencia entre la velocidad de rotación a potencia 
máxima y en vacío es muy pequeña, alrededor de uno por 
ciento (1 %). Esta diferencia expresada en porcentaje de la 
velocidad sincrónica es el llamado deslizamiento del 
generador. El hecho de que el generador aumente o disminuya 
ligeramente su velocidad si el par torsor varía es una 
propiedad mecánica muy útil. Esto significa que habrá menor 
rotura y desgaste en la caja multiplicadora (menor par torsor 
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máximo). Esta es una de las razones más importantes para la 
utilización de generadores asíncronos, en lugar de 
generadores sincrónicos, en aerogeneradores directamente 
conectados a la red eléctrica. 
Se puede hacer funcionar un generador asíncrono de forma 
autónoma si se le provee de condensadores que le suministren 
la corriente magnetizante necesaria. Es preciso que haya algo 
de remanencia en el hierro del rotor, cuando se ponga en 
marcha la turbina. Si el material magnético del rotor nunca ha 
sido magnetizado, se requerirá de una fuente de energía (una 
batería y electrónica de potencia, o un pequeño generador 
diesel) para arrancar el sistema. Luego de esa primera vez, 
bastará con unos capacitores para generar la corriente de 
campo necesaria. 
 
D. Regulación del voltaje de salida. 
Ser capaz de hacer funcionar una turbina a velocidad variable 
supone muchas ventajas. Una de las razones por las que se 
puede querer hacer funcionar la turbina a velocidad variable es 
que el control del ángulo de paso (control del par torsor para 
evitar sobrecargas en la caja multiplicadora y en el generador, 
variando el ángulo de paso de las palas) es un proceso 
mecánico. Lo cual significa que el tiempo de reacción del 
mecanismo de cambio del ángulo de paso viene a ser un factor 
crítico en el diseño de turbinas. Si se tiene un generador de 
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deslizamiento variable, se puede empezar a aumentar el 
deslizamiento una vez que esté cerca de la potencia nominal 
de la turbina. La  estrategia  de  control  aplicada  en  un  diseño  
ampliamente  utilizado  en  turbinas danesas (de gran tamaño) 
es la de hacer funcionar el generador a la mitad de su 
deslizamiento máximo cuando la turbina está funcionando 
cerca de su potencia nominal. Cuando sopla una ráfaga de 
viento, las señales del mecanismo de control hacen que el 
deslizamiento aumente para permitir que el rotor gire un poco 
más rápidamente, hasta que el mecanismo de cambio del 
ángulo de paso puede hacer frente a la situación, girando las 
palas más hacia afuera del viento. Una vez que el mecanismo 
de cambio del paso ha hecho su trabajo, el deslizamiento 
disminuye de nuevo. En el caso de que la velocidad del viento  
caiga repentinamente, el mecanismo aplicado es el inverso. 
Aunque parezca un mecanismo sencillo, poner en 
funcionamiento este sistema de control eficientemente resulta 
un reto técnico muy complejo. 
Es cierto que operar el generador con un mayor deslizamiento 
producirá mayores pérdidas calóricas, lo cual se traduce en 
una operación menos eficiente. Sin embargo, esto no 
constituye un problema en sí mismo, ya que el exceso de 
energía puede ser usado para orientar las palas del rotor fuera 
del viento, al cambiar el ángulo de paso. 
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Uno de los beneficios reales de utilizar esta estrategia de 
control es la obtención de una mejora en la calidad del 
suministro eléctrico, dado que las variaciones en la demanda 
de la carga eléctrica conectada, son absorbidas o 
compensadas variando el deslizamiento del generador, y 
almacenando o liberando parte de la energía en forma de 
energía rotacional en el rotor de la turbina eólica. En turbinas 
de menor potencia estas estrategias de control no son usadas, 
generalmente usan el pliegue de su cola para evadir grandes 
ráfagas de viento, si esta estrategia no funciona el rotor se 
desacopla temporalmente de las hélices. 
 
E. Generación de corriente alterna (AC) a frecuencia 
variable: 
La mayoría de los aerogeneradores funcionan a una velocidad 
casi constante con conexión directa a red. Sin embargo, con 
conexión indirecta a red, el generador de la turbina eólica 
funciona en su propia red de corriente alterna. Esta red está 
controlada electrónicamente (utilizando un inversor), por lo que 
puede variarse la frecuencia de la corriente alterna en el 
estator del generador. De esta forma se puede hacer funcionar 
la turbina a una velocidad de giro variable. Así pues, la turbina 
generará corriente alterna con una frecuencia proporcional a la 




Conversión a corriente continua (DC): 
La corriente alterna de frecuencia variable no puede ser 
utilizada directamente en la red eléctrica pública, debe ser 
rectificada (a DC). La conversión de corriente alterna de 
frecuencia variable a corriente continua puede hacerse 
utilizando tiristores o grandes transistores de potencia. 
 
Conversión a corriente alterna de frecuencia fija: 
Posteriormente a la conversión a DC, se puede convertir la 
corriente continua  a corriente alterna (utilizando un inversor) 
de exactamente la misma frecuencia que la de la red eléctrica 
a la que se desea conectar el equipo. Esta conversión de 
corriente alterna en el inversor también puede hacerse 
utilizando tiristores o transistores. 
El producto de las imperfecciones de la conversión DC-AC se 
refleja en un incremento en la cantidad de armónicos en la 
nueva señal. Los armónicos son picos o ruidos a diferente 
frecuencia que la frecuencia fundamental. Un estudio de 
descomposición en series de Fourier puede ayudar a 
determinar la pureza de la onda. 
 
Ventajas y desventajas de la conexión indirecta a la red: 
La principal ventaja es que permite que el rotor gire más 
rápidamente durante ráfagas de viento, y almacenando así 
parte del exceso de energía en forma de energía rotacional 
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hasta que la ráfaga haya terminado, al mismo tiempo que con 
la electrónica de potencia se puede controlar la potencia 
reactiva. 
La desventaja limitante de la conexión indirecta a red es el 
costo debido a la necesidad de instalar un rectificador y un 
inversor. 
Otras desventajas son la pérdida de energía en el proceso de 
conversión CA-CC-CA, y el hecho de que la electrónica de 
potencia puede introducir distorsión armónica de la corriente 
alterna en la red eléctrica y, por tanto, reducir la calidad de 
potencia. 
Caja multiplicadora. 
La potencia de la rotación del rotor de la turbina eólica es 
transferida al generador a través del tren de potencia, es decir, 
a través del eje principal, la caja multiplicadora y el eje de alta 
velocidad. 
Si se usara un generador ordinario para transformar energía 
eólica en energía eléctrica, directamente conectado a una red 
trifásica de CA (corriente alterna) a 60 Hz, con dos, cuatro o 
seis polos, se tendría una turbina de velocidad 
extremadamente alta, de entre 1.000 y 3.000 revoluciones por 
minuto r.p.m. Con un rotor de 43 metros de diámetro, esto 
implicaría una velocidad en el extremo del rotor de más de dos 
veces la velocidad del sonido, así es que se debería 
abandonar esta opción. Otra posibilidad es construir un 
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generador de CA lento con muchos polos. Pero si se quisiera 
conectar el generador directamente a la red, se necesitaría un 
generador de 200 polos (es decir, 300 imanes) para conseguir 
una velocidad de rotación razonable de 30 r.p.m. Además 
existe otro problema, la masa del rotor del generador tiene 
que ser aproximadamente proporcional a la cantidad de par 
torsor (momento, o fuerza de giro) que tiene que manejar. Así 
que, en cualquier caso, un generador accionado directamente 
será muy pesado y caro. La solución práctica, es la de utilizar 
un multiplicador con el cual se hace la conversión entre la 
potencia de alto par torsor, que se obtiene del rotor de la 
turbina eólica girando lentamente, y la potencia de bajo par 
torsor, a alta velocidad, que se utiliza en el generador. 
La caja multiplicadora de la turbina eólica no cambia las 
velocidades. Normalmente, suele tener una única relación de 
multiplicación entre la rotación del rotor y el generador. Para 
una máquina de 600 ó 750 kW, la relación de multiplicación 
suele ser aproximadamente de (1:50). 
Existen un mecanismo de protección que permite la parada del 
rotor, este mecanismo normalmente en los aerogeneradores 
tiene un dispositivo de freno de emergencia de disco 
accionado hidráulicamente. 
Control. 
El controlador compara continuamente las lecturas de las 
medidas en toda la turbina eólica, para asegurar que tanto los 
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sensores como los propios ordenadores funcionan 
correctamente. Así también, es capaz de comunicarse con 
el operador de la turbina eólica mediante un enlace de 
comunicación, como por ejemplo, enviando alarmas o 
solicitudes de servicio a través del teléfono o de un enlace 
radiofónico. También es posible, en el caso de los grandes 
aerogeneradores, llamar a la turbina eólica para que recoja 
estadísticas, y revise su estado actual. En parques eólicos, 
normalmente una de las turbinas estará equipada con un 
computador, desde el que es posible controlar y recoger datos 
del resto de los aerogeneradores del parque. Este computador 
será llamado a través de una línea telefónica o un enlace 
radiofónico. 
Normalmente, suele haber un controlador en la parte inferior 
de la torre y otro en la góndola. En los modelos recientes de 
aerogeneradores, la comunicación entre controladores suele 
hacerse utilizando fibra óptica. En algunos modelos recientes, 
hay un tercer controlador situado en el buje del rotor. 
En una turbina eólica moderna es posible monitorizar o fijar 
alrededor de entre 100 y 500 valores de parámetros. Por 
ejemplo, el controlador puede contrastar la velocidad de 
rotación del rotor, el generador, su voltaje y corriente. También 
pueden realizarse medidas de la temperatura del aire exterior, 
la temperatura en los armarios electrónicos, la temperatura 
del  aceite en el multiplicador, la temperatura de los 
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devanados del generador, la temperatura de los cojinetes del 
multiplicador, la presión hidráulica, el ángulo de paso de cada 
pala del rotor (en máquinas de regulación por cambio del 
ángulo de paso o de regulación activa por pérdida 
aerodinámica ), el ángulo de orientación (contando el número 
de dientes en la corona de orientación), el número de vueltas 
en los cables de alimentación, la dirección del viento, la 
velocidad del viento del anemómetro, el tamaño y la 
frecuencia de las vibraciones en la góndola y en las palas 
del rotor, el espesor de las zapatas del freno, si la puerta de la 
torre está abierta o cerrada (sistema de alarma). 
Lamentablemente en aerogeneradores de menor escala 
(<1kW) el sistema de control es un poco más sencillo y no 
cuenta con el dominio de tantos parámetros, esto se debe a 
que no se justifica la inversión de este nivel tecnológico para 
una producción pequeña de potencia. En aerogeneradores 
pequeños, apenas se controla la velocidad de acople y 
desacople  de  las  hélices  según  la  velocidad  máxima  y  
mínima  estipulada  por  el fabricante para producir potencia 
de forma segura. 
Muchos de los secretos de las empresas fabricantes de 
aerogeneradores se encuentran en la forma en que el 
controlador interacciona con los componentes de la turbina 
eólica. Las mejores estrategias de control son responsables de 
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una parte importante del crecimiento de la productividad de los 
aerogeneradores en los últimos años. 
Una estrategia interesante seguida por algunos fabricantes es 
la de adaptar la estrategia operacional al clima eólico local. De 
esta forma, se hace posible, por ejemplo, minimizar el 
desgaste y la rotura de la máquina durante los inesperados 
cambios en períodos de clima tormentoso. 
Mantenimiento. 
El mantenimiento que requiere un aerogenerador es bajo 
(comparado con el mantenimiento de un moto generador) a 
pesar de la cantidad de piezas móviles que contiene. Los 
aerogeneradores de hoy en día requieren aproximadamente 
2 visitas de mantenimiento anuales, aunque se recomienda  
una visita semanal durante los 2 primeros meses luego de la 
instalación para chequear que los niveles de potencia 
generados ante las variaciones en las velocidades de los 
vientos durante las distintas horas del día, estén bajo los 
márgenes del estudio de factibilidad. En estas primeras visitas 
también se estudia el funcionamiento de algunos 
controladores, por ejemplo, se hacen pequeños ajustes del 
controlador que, ante muy bajos o muy altos niveles de 
velocidad de vientos, desacopla la turbina eólica y luego ante 
una determinada velocidad de viento, la vuelve a acoplar. 
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El mantenimiento más costoso se hace cada 3 años 
aproximadamente para sustituir algunas piezas móviles que 
estén desgastadas. 
Los aerogeneradores son máquinas eléctricas muy modernas 
y entre las principales prioridades de diseño se ha tomado muy 
enserio la durabilidad de los materiales y los mecanismos 
utilizados para el eficiente y duradero desempeño en la 
conversión de potencia. Hoy en día las empresas 
manufactureras de aerogeneradores venden sus productos 
con una esperanza de vida útil superior a los 20 años o 
175.200 horas de uso, cifra que supera a la esperanza de 
vida útil de los moto - generadores, los cuales no superan 
los 3 años de funcionamiento (menos de 27.000 horas). 
 
F. Determinación de la Capacidad del Aerogenerador 
Para la determinación del aerogenerador debemos tener en 
cuenta: 
 Velocidad mínima promedio de la zona 
 Velocidad media del viento de la zona 
 Velocidad máxima del viento de la zona 
 Velocidad mínima promedio del aerogenerador  
 Velocidad media del viento del aerogenerador 
 Velocidad máxima del viento del aerogenerador 
 Energía generada 




2.3.8. Costo Teórico de Generar Energía Eléctrica 






t : Vida estimada de la instalación 
i : Inversión Inicial 
Mt : Costos de Operación y Mantenimiento 
E : Energía generada durante la vida del sistema  
r : Tasa de descuento 
 
2.3.9. Evaluación económica  
La evaluación se realiza teniendo en cuenta la parte económica de 
la elaboración o desarrollo de este proyecto de tal manera que se 
debe considerar en términos monetarios cuanto se va a invertir en 
el todo el proyecto y en cuanto tiempo puedo recuperar todo lo 
invertido, para tal motivo se aplicaran técnicas usadas en proyectos 
de inversión que se plantearan más adelante. 
 
A. Viabilidad de un proyecto  
El estudio de viabilidad consiste en algo tan obvio como ver si es 















ello, habremos de tener en cuenta lo siguiente: recursos con los 
que contamos, recursos que necesitamos y nuestra capacidad para 
conseguirlos. Si contamos con los recursos, el proyecto es viable y 
podemos ponerlo en marcha; si no hay recursos suficientes la 
decisión más inteligente es descartarlo o aplazarlo. 
 
B. Costos fijos 
Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de 
acuerdo con la actividad de producción. En otras palabras, se 
puede decir que los Costos Fijos varían con el tiempo más que con 
la actividad; es decir, se presentarán durante un periodo de tiempo 
aun cuando no haya alguna actividad de producción. 
Por definición, los Costos Fijos no cambian durante un periodo 
específico. Por lo tanto, a diferencia de los variables, no dependen 
de la cantidad de bienes o servicios producidos durante el mismo 
periodo (Por lo menos dentro de un rango de producción). Por 
ejemplo, los pagos que se deben de realizar a los trabajadores fijos 
en la planta de generación y distribución de la central solar en caso 
que se desarrolle el proyecto. 
 
C. Costos variables  
Los costos variables son la parte de los costos totales que varían 
en el corto plazo según cambia la producción. Provienen de todos 
los pagos aplicados a los recursos que varían directamente en 
función del volumen de producción; es decir, el valor de las 
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materias primas que se utilicen en función del número de 
productos, la energía consumida, los salarios pagados al personal 
de producción y en general cualquier tipo de gasto que igualmente 
puede variar en función de lo producido. 
 
D. Costos totales  
Los costos totales nada más que la suma de los costos fijos y 
variables. 
 
E. Valor actual neto (VAN) 
El VAN es un método de valoración de inversiones en la que 
partimos de la rentabilidad mínima que queremos obtener (i) Con 
esta rentabilidad mínima calcularemos el valor actualizado de los 
flujos de caja (diferencia entre cobros y pagos) de la operación. Si 
es mayor que el desembolso inicial  la inversión es aceptable. La 
Inversión se considera viable cuando su VAN es mayor que cero. 
Si el VAN es menor que cero la inversión sería rechazada. 
 
 
A = desembolso inicial 
Qs = Flujo de caja del momentos 
N = nº de años que dura la inversión 




F. Tasa interna de retorno (TIR) 
La tasa interna de retorno es aquella tasa de descuento para la cual 
el valor actualizado de los beneficios y costos del proyecto resulta 
igual a cero. También se define como aquel factor de actualización 
tal como “r” para la cual el valor actual neto resulta igual a cero. 
 
 
G. Relación beneficio costo 
La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor 
actualizado de los beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor 
actualizado de los costos (egresos) a una tasa de actualización 
igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable, a menudo también 
conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación.  
 
Los beneficios actualizados son todos los ingresos actualizados del 
proyecto, aquí tienen que ser considerados desde ventas hasta 
recuperaciones y todo tipo de “entradas” de dinero; y los costos 
actualizados son todos los egresos actualizados o “salidas” del 
proyecto desde costos de operación, inversiones, pago de 
impuestos, depreciaciones, pagos de créditos, intereses, etc. de 
cada uno de los años del proyecto. Su cálculo es simple, se divide 
la suma de los beneficios actualizados de todos los años entre la 






MARCO METODOLÓGICO  
 
3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
El diseño para el presente estudio está clasificado de la siguiente manera: No-
Experimental, Prospectivo-Transversal 
- No-Experimental, porque no se manipulan deliberadamente variables, se 
observa fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para luego 
analizarlos. 
- Prospectivo, porque intenta predecir un posible escenario futuro. 
- Transversal, porque se limita a la toma de datos en un único momento de 
tiempo 
 
3.2 Población y muestra 
Para el presente proyecto de investigación tendremos una muestra poblacional, 
es decir las 21 viviendas ubicadas en el Centro Poblado Señor de la Humildad 
del distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe. 
 
3.3 Formulación de la hipótesis 
Si se aprovecha el recurso eólico y solar existente en el Centro Poblado Señor 
de la Humildad del distrito de Incahuasi, a través de una Microred hibrida eólica– 







Para probar el estudio de investigación se determinaron dos variables para la 
Operacionalización: 
Variable Independiente: Microred Hibrida Eólico Solar. 
Variable dependiente: Suministro de Energía Eléctrica. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
3.5  Métodos y técnicas de investigación 
3.5.1      Método de investigación 
Para el presente trabajo, utilizamos el método inductivo, que obtiene 
conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 
método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 
esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 
y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 
hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 
3.5.2     Técnicas de investigación 
En este proyecto se ha utilizado las siguientes técnicas de investigación: 
A. Encuesta  
Mediante esta técnica obtendremos información socio económica del 
Centro Poblado Señor de la Humildad del distrito de Incahuasi. 
63 
 
B. Análisis de Documentos 
Esta técnica nos permite analizar libros, tesis, la normatividad vigente, 
revistas, etc. 
 
3.6 Descripción de los instrumentos utilizados 
Los Instrumentos de recolección de datos utilizados en el presente 
trabajo de investigación son:  
A. Hoja de Encuesta Socio Económica.  
Se diseñará una Hoja de Encuesta Socio Económica que nos permitirá 
recoger información del Centro Poblado Señor de la Humildad del distrito 
de Incahuasi.  
Ver Anexo 10 
B. Guía de análisis de documentos 
Se diseñará una ficha donde se consigne los principales datos de la 
fuente bibliográfica analizada (Autor, titulo, edición, páginas consultadas, 
etc).  
3.7 Análisis estadístico e interpretación de datos  
Para el análisis de los diferentes datos obtenidos se utilizó la estadística 
descriptiva, la cual sirve para analizar el comportamiento de una variable 
en el Sistema; donde se aplicara: La media, el promedio, valores máximos 
y mínimos, etcétera. Por ejemplo esto se realizó con la finalidad de 
determinar la máxima demanda, el factor de potencia mínimo registrado en 
el periodo analizado y otros valores más.  
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Po ejemplo la utilización del software Microsoft office Excel, el cual se utilizó 
para el análisis de los diferentes datos que se evaluarán, para el presente 
























ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 Energía necesaria a suministrar en el Centro Poblado Señor de la 
Humildad, ubicado en Distrito de Incahuasi, departamento de 
Lambayeque  
El Centro Poblado Señor de la Humildad pertenece al distrito de Incahuasi, 
provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque. 
 
El acceso al Centro Poblado Señor de la Humildad se realiza por medio de una 
vía, la misma que se divide en tres tramos, los que presentamos en la siguiente 
tabla: 
Tabla 4: Rutas de acceso al caserío 
















Terrestre Minivan Trocha 65 Km / 2:40 h. 
3 
Uyurpampa – 
Señor de la 
Humildada 
terrestre Minivan Trocha 8 Km / 40 min. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El Centro Poblado Señor de la Humildad abarca una superficie de 2772,7 m2 a 
una altura de 3 200 msnm. 
El clima en el Centro Poblado Señor de la Humildad es característico del clima 
serrano va de subtropical a frío, con aire muy seco, tiene dos fases estacionales: 
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una lluviosa entre diciembre y marzo, y una seca de abril a noviembre.  Su 
temperatura esta entre (8°C - 21°C promedio). 
 
Dentro de la estructura de la producción la agricultura es la actividad económica 
más importante del lugar, en general, la actividad agrícola está basada en la 
producción de  maíz, fréjol, yuca, papa, trigo y entre otras. La diversidad de los 
productos es consecuencia de los variados climas que se presentan en todo el 
territorio. 
 
La ganadería es considerada como un complemento a la agricultura, ya que 
permite al poblador ingresos adicionales para desarrollar sus actividades 
agrícolas principales o como recurso para su sobrevivencia. La ganadería está 
determinada básicamente por la crianza de ganado vacuno, ovino y equino 
 
Actualmente cuenta con 21 viviendas, de las cuales 16 son viviendas usos 
Domésticos, 01 es una vivienda uso Comercial y 04 son viviendas con uso Usos 
Generales. 
 
Para calcular la Máxima Demanda y la Energía requerida por el Centro Poblado 
Señor de la Humildad se ha tomado en cuenta el consumo unitario de cada 







Tabla 5: Consumo Unitario de Vivienda uso Doméstico 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 6: Consumo Unitario de Vivienda uso Comercial 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 7: Consumo Unitario de Vivienda uso Usos Generales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego con datos obtenidos de la Concesionaria de Distribución Eléctrica y del 
INEI procedemos a realizar la Proyección de Energía Eléctrica a 20 años, para 
con estos datos realizar el diseño de la Microred Hibrida Eólico Solar. 
 
Televisor 1 50 50 3 150 4,50
Radio  Pequeño 1 15 15 3 45 1,35
Iluminación Interior 3 23 69 3 207 6,21
Cargador de celular 1 5 5 3 15 0,45




Potencia Total    
(W)
Uso 
diario    
(h)
Energía     
(Wh-día)
Energía      
(kWh-mes)
Total
Televisor 1 50 50 3 150 4,50
Radio  Pequeño 1 15 15 3 45 1,35
Iluminación Interior 4 23 92 3 276 8,28
Equipo de Sonido 1 50 50 4 200 6,00
Cargador de celular 1 5 5 3 15 0,45




Potencia Total    
(W)
Uso 
diario    
(h)
Energía     
(Wh-día)
Energía      
(kWh-mes)
Total
Televisor 1 50 50 3 150 4,50
Radio  Pequeño 1 15 15 3 45 1,35
Iluminación Interior 5 23 115 3 345 10,35
Equipo de Computo 4 50 200 2 400 12,00
Cargador de celular 1 5 5 3 15 0,45




Potencia Total    
(W)
Uso 
diario    
(h)
Energía     
(Wh-día)





Tabla 8: Datos utilizado para realizar la Proyección de Mercado Eléctrico en el 
Centro Poblado Señor de la Humildad 
 
Fuente: Elaboración Propia 















Indicador Valor Fuentes de Información
Año de Referencia 2019
Población Total Inicial 105 Investigación de campo
Tasa de Crecimiento 0,01 Registro de INEI
Indice de Habitantes por Vivienda 5,0 Registro de INEI
Pérdida de energía 9,0% Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 20% Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico 5 Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6,3 Normatividad de AP en sectores rurales
PPL: Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50,00 Normatividad de AP en sectores rurales
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Tabla 9: Resultados de la Proyección de Mercado Eléctrico en el Centro Poblado Señor de la Humildad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Del cuadro anterior podemos obtener que en el año 20, la Energía diaria 
requerida será de 19,32 kW-h/día y la Potencia requerida será de 4,024 kW. 
 
4.2  Evaluación del recurso solar y eólico en el Centro Poblado Señor de 
la Humildad 
4.2.1 Evaluación del recurso solar 
 Para poder determinar la radiación solar en la zona de estudio, es 
importante realizar un registro de la radiación solar presentes en el 
sitio de interés, a continuación se el proceso de la actividad 
mencionada. 
 Se elaboró un protocolo de medición de la radiación solar, el cual 
consta en la fecha y el horario, donde se pretende ubicar los paneles 
solares. 
 Las mediciones de las radiaciones del sol se dieron mediante los 
meses de agosto y septiembre del presente año, tres veces por 
semana y una vez cada inicio de hora, desde las 7 hasta las 18 horas. 
 Para tomar el valor de lectura de la radiación solar en campo 
recurrimos al uso de un Solarimetro modelo (TES 1333 SOLAR 
POWE METER). Dicho Solarimetro fue utilizado manualmente a inicio 
de cada hora.(Ver ANEXO 11) 
 Los valores de medida que se registraron en protocolo de radiación 
solar, se ingresaron a una base de datos con la finalidad de obtener 
el la radiación diaria promedio de la zona mediante la distribución de 
Weibull 
Mediciones: 
 Se realizaron mediciones tres días por semana lunes – miércoles – 
viernes.  
 El horario de medición será de 07:00 a 18:00, en el transcurso de dos 
meses (agosto y septiembre). 
 Se hicieron mediciones cada 1 hora. 
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Tabla 10: Datos de la Radiación Solar obtenidos con el Solarímetro 
 
 




A continuación las gráficas que demostraron el comportamiento del recurso solar, en 
los diferentes días (tres días como referencia): 
 
Figura 2: Comportamiento Diario de la Radiación kW h/m2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Determinación para los parámetros de Weibull 
Los valores obtenidos de la medición de la radiación se han registrado según la 
frecuencia con que ocurrieron (distribución de frecuencias), ya sea el número de horas 
por día o por mes, para obtener el potencial solar. 
La distribución de frecuencias se determinó clasificando la radiación solar en intervalos 
de 1 kW h/m2, que se inicia entre 0 kW h/m2 y 1 kW h/m2, de tal modo se pudo calcular 
el porcentaje del comportamiento solar sobre la superficie media en cada intervalo. 
A partir de la Tabla 10 en donde se muestra el registro de radiaciones solares obtenido 














caracterización de los datos y determinar la frecuencia de la óptima radiación para la 
generación de energía.           















0,5 1 0 0 0 0 
1,5 2 1 26 0,090277778 0,090277778 
2,5 3 2 55 0,190972222 0,281250000 
3,5 4 3 32 0,111111111 0,392361111 
4,5 5 4 51 0,177083333 0,756895425 
5,5 6 5 83 0,288194444 0,896558450 
6,5 7 6 41 0,142361111 1 
TOTAL DE 
DATOS   
288 
  
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla 11 obtenemos las siguientes gráficas:  
 
Figura 3: Distribución de Frecuencias 
 






Figura 4: Distribución acumulada de Weibull 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Considerando que la ecuación e la recta es: y = β x + b, entonces los valores para 
obtener la dicha ecuación son: 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 

















Figura 5: Ajuste Lineal de la Recta 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La ecuación obtenida es la siguiente: 
y = 2,4136 x – 3,3911 
De donde se identificó los valores de β (parámetro de forma) y el de b (que 
corresponde al punto de corte en el eje y), para luego aplicarlos para calcular el 
valor θ (parámetro de escala con las mismas unidades de la radiación). 
    Datos: 
β = 2,4136 (adimensional) 
b = - 3,3911 









La función Gamma puede ser aproximadamente con la siguiente tabla: 
Tabla 13: Valores de Radiación Media, 

















Fuente: Elaboración Propia 
Con un valor de β = 2,3129, aplicando una interpolación lineal se calculó Gamma 
y luego la radiación media: 
Γ = 0,602812 








































𝛉 𝐦𝐞𝐝 = 𝟑, 𝟒𝟖 𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐 
θ med = 3,48 kWh/m2 
Evaluación del recurso eólico 
Se ha obtenido datos de la estación meteorológica en el ANEXO 01, en un 
archivo de Excel, se procederá inicialmente a eliminar aquellos datos que tengan 
velocidad 0 m/s. 
Ahora los datos de la estación meteorológica han sido tomados a una altura de 2 
m por lo que utilizando la Ley de Hellman pasáremos los datos a una altura de 
18 m (ANEXO 02)  y luego elaboramos la Tabla 14 de frecuencias: 
Tabla 14: Frecuencia de la velocidad del viento 
 















1 651 651 0,45429
2 327 978 0,68248
3 188 1166 0,81368
4 92 1258 0,87788
5 82 1340 0,93510
6 40 1380 0,96301
7 27 1407 0,98186
8 13 1420 0,99093
9 8 1428 0,99651
10 4 1432 0,99930
11 1 1433 1,00000
12 0 1433 1,00000




Luego elaboramos intervalos cuyo significado es el siguiente: 
El 1 m/s: significa la velocidad del viento entre 0 m/s y 1 m/s 
 El 2 m/s: significa la velocidad del viento entre 1 m/s y 2 m/s 
Utilizando la función en Excel CONTAR.SI, evaluamos con qué frecuencia la 
velocidad se encuentra en un intervalo (número de horas) tal como se muestra 
en la Tabla 15. 
Tabla 15: Frecuencia relativa acumulada 
 




























Figura 6: Velocidad  del viento vs Frecuencia relativa 
 
Fuente: Elaborado por el propio Autor 
 
Ya que tenemos los resultados de frecuencia relativa acumulada para cada 




൰) = k. ln(v) − k. ln(C) 
Hacemos que: 




x = ln(v) 
b = −k. ln(C) 
 
Haciendo una regresión lineal con los datos obtenidos los parámetros de la 




Tabla 16: Valores para graficar y elaborar el reajuste lineal 
 
Fuente: Elaborado por el propio Autor 
 
Graficamos los puntos de la Tabla 16 en Excel tal como se muestra en la Figura 










Figura 7: Reajuste lineal 
 
Fuente: Elaborado por el propio Autor 
 
Y obtenemos la función lineal  
y = 1,457596418 x − 1,511747709 
De donde se identificó los valores de β (parámetro de forma) y el de b (que 
corresponde al punto de corte en el eje y), para luego aplicarlos para calcular el 
valor θ (parámetro de escala con las mismas unidades de la radiación). 
    Datos: 
β = 1,457596418  (adimensional) 
b = - 1,511747709 










La función Gamma puede ser aproximadamente con la siguiente tabla: 
Tabla 17: Valores de Radiación Media, 

















Fuente: Elaboración Propia 
Con un valor de β = 1,457596418, aplicando una interpolación lineal se calculó 
Gamma y luego la velocidad media: 
Γ = 1,01831906777 








































𝛉 𝐦𝐞𝐝 = 𝟒, 𝟖𝟔𝟐𝟎𝟗𝟑𝟕𝟐 𝐦/𝐬 
θ med = 4,86 m/s 
 
Si se sustituyen los valores determinados de forma y escala en la función de 
Weibull, para el caso particular sobre los datos analizados se obtiene la 
















Esta sería la función de probabilidad que describe el comportamiento del viento. 
A partir de esta función se podrán determinar las horas del día aprovechables 
según la velocidad del viento. 
 
Figura 8: Distribución de Weibull 
 




Tabla 18: Probabilidad  de horas  de velocidad del viento en el periodo 
de tiempo de los datos 
 
                                         Fuente: Elaborado por el propio Autor 
En el periodo de marzo y abril contabilizamos el número de horas que es de 1 
433 h, en este periodo de tiempo podemos contabilizar el número de días de la 
siguiente relación: 
Periodo de tiempo (dias) = (1 433 h) ൬
1 dia
24 h




























4.3 Dimensionamiento del Sistema Híbrido y Redes de Distribución en 220 V 
4.3.1  Dimensionamiento del sistema eólico 
Proponemos el uso de un aerogenerador de ENAIR de 5 kW, se eligió trabajar 
con este aerogenerador por que arranca con una velocidad de viento de 2 m/s 
(ver Figura 9) 
Figura 9: Aerogenerador de ENAIR de 5 kW 
 











Figura 10: Curva de potencia  del  aerogenerador ENAIR de 5 kW 
 
Fuente: https://www.enair.es/descargas/Ficha_Tecnica/Ficha_Tecnica_E70_es.pdf 
Tabla 19: Energía obtenida del aerogenerador para una altura  de 18m 
 







0 0 0,00 0,00
1 0 485,74 0,00
2 10 272,07 2720,65
3 40 147,94 5917,41
4 245 79,15 19392,51
5 450 41,89 18849,71
6 925 21,98 20335,18
7 1400 11,46 16045,27
8 2100 5,94 12477,44
9 2800 3,07 8583,57
10 3400 1,58 5355,06
11 4000 0,81 3224,74
12 4150 0,41 1706,72
13 4300 0,21 899,35
14 4375 0,00 0,00
15 4450 0,00 0,00
16 4475 0,00 0,00
17 4500 0,00 0,00
18 4475 0,00 0,00
19 4450 0,00 0,00




De donde obtenemos que la energía que produce el aerogenerador en el periodo 
de tiempo de los datos 115507,61 Wh. 
Para obtener la energía promedio diaria lo dividimos entre el número de días del 
periodo 59,708 días 
Energía promedio diario suministrado por el aerogenerador =
115507,61
59,708
= 1934,54 W. h 
4.3.2.  Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico  
4.3.2.1.  Parámetros a considerar del Sistema Fotovoltaico 
Los parámetros a considerar son los siguientes: 
Radiación solar: 3,48 kWh/m2/día 
Días de autonomía: 2 
En la parte fotovoltaica se considera trabajar con paneles fotovoltaicos 
de la marca SIMAX DE 190 Wp cuyas características se muestran en la 
siguiente Tabla. 
 









Voltaje  a circuito abierto 44,5 V 
Voltaje a potencia máxima 36,5 V 
Corriente a potencia máxima 5,21 A 




a. Calculo de la energía necesaria 
El sistema hibrido para suministro de energía se compone de un 
aerogenerador ENAIR 70 PRO de 5 kW de potencia nominal y la salida 
eléctrica del aerogenerador en 1934,54 W.h/día. 
 
La salida de energía total entregada por el sistema se determina en 
función a la suma de la energía del aerogenerador o del viento y de los 
paneles o solar, por lo tanto:  
 
Esistema = Eaerogenerador + Efotovoltaica 
𝐄𝐟𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐜𝐚 = Esistema − Eaerogenerador 
𝐄𝐟𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐜𝐚 = 19,32 − 1,93 
𝐄𝐟𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐜𝐚 = 17,39 kW h 
 
Esta energía no es la energía que llega a la carga, debido a las pérdidas, 
para considerar esta situación entonces la energía que llega a la carga 
que satisface la energía demandada por los usuarios, depende de un 
factor de pérdidas el cual es función de los factores de pérdida de los 
equipos que componen el sistema. 






𝐅 = 𝟏 − [
𝐟𝐚 𝐱 𝐍
𝐩𝐝
] − 𝐟𝐛 − 𝐟𝐢 − 𝐟𝐣 
Se consideran los siguientes valores para los factores de pérdida de  
 
         fa: Fracción de energía perdida por autodescarga =0,005 
 
         fb: Factor de perdidas debido al a eficiencia de la batería=0,05  
 
         fi: Factor de perdidas debido a la eficiencia del inversor=0,13 
 
fj: Factor de perdidas global debido al calentamiento conexiones=0,05 
 
         Pd: Profundidad de descarga máxima de las baterías=0,7 
 
 
Reemplazando obtenemos que F= 0,76 
 
 
Ahora reemplazando obtenemos que la energía que suministra el 
sistema a la carga es de: 
𝐄𝐟𝐨𝐥𝐭𝐨𝐯𝐨𝐢𝐭𝐚𝐢𝐜𝐚 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐫 =
𝟏𝟕, 𝟑𝟗
𝟎, 𝟕𝟔
= 𝟐𝟐, 𝟖𝟖 𝐤𝐖. 𝐡 




PMPP ∗ HPScrit ∗ PR
 
Dónde: 
NT:Número de módulos  




PMPP: La potencia pico del módulo en condiciones estándar, en este 
caso, estamos utilizando un panel solar de 190 Wp (watts pico).  
HPScrit: Son las horas de sol pico del mes crítico = 3,48 HPS 
PR ∶ El factor global de funcionamiento que varía entre 0.65 y 0.95. 
Usaremos 0.95 por defecto.  
NT =
22,88
190 ∗ 3,48 ∗ 0.95
 =  36,44 = 36 Modulos 
 
b. El número de módulos fotovoltaicos conectados en serie es de: 
 
 Numero  de modulos en  serie (Nmserie) =      voltaje de trabajo (VT )/ 
Tension del modulo(Vpanel) 
                         La tensión de trabajo será de 48 V 
𝑵𝒎𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =  48 / 48 
𝑵𝒎𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =  1 
 
c. Cálculo del número de ramas conectadas en paralelo 
 
Numero  de ramas en paralelo(Nrparalelo) = 
 Total de modulos(Npanles )/Numero  de modulos en  serie(Nmserie)   
NP mf = 36 
d. Angulo óptimo de inclinación:  
Para determinar la inclinación óptima de una superficie fija se usa una 
fórmula basada en análisis estadísticos de radiación solar anual: 






𝛽𝑜𝑝𝑡: Angulo de inclinación optimo 
 
|φ|:   Latitud del lugar sin signo 
 
Sabiendo que la latitud es de: 
Latitud: -6.82849500000 
βopt = 3,7 + (0,69 × |−6,828495°|) 
𝛽𝑜𝑝𝑡 = 8,34° 
Luego el ángulo óptimo es de 8,34°, consideraremos 10° con la finalidad 
de evitar la acumulación de polvo humedad. 
e. Dimensionamiento del banco de baterías 
En este caso los parámetros importantes para el dimensionado de la 
batería son la máxima profundidad de descarga (estacional y diaria) y el 
número de días de autonomía. 
CT   =  (Nautonomia x Eentregado a la carga)/ (PD  x VT) 
 
Donde: 
𝑪𝑻 = Capacidad mínima del banco de baterías, expresada en Ah. 
𝑵𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 = Número de días de autonomía =2. 
𝑷𝑫  = 0,7. 
𝑽𝑻 = 48 V. 
E entregado a la carga = 22880 Kw h 
CT =  (2 x 22880)/ (0,7 x 48) 





Proponemos el uso de baterías ROLLS de 503 Ah (ANEXO 05), por ser 
de maraca reconocida y además de capacidad ampliamente comerciable 
El número de baterías que deben conectarse en serie:  
NS bat.   =  VT /  Vbat. 
Donde: 
NS bat. = Número de baterías que deben conectarse en serie. 
VT = Tensión de trabajo del sistema fotovoltaico (V). 
Vbat. = Tensión nominal de la batería (V). 
NS bat.   =  48/12 
NS bat.   =  4  baterías 
 
El número de baterías que deben conectarse en paralelo 
NP bat.   =  CT /  Cbat. 
Donde: 
 NP bat. = Número de baterías conectados en paralelo. 
CT = Capacidad total del banco de baterías (Ah). 
Cbat. = Capacidad individual de una batería (Ah). 
 
𝑁𝑃 𝑏𝑎𝑡.   =   1361,9/  503 
𝑁𝑃 𝑏𝑎𝑡.   =   2,71 ≈ 3 
             Del resultado consideraremos 3 







f. Dimensionamiento del inversor 
Los inversores que se utilizarán para nuestro sistema de generación 
fotovoltaica serán los inversores de Inversor de onda pura 48V- 5000 W  
 
Para el cálculo de la potencia requerida por el inversor usaremos la 
siguiente ecuación:  
 
Potencia  de entrada al inversor =
1,2xPotencia  de la  carga
Rendimiento  del  inversor
  
 
En la potencia de la carga utilizaremos como máxima demanda la 
potencia instalada de la carga debido a que se trata de una potencia 
relativamente pequeña: 4,024 kW. 
 
  
Potencia  de entrada al inversor =
1,2x4,024
0,95
= 5,0 kW 
 
Por lo tanto, se trabajará con un inversor de la marca VICTRON ENERGY 
de 5 kW (ANEXO 06) 
 
g.  Dimensionamiento de los conductores eléctricos 
Cálculo de la Intensidad máxima que debe soportar el tramo 
campo fotovoltaico – regulador 
 







𝐈𝐌𝐀𝐗 𝐦𝐟= Corriente máxima en la línea Paneles-Regulador (A). 
𝐈𝐂𝐂 𝐦𝐟 = Corriente de cortocircuito del panel utilizado (A). 
𝐍𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥.  𝐱 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨𝐫= Número de ramas de paneles que deben 
conectarse a cada regulador. 
 
𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑚𝑓  = 1,25 x 5,52 x 9 
𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑚𝑓  = 62,10 A 
 
 
Cálculo de la intensidad máxima que debe soportar el tramo 
regulador – inversor 
 
IMAX inv  = 1,25 x PCarga / (VMIN Tacu x ηinv) 
Donde: 
𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒊𝒏𝒗= Corriente máxima en la línea Baterías-inversor (A). 
𝑷𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 = Potencia de la cargar en servicio continúo (A). 
𝑽𝑴𝑰𝑵 𝑻𝒂𝒄𝒖 = El menor valor de tensión de las baterías con el que 
puede funcionar el inversor. 
𝜼𝒊𝒏𝒗 = Rendimiento del inversor a plena potencia en tanto por uno 
(%). 
 
𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑖𝑛𝑣  = 1,25 x (4024)/ (48 x 0,95) 
𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑖𝑛𝑣  =110,30 A 
 





       Tabla N°  1: Caída de tensión por cada tramo de la 
instalación fotovoltaica 
 
                                       Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el cálculo de la sección mínima del conductor eléctrico 
tenemos lo siguiente 
 
SCABLE  = 




SCABLE = Sección mínima recomendada [𝑚𝑚
2]. 
L = Longitud tramo [m]. 
I= Corriente para cada tramo de la instalación [A]. 




Sección mínima del conductor para el tramo paneles – 
regulador 
 
SCABLE = 2 x L x I / (56 x ∆V)  
SCABLE = 2 x 6 x 62,10 / (56 x 1,44) 







Cálculo de la sección mínima del conductor para el tramo 
regulador–inversor 
 
Tenemos: SCABLE = 2 x L x IMAX / (56 x ∆V) 
SCABLE = 2 x 3 x 100,68 / (56 x 0,48) 
SCABLE = 22,47 mm
2 
 
Cálculo de la sección mínima del conductor para el tramo 
batería–regulador 
 
Tenemos: SCABLE = 2 x L x IMAX / (56 x ∆V) 
SCABLE = 2 x 3 x 100,68 / (56 x 0,48) 
SCABLE = 22,47 mm
2 
 
Del catálogo de conductores eléctrico NYY (ANEXO 07) 
Seleccionamos el conductor NYY dúplex de: 2-1x25 𝐦𝐦𝟐 
4.3.3  Dimensionamiento del sistema de distribución en 220 V 
Para el dimensionamiento del sistema de distribución lo aremos en base a la 
norma D.G.E. “Bases para el diseño de líneas y redes secundarias con 
conductores autoportantes para electrificación rural”. 
A. Cálculos eléctricos  
a. Cálculo de caída de tensión 
La fórmula para calcular redes aéreas es la siguiente: 






I = Corriente eléctrica que recorre el circuito, en A 
L = Longitud del tramo, en m 
K = Factor de caída de tensión 
b. Máxima caída de tensión permisible 
Para red de distribución rural la caída máxima de tensión entre la subestación 
de distribución y el extremo terminal más alejado de la red no deberá exceder 
el 7,0 % de la tensión nominal.  
Sistema 220 V: Máxima caída tensión 15,4 V. 
El sistema  de distribución va ser monofásico en 220 V, se ha considerado el 
conductor 1x16/25, el cual tiene una capacidad de corriente de 64 A, según en 
ANEXO 08, de la potencia del inversor obtenemos la corriente eléctrica de 
diseño: 
Aquí consideraremos la potencia del inversor  
𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  = 5 000 / (220 ∗ 0,9) 
𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  = 25,25 A 
                                                   Como: 25,25 < 64 OK (ANEXO 08) 
c. Distancias mínimas del conductor a superficie del terreno 















Al cruce 6,5 5,5 4,0 5,5 
A lo largo 5,5 5,0 4,0 4,5 





d. Cargas De Alumbrado Público 
Los puntos de iluminación se han establecido según la Norma DGE de 
Alumbrado de Vías Públicas vigente para la zona; por lo tanto, en este 
caso la iluminación corresponde exclusivamente a lo indispensable y de 
acuerdo a los requerimientos de un sistema rural, limitándose 
únicamente a las plazas públicas, calles principales y/o vías de acceso a 
la localidad. (Sector Típico 5). 










Vapor de Sodio 50 10 60 
Fuente: Norma DGE RD N° 031-2003EM/DGE - Bases para el diseño 
de Líneas y Redes Secundarias con Conductor Autoportante para 
Electrificación Rural. 
 
B. Cálculos Mecánicos  
Los cálculos mecánicos tienen la finalidad de determinar las tensiones y 
flechas en las diversas condiciones de operación. 
a. Hipótesis de Estado 
Para los cálculos mecánicos del conductor las hipótesis de estado se 
definen sobre la base de los factores meteorológicos, tal como  se 






Tabla 4: hipótesis para usar la  ecuación  de TRUXA 
HIPÓTESIS N° 1: Condición 
de máximo esfuerzo 
 
Temperatura: 5°C. 
Velocidad de viento: 70 
Km/h. 
HIPÓTESIS N° 2: Condición 
de mayor duración (EDS) 
 
Temperatura: Media anual 
(entre 15 y 25°C, salvo 
excepciones) 15° C. 
Velocidad de viento: Nula. 
 




Velocidad de viento: Nula. 
 
                                                      Fuente: CNE  Suministro 
 
b. Esfuerzos mecánicos en el conductor portante 
 El esfuerzo del conductor portante de aleación de aluminio será en 
todos los casos, de 52,3 N/mm², aproximadamente 18 % del 
esfuerzo de rotura del conductor. 
 El esfuerzo máximo del conductor no superará 176 N/mm². 
 Cuando, debido a la presencia de hielo, los esfuerzos en el 
conductor portante sobrepasarán lo máximo establecido, consultor 
podrá adoptar un esfuerzo EDS menor a 52,3 N/mm². 
Altura del poste: 
Para postes con respecto al suelo se considera una distancia mínima de 
5,50 m. La distancia del vértice del poste al inicio del gancho de suspensión 
será de 0,30 m 
La flecha según los vanos y tipo de conductores. 
La longitud de empotramiento será:  
          Atura de empotramiento =
H
10








+ 0,2 + Dmin + Fmax+Hc 
Donde: 
H  :  Altura del poste en metros. 
Dmín  :  distancia mínima al terreno en metros. 
Fmáx  :  Flecha máxima en metros. 
Hc       :  Distancia del punta del poste al conductor más bajo en 
metros. 
Para :  Dmín = 5,5 m. y Fmáx = 1,20 m.  Tenemos H =7,8 m.  
Por lo tanto, la utilización de postes de concreto de 8,00 m. de longitud se 
justifica. 
                   Tabla N°  5: Características De Los Postes De Concreto Armado 
Longitud del poste (m) 8 8 
Longitud de empotramiento del poste (m) 1,0 1,0 
Diámetro mínima en la cabeza (mm) 120 120 
Diámetro mínima en la base (mm) 240 240 
Diámetro de empotramiento (mm) 225 225 
Altura donde se aplica la fuerza del viento (m) 3,14 3,14 
Carga de trabajo a 0,15 m de la cabeza (kg) 200 300 
Carga de rotura (kg) 400 400 
Masa por unidad (kg) 385 406 






Tabla N°  6: Características de los Cables Autoportantes 
 
Fuente: Norma D.G.E. RD N° 031-2003-EM 
 
 
4.4 Metrado y Presupuesto  




Tabla N°  7: Valor Referencial para el suministro de materiales para el 
sistema fotovoltaico 
 
Fuente: Elaborado por el propio Autor 
 
Además, se debe considerar la capacitación del personal para que puedan 
desempeñar el mantenimiento preventivo del sistema hibrido eólico fotovoltaico, 








Tabla N°  8: Costo Directo Microred Hibrida Eólico Solar 
 
Fuente: Elaborado por el propio Autor 
 
4.4.2  Metrado y presupuesto de la red de distribución secundaria 
 
Tabla N°  9: Suministro de Materiales  
 




Tabla N°  10: Valor referencial para el montaje de las redes secundarias 
 




Tabla N°  11: Presupuesto para la Red Secundaria 
 
                             Fuente: Elaborado por el propio Autor 
 
4.4.3  Presupuesto Total 
 
Tabla N°  12: presupuesto referencial total 
 












4.5 Evaluación Económica del Proyecto 
4.5.1 Costo Teórico de la Energía Generada 




i = Inversión Inicial (S/.) 150144,15 
E = Energía durante la vida del sistema (20 años) 2629522,35 
Mt = Costes de operación y mantenimiento (S/.) 30028,83 
r = Tasa de descuento 0,12 
 
Costo de la Energía Generada (S/./kW-h) 0,06851928 
 
4.5.2 Cálculo de los Indicadores Económicos 
Para realizar la evaluación económica debemos considerar los siguientes 
parámetros. 
Costo de Venta de Energía: 0,5 S/. /kWh 
Inversión Total: S/. 255877,42 

















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
De acuerdo al estudio realizado para el presente proyecto, se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
 El Centro Poblado Señor de la Humildad requiere una Energía diaria de 19,32 
kW-h/día y la Potencia requerida es de 4,024 kW. 
 
 Como resultado del recurso Solar y Eólico en el Centro Poblado Señor de la 
Humildad se tiene que la radiación media es de 3,48 kW h/m2, y la velocidad 
del viento media es de 4,86 m/s. 
 
 El Sistema Hibrido comprenderá de: 01 Aerogenerador ENAIR 70 PRO de 5 
kW, 36 Paneles Fotovoltaicos SIMAX 190 Wp, 12 Baterías Rolls de 503 Ah, 01 
inversor VICTRON ENERGY de 5 kW. 
 
 El Presupuesto que involucra la Microred Hibrida Eólica Soar es de: S/. 
255877,42 
 
 El costo teórico de generar energía eléctrica es de S/. 0,068519, y como 
resultado de la evaluación económica a 20 años se obtuvo un VAN de S/. 
77097,75 y una TIR de 16% 
 





- Se recomienda que en otras localidades que no cuentan con el Servicio de 
Energía Eléctrica se evalué la posibilidad de utilizar las energías renovables, 
como mecanismo de solución ante la carencia de este servicio.. 
 
- Se recomienda que los Gobiernos Regionales realicen un inventario de los 
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ANEXO 1: DATA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO A LA ALTURA DE 2 m 
ANEXO 2: DATA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO A LA ALTURA DE 18 m 
ANEXO 3: RADIACIÓN SOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
ANEXO 4: FICHA TÉCNICA DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS SIMAX DE 190 
Wp 
ANEXO 5: FICHA TÉCNICA DE LAS BATERÍAS ROLLS DE 12 V-503 Ah 
ANEXO 6: FICHA TÉCNICA DEL INVERSOR VICTRON ENERGY 5 KW 
ANEXO 7: CATALOGO DE CABLES NYY 
ANEXO 8: PARÁMETROS Y FACTORES DE CAÍDA DE TENSIÓN 
ANEXO 9: FICHA TÉCNICA DEL AEROGENERADOR 
ANEXO 10: ENCUESTA SOCIOECONÍMICA  
ANEXO 11: SOLARIMETRO MODELO (TES 1333 SOLAR POWE METER). 








































































01/03/2019 00:00:00 0,3 252 01/03/2018 01:00:00 0,5 230 
01/03/2019 03:00:00 1,3 12 01/03/2018 04:00:00 0,4 243 
01/03/2019 05:00:00 0,3 164 01/03/2018 06:00:00 0,1 284 
01/03/2019 07:00:00 0,7 9 01/03/2018 08:00:00 0,4 16 
01/03/2019 09:00:00 0,5 64 01/03/2018 10:00:00 0,5 65 
01/03/2019 11:00:00 0,6 254 01/03/2018 12:00:00 2,1 23 
01/03/2019 13:00:00 1,1 27 01/03/2018 14:00:00 1,3 331 
01/03/2019 15:00:00 0,8 225 01/03/2018 16:00:00 1,8 8 
01/03/2019 17:00:00 2,3 2 01/03/2018 18:00:00 0,4 114 
01/03/2019 19:00:00 0,1 222 01/03/2018 21:00:00 0,7 156 
01/03/2019 22:00:00 0,5 340 01/03/2018 23:00:00 0,1 327 
02/03/2019 00:00:00 0,3 172 02/03/2018 01:00:00 0,5 31 
02/03/2019 02:00:00 0,3 224 02/03/2018 03:00:00 0,7 319 
02/03/2019 04:00:00 0,8 108 02/03/2018 05:00:00 0,5 59 
02/03/2019 06:00:00 0,9 88 02/03/2018 07:00:00 0,2 137 
02/03/2019 09:00:00 1 303 02/03/2018 10:00:00 1,3 118 
02/03/2019 11:00:00 0,6 224 02/03/2018 12:00:00 1,8 42 
02/03/2019 13:00:00 2,5 329 02/03/2018 14:00:00 3 34 
02/03/2019 15:00:00 2,9 246 02/03/2018 16:00:00 2,6 251 
02/03/2019 17:00:00 1,6 273 02/03/2018 18:00:00 3,1 5 
02/03/2019 19:00:00 2,1 2 02/03/2018 20:00:00 1,8 335 
02/03/2019 21:00:00 0,7 359 02/03/2018 22:00:00 0,7 2 
02/03/2019 23:00:00 0,1 259 03/03/2018 00:00:00 0,6 11 
03/03/2019 01:00:00 0,4 359 03/03/2018 02:00:00 0,6 272 
03/03/2019 03:00:00 0,8 279 03/03/2018 04:00:00 0,1 209 
03/03/2019 05:00:00 0,7 2 03/03/2018 06:00:00 0,5 266 
03/03/2019 07:00:00 0,8 125 03/03/2018 08:00:00 0,6 57 
03/03/2019 09:00:00 0,5 36 03/03/2018 10:00:00 1,2 278 
03/03/2019 11:00:00 1,7 92 03/03/2018 12:00:00 1,8 336 
03/03/2019 13:00:00 1,8 11 03/03/2018 14:00:00 2 14 
03/03/2019 15:00:00 0,5 181 03/03/2018 16:00:00 0,7 3 
03/03/2019 17:00:00 0,7 24 03/03/2018 18:00:00 1,4 174 
03/03/2019 19:00:00 0,5 122 03/03/2018 20:00:00 0,2 197 
03/03/2019 21:00:00 0,4 178 03/03/2018 22:00:00 0,2 36 
03/03/2019 23:00:00 0,6 356 04/03/2018 00:00:00 0,8 259 




























04/03/2019 04:00:00 1 91 04/03/2018 05:00:00 0,7 146 
04/03/2019 06:00:00 0,6 182 04/03/2018 07:00:00 0,1 71 
04/03/2019 08:00:00 0,1 317 04/03/2018 09:00:00 1,8 127 
04/03/2019 10:00:00 1,1 122 04/03/2018 11:00:00 1 154 
04/03/2019 12:00:00 2,9 22 04/03/2018 13:00:00 2 327 
04/03/2019 14:00:00 4,2 345 04/03/2018 15:00:00 0,2 210 
04/03/2019 16:00:00 1,4 38 04/03/2018 17:00:00 3,4 338 
04/03/2019 18:00:00 0,7 302 04/03/2018 19:00:00 0,2 301 
04/03/2019 20:00:00 1,3 76 04/03/2018 21:00:00 0,8 24 
04/03/2019 22:00:00 0,2 43 04/03/2018 23:00:00 0,1 244 
05/03/2019 00:00:00 0,2 199 05/03/2018 01:00:00 0,5 250 
05/03/2019 02:00:00 0,4 279 05/03/2018 03:00:00 0,5 250 
05/03/2019 04:00:00 0,6 141 05/03/2018 05:00:00 0,1 17 
05/03/2019 06:00:00 1 160 05/03/2018 07:00:00 0,1 131 
05/03/2019 08:00:00 0,1 255 05/03/2018 09:00:00 1,6 354 
05/03/2019 10:00:00 1,9 10 05/03/2018 11:00:00 1,8 43 
05/03/2019 12:00:00 2,7 22 05/03/2018 13:00:00 2,6 345 
05/03/2019 14:00:00 4,5 354 05/03/2018 15:00:00 4,3 341 
05/03/2019 16:00:00 3,7 5 05/03/2018 17:00:00 3,8 339 
05/03/2019 18:00:00 3,2 7 05/03/2018 19:00:00 1,6 347 
05/03/2019 20:00:00 0,3 197 05/03/2018 21:00:00 0,5 10 
05/03/2019 22:00:00 0,3 78 05/03/2018 23:00:00 0,7 230 
06/03/2019 00:00:00 0,4 166 06/03/2018 02:00:00 0,7 242 
06/03/2019 03:00:00 0,2 217 06/03/2018 04:00:00 0,3 224 
06/03/2019 05:00:00 0,8 230 06/03/2018 06:00:00 0,6 177 
06/03/2019 07:00:00 0,1 54 06/03/2018 08:00:00 1 344 
06/03/2019 09:00:00 2,6 35 06/03/2018 10:00:00 5,7 21 
06/03/2019 11:00:00 4 5 06/03/2018 12:00:00 0,9 22 
06/03/2019 13:00:00 3,3 358 06/03/2018 14:00:00 2,2 61 
06/03/2019 15:00:00 1,8 288 06/03/2018 16:00:00 3,1 273 
06/03/2019 17:00:00 0,5 287 06/03/2018 18:00:00 1,1 339 
06/03/2019 19:00:00 0,5 157 06/03/2018 20:00:00 0,1 12 
06/03/2019 21:00:00 0,6 316 06/03/2018 22:00:00 0,9 10 
06/03/2019 23:00:00 0,2 221 07/03/2018 00:00:00 0,1 168 





















07/03/2019 03:00:00 0,8 21 07/03/2018 04:00:00 0,5 131 
07/03/2019 05:00:00 0,4 64 07/03/2018 06:00:00 0,2 239 
07/03/2019 07:00:00 1,4 124 07/03/2018 08:00:00 0,2 97 
07/03/2019 09:00:00 0,3 135 07/03/2018 10:00:00 2,2 343 
07/03/2019 11:00:00 2,2 11 07/03/2018 12:00:00 2,6 18 
07/03/2019 13:00:00 2,2 341 07/03/2018 14:00:00 2,3 13 
07/03/2019 15:00:00 2,7 6 07/03/2018 16:00:00 1,7 284 
07/03/2019 17:00:00 0,6 324 07/03/2018 18:00:00 0,3 227 
07/03/2019 19:00:00 0,9 347 07/03/2018 20:00:00 1 332 
07/03/2019 21:00:00 0,1 321 07/03/2018 22:00:00 0,5 278 
07/03/2019 23:00:00 0,2 176 08/03/2018 00:00:00 0,5 331 
08/03/2019 01:00:00 0,4 93 08/03/2018 02:00:00 0,4 328 
08/03/2019 03:00:00 0,4 300 08/03/2018 04:00:00 0,8 67 
08/03/2019 05:00:00 0,4 237 08/03/2018 06:00:00 0,5 102 
08/03/2019 07:00:00 0,1 102 08/03/2018 08:00:00 0,9 128 
08/03/2019 09:00:00 0,5 69 08/03/2018 10:00:00 2 342 
08/03/2019 11:00:00 2,8 352 08/03/2018 12:00:00 1,5 35 
08/03/2019 13:00:00 3,1 353 08/03/2018 14:00:00 1,5 86 
08/03/2019 15:00:00 1,6 359 08/03/2018 16:00:00 1,4 291 
08/03/2019 17:00:00 1,7 242 08/03/2018 18:00:00 0,5 90 
08/03/2019 19:00:00 0,2 97 08/03/2018 20:00:00 0,8 122 
08/03/2019 21:00:00 0,4 301 08/03/2018 22:00:00 0,5 105 
08/03/2019 23:00:00 0,3 244 09/03/2018 00:00:00 0,2 268 
09/03/2019 01:00:00 0,5 340 09/03/2018 02:00:00 0,4 134 
09/03/2019 03:00:00 0,1 262 09/03/2018 04:00:00 0,2 209 
09/03/2019 05:00:00 0,4 203 09/03/2018 06:00:00 0,2 265 
09/03/2019 07:00:00 0,6 258 09/03/2018 08:00:00 0,3 109 
09/03/2019 09:00:00 0,6 119 09/03/2018 10:00:00 0,3 158 
09/03/2019 11:00:00 2,6 154 09/03/2018 12:00:00 0,7 88 
09/03/2019 13:00:00 1,4 22 09/03/2018 14:00:00 1 214 
09/03/2019 15:00:00 0,2 330 09/03/2018 16:00:00 2,9 351 
09/03/2019 17:00:00 0,9 133 09/03/2018 18:00:00 2,5 342 
09/03/2019 19:00:00 0,6 230 09/03/2018 20:00:00 0,5 355 
09/03/2019 21:00:00 0,4 356 09/03/2018 22:00:00 0,5 299 





















10/03/2019 02:00:00 1,9 318 10/03/2018 03:00:00 0,2 222 
10/03/2019 04:00:00 0,3 89 10/03/2018 05:00:00 0,1 304 
10/03/2019 06:00:00 0,5 107 10/03/2018 07:00:00 0,4 225 
10/03/2019 08:00:00 0,7 218 10/03/2018 09:00:00 1,9 78 
10/03/2019 10:00:00 2,9 142 10/03/2018 11:00:00 1,8 164 
10/03/2019 12:00:00 1,7 30 10/03/2018 13:00:00 3,7 17 
10/03/2019 14:00:00 3,7 18 10/03/2018 15:00:00 1 3 
10/03/2019 16:00:00 0,8 29 10/03/2018 17:00:00 0,9 327 
10/03/2019 18:00:00 1,1 131 10/03/2018 19:00:00 0,7 261 
10/03/2019 20:00:00 0,6 152 10/03/2018 21:00:00 0,3 200 
10/03/2019 22:00:00 0,1 197 10/03/2018 23:00:00 0,4 219 
11/03/2019 00:00:00 0,1 164 11/03/2018 01:00:00 0,4 136 
11/03/2019 02:00:00 0,4 124 11/03/2018 03:00:00 0,4 248 
11/03/2019 04:00:00 0,7 182 11/03/2018 05:00:00 0,3 183 
11/03/2019 06:00:00 0,3 229 11/03/2018 07:00:00 0,2 249 
11/03/2019 08:00:00 0,9 90 11/03/2018 09:00:00 1,3 9 
11/03/2019 10:00:00 3 355 11/03/2018 11:00:00 5,1 349 
11/03/2019 12:00:00 1 19 11/03/2018 13:00:00 1,2 83 
11/03/2019 14:00:00 1,9 3 11/03/2018 15:00:00 0,5 228 
11/03/2019 16:00:00 1,4 139 11/03/2018 17:00:00 0,3 201 
11/03/2019 18:00:00 0,3 154 11/03/2018 19:00:00 0,2 262 
11/03/2019 20:00:00 0,2 209 11/03/2018 21:00:00 0,4 231 
11/03/2019 22:00:00 0,6 111 11/03/2018 23:00:00 0,5 216 
12/03/2019 00:00:00 0,2 180 12/03/2018 01:00:00 0,3 149 
12/03/2019 02:00:00 0,4 25 12/03/2018 03:00:00 0,1 119 
12/03/2019 04:00:00 0,4 187 12/03/2018 05:00:00 0,2 199 
12/03/2019 06:00:00 0,4 114 12/03/2018 07:00:00 0,2 196 
12/03/2019 08:00:00 0,4 30 12/03/2018 09:00:00 0,6 69 
12/03/2019 10:00:00 0,7 93 12/03/2018 11:00:00 2,2 15 
12/03/2019 12:00:00 6 0 12/03/2018 13:00:00 3,4 19 
12/03/2019 14:00:00 3,4 2 12/03/2018 15:00:00 1,2 140 
12/03/2019 16:00:00 2,2 13 12/03/2018 17:00:00 0,9 348 
12/03/2019 18:00:00 1,4 335 12/03/2018 19:00:00 0,5 342 
12/03/2019 20:00:00 0,4 5 12/03/2018 21:00:00 1 165 





















13/03/2019 00:00:00 0,6 180 13/03/2018 01:00:00 0,1 309 
13/03/2019 02:00:00 0,2 155 13/03/2018 03:00:00 0,5 248 
13/03/2019 04:00:00 0,2 136 13/03/2018 05:00:00 0,4 167 
13/03/2019 06:00:00 0,1 266 13/03/2018 07:00:00 0,9 21 
13/03/2019 08:00:00 0,7 51 13/03/2018 09:00:00 0,3 171 
13/03/2019 10:00:00 0,9 319 13/03/2018 11:00:00 1,1 4 
13/03/2019 12:00:00 2,9 269 13/03/2018 13:00:00 3,2 230 
13/03/2019 14:00:00 0,9 219 13/03/2018 15:00:00 1,6 315 
13/03/2019 16:00:00 0,9 249 13/03/2018 17:00:00 1,4 339 
13/03/2019 18:00:00 0,8 142 13/03/2018 19:00:00 0,6 165 
13/03/2019 20:00:00 0,6 260 13/03/2018 21:00:00 0,7 67 
13/03/2019 22:00:00 0,3 224 13/03/2018 23:00:00 1 9 
14/03/2019 00:00:00 0,3 243 14/03/2018 01:00:00 0,3 208 
14/03/2019 02:00:00 0,4 161 14/03/2018 03:00:00 0,8 317 
14/03/2019 04:00:00 0,2 22 14/03/2018 05:00:00 0,2 161 
14/03/2019 06:00:00 0,5 217 14/03/2018 07:00:00 0,8 54 
14/03/2019 08:00:00 0,6 92 14/03/2018 09:00:00 0,5 253 
14/03/2019 10:00:00 0,2 134 14/03/2018 11:00:00 1,2 29 
14/03/2019 12:00:00 0,5 137 14/03/2018 13:00:00 2,1 325 
14/03/2019 14:00:00 0,6 230 14/03/2018 15:00:00 1,2 4 
14/03/2019 16:00:00 1,7 291 14/03/2018 17:00:00 0,7 32 
14/03/2019 18:00:00 1,6 337 14/03/2018 19:00:00 0,8 356 
14/03/2019 20:00:00 1,6 344 14/03/2018 21:00:00 0,8 326 
14/03/2019 22:00:00 0,4 324 15/03/2018 00:00:00 1,2 324 
15/03/2019 01:00:00 0,5 91 15/03/2018 02:00:00 0,3 221 
15/03/2019 03:00:00 0,3 127 15/03/2018 04:00:00 0,6 356 
15/03/2019 05:00:00 0,3 323 15/03/2018 06:00:00 0,3 209 
15/03/2019 07:00:00 0,5 1 15/03/2018 08:00:00 0,6 273 
15/03/2019 09:00:00 1,4 352 15/03/2018 10:00:00 1,3 263 
15/03/2019 11:00:00 2,3 291 15/03/2018 12:00:00 2,7 309 
15/03/2019 13:00:00 4,5 252 15/03/2018 14:00:00 0,7 314 
15/03/2019 15:00:00 3,2 295 15/03/2018 16:00:00 0,8 209 
15/03/2019 17:00:00 1,4 332 15/03/2018 18:00:00 2,8 297 
15/03/2019 19:00:00 1,3 11 15/03/2018 20:00:00 0,1 235 





















15/03/2019 23:00:00 0,5 55 16/03/2018 00:00:00 0,4 212 
16/03/2019 01:00:00 0,8 136 16/03/2018 02:00:00 0,2 184 
16/03/2019 03:00:00 0,2 250 16/03/2018 04:00:00 0,1 267 
16/03/2019 05:00:00 0,3 182 16/03/2018 06:00:00 0,1 83 
16/03/2019 08:00:00 1,1 94 16/03/2018 09:00:00 0,6 304 
16/03/2019 10:00:00 1,5 18 16/03/2018 11:00:00 1,8 229 
16/03/2019 12:00:00 0,7 105 16/03/2018 13:00:00 2,5 320 
16/03/2019 14:00:00 2,5 285 16/03/2018 15:00:00 3,3 316 
16/03/2019 16:00:00 4,5 309 16/03/2018 17:00:00 1,5 255 
16/03/2019 18:00:00 0,8 292 16/03/2018 19:00:00 1,7 10 
16/03/2019 20:00:00 1,7 334 16/03/2018 21:00:00 2,4 285 
16/03/2019 22:00:00 1,4 299 16/03/2018 23:00:00 2,1 231 
17/03/2019 00:00:00 2,5 277 17/03/2018 01:00:00 2 269 
17/03/2019 02:00:00 1,1 252 17/03/2018 03:00:00 1,5 288 
17/03/2019 04:00:00 1,5 321 17/03/2018 05:00:00 1,1 260 
17/03/2019 06:00:00 0,3 93 17/03/2018 07:00:00 0,3 28 
17/03/2019 08:00:00 0,5 95 17/03/2018 09:00:00 0,6 9 
17/03/2019 10:00:00 2,1 19 17/03/2018 11:00:00 1,5 351 
17/03/2019 12:00:00 3,5 331 17/03/2018 13:00:00 2,6 279 
17/03/2019 14:00:00 3,6 315 17/03/2018 15:00:00 3,5 320 
17/03/2019 16:00:00 0,2 292 17/03/2018 17:00:00 1,8 232 
17/03/2019 18:00:00 0,8 290 17/03/2018 19:00:00 1,1 293 
17/03/2019 20:00:00 0,8 348 17/03/2018 21:00:00 0,7 222 
17/03/2019 22:00:00 1,1 264 17/03/2018 23:00:00 0,6 178 
18/03/2019 00:00:00 0,4 187 18/03/2018 01:00:00 0,6 169 
18/03/2019 02:00:00 0,7 339 18/03/2018 03:00:00 0,2 29 
18/03/2019 04:00:00 0,3 249 18/03/2018 05:00:00 0,3 269 
18/03/2019 06:00:00 0,3 207 18/03/2018 07:00:00 0,6 121 
18/03/2019 08:00:00 0,3 243 18/03/2018 09:00:00 0,1 352 
18/03/2019 10:00:00 0,8 316 18/03/2018 11:00:00 1,4 13 
18/03/2019 12:00:00 1,2 245 18/03/2018 13:00:00 0,6 55 
18/03/2019 14:00:00 0,4 213 18/03/2018 15:00:00 0,7 28 
18/03/2019 16:00:00 1,3 316 18/03/2018 17:00:00 0,6 339 
18/03/2019 18:00:00 0,2 35 18/03/2018 19:00:00 0,7 331 





















18/03/2019 22:00:00 1,3 345 18/03/2018 23:00:00 0,3 256 
19/03/2019 00:00:00 0,6 9 19/03/2018 02:00:00 0,1 40 
19/03/2019 03:00:00 0,3 314 19/03/2018 04:00:00 0,3 32 
19/03/2019 05:00:00 0,4 98 19/03/2018 06:00:00 0,5 165 
19/03/2019 07:00:00 0,1 100 19/03/2018 08:00:00 0,4 264 
19/03/2019 09:00:00 0,7 71 19/03/2018 10:00:00 1,3 130 
19/03/2019 11:00:00 1,3 85 19/03/2018 12:00:00 2,3 346 
19/03/2019 13:00:00 1,1 171 19/03/2018 14:00:00 1 1 
19/03/2019 15:00:00 0,3 199 19/03/2018 16:00:00 0,7 255 
19/03/2019 17:00:00 1,1 358 19/03/2018 18:00:00 1,6 358 
19/03/2019 19:00:00 0,5 270 19/03/2018 20:00:00 0,3 26 
19/03/2019 21:00:00 0,3 11 19/03/2018 22:00:00 0,6 174 
19/03/2019 23:00:00 0,5 90 20/03/2018 00:00:00 0,2 277 
20/03/2019 01:00:00 0,3 214 20/03/2018 02:00:00 0,2 306 
20/03/2019 03:00:00 0,3 66 20/03/2018 04:00:00 0,6 89 
20/03/2019 05:00:00 0,3 284 20/03/2018 06:00:00 0,4 289 
20/03/2019 07:00:00 0,1 77 20/03/2018 08:00:00 0,2 52 
20/03/2019 09:00:00 1 54 20/03/2018 10:00:00 0,7 181 
20/03/2019 11:00:00 0,2 339 20/03/2018 12:00:00 2,3 24 
20/03/2019 13:00:00 1,9 289 20/03/2018 14:00:00 2,7 266 
20/03/2019 15:00:00 3,5 309 20/03/2018 16:00:00 1,4 255 
20/03/2019 17:00:00 0,9 144 20/03/2018 18:00:00 0,5 2 
20/03/2019 19:00:00 0,8 331 20/03/2018 20:00:00 0,6 276 
20/03/2019 21:00:00 0,6 263 20/03/2018 22:00:00 0,4 193 
20/03/2019 23:00:00 0,9 85 21/03/2018 00:00:00 0,3 176 
21/03/2019 01:00:00 0,4 193 21/03/2018 02:00:00 0,1 231 
21/03/2019 03:00:00 0,3 188 21/03/2018 04:00:00 0,4 235 
21/03/2019 05:00:00 0,4 45 21/03/2018 06:00:00 0,3 21 
21/03/2019 07:00:00 0,3 102 21/03/2018 08:00:00 1,7 3 
21/03/2019 09:00:00 0,9 332 21/03/2018 10:00:00 2 78 
21/03/2019 11:00:00 1,1 77 21/03/2018 12:00:00 4,4 25 
21/03/2019 13:00:00 1,9 86 21/03/2018 14:00:00 0,5 188 
21/03/2019 15:00:00 3,6 26 21/03/2018 16:00:00 1,3 279 
21/03/2019 17:00:00 1,1 28 21/03/2018 18:00:00 0,2 158 
21/03/2019 20:00:00 0,4 349 21/03/2018 21:00:00 0,6 175 





















22/03/2019 00:00:00 0,3 90 22/03/2018 01:00:00 0,5 318 
22/03/2019 02:00:00 0,3 218 22/03/2018 03:00:00 0,2 310 
22/03/2019 04:00:00 0,3 66 22/03/2018 05:00:00 0,1 124 
22/03/2019 06:00:00 0,5 247 22/03/2018 07:00:00 0,1 4 
22/03/2019 08:00:00 0,7 101 22/03/2018 09:00:00 1 121 
22/03/2019 10:00:00 1,5 313 22/03/2018 11:00:00 0,8 350 
22/03/2019 12:00:00 0,6 56 22/03/2018 13:00:00 1,3 332 
22/03/2019 14:00:00 1,4 279 22/03/2018 15:00:00 1,2 158 
22/03/2019 16:00:00 1,8 262 22/03/2018 17:00:00 0,7 280 
22/03/2019 18:00:00 0,6 48 22/03/2018 19:00:00 0,3 5 
22/03/2019 20:00:00 0,2 310 22/03/2018 21:00:00 0,3 168 
22/03/2019 22:00:00 1,2 9 22/03/2018 23:00:00 0,9 56 
23/03/2019 00:00:00 0,6 355 23/03/2018 01:00:00 0,1 91 
23/03/2019 02:00:00 0,4 216 23/03/2018 03:00:00 0,5 313 
23/03/2019 04:00:00 0,1 195 23/03/2018 05:00:00 0,6 28 
23/03/2019 06:00:00 0,3 205 23/03/2018 07:00:00 0,4 145 
23/03/2019 08:00:00 0,3 19 23/03/2018 09:00:00 0,6 183 
23/03/2019 10:00:00 1 312 23/03/2018 11:00:00 2,8 319 
23/03/2019 12:00:00 1,3 253 23/03/2018 13:00:00 2,2 308 
23/03/2019 14:00:00 1,1 337 23/03/2018 15:00:00 2,2 350 
23/03/2019 16:00:00 0,6 220 23/03/2018 17:00:00 0,5 53 
23/03/2019 18:00:00 0,6 314 23/03/2018 19:00:00 1,2 281 
23/03/2019 20:00:00 0,4 340 23/03/2018 21:00:00 0,9 325 
23/03/2019 22:00:00 0,3 137 23/03/2018 23:00:00 0,4 321 
24/03/2019 00:00:00 0,5 227 24/03/2018 01:00:00 0,3 345 
24/03/2019 02:00:00 0,5 166 24/03/2018 03:00:00 0,5 38 
24/03/2019 04:00:00 0,3 173 24/03/2018 05:00:00 1,3 114 
24/03/2019 06:00:00 0,3 74 24/03/2018 07:00:00 0,3 313 
24/03/2019 08:00:00 2 120 24/03/2018 09:00:00 1,2 335 
24/03/2019 10:00:00 2,8 345 24/03/2018 11:00:00 3,7 17 
24/03/2019 12:00:00 1,4 5 24/03/2018 13:00:00 0,5 342 
24/03/2019 14:00:00 3,4 258 24/03/2018 15:00:00 1,6 8 
24/03/2019 16:00:00 0,2 166 24/03/2018 17:00:00 0,9 34 
24/03/2019 18:00:00 0,1 216 24/03/2018 19:00:00 0,8 178 
24/03/2019 20:00:00 0,6 237 24/03/2018 21:00:00 0,3 168 





















25/03/2019 00:00:00 0,3 181 25/03/2018 01:00:00 0,3 246 
25/03/2019 02:00:00 1,6 81 25/03/2018 03:00:00 0,4 132 
25/03/2019 04:00:00 0,6 313 25/03/2018 05:00:00 0,4 186 
25/03/2019 06:00:00 1 254 25/03/2018 07:00:00 0,3 235 
25/03/2019 08:00:00 0,6 133 25/03/2018 09:00:00 0,5 266 
25/03/2019 10:00:00 1,2 6 25/03/2018 11:00:00 3,2 10 
25/03/2019 12:00:00 1,4 21 25/03/2018 13:00:00 0,5 271 
25/03/2019 14:00:00 2,3 352 25/03/2018 15:00:00 0,6 23 
25/03/2019 16:00:00 2,7 283 25/03/2018 17:00:00 2,2 301 
25/03/2019 18:00:00 2 330 25/03/2018 19:00:00 2,4 267 
25/03/2019 20:00:00 0,9 263 25/03/2018 21:00:00 1,1 20 
25/03/2019 22:00:00 1,1 0 25/03/2018 23:00:00 2,2 14 
26/03/2019 00:00:00 0,6 56 26/03/2018 01:00:00 0,5 10 
26/03/2019 02:00:00 0,1 207 26/03/2018 03:00:00 0,3 9 
26/03/2019 04:00:00 0,2 47 26/03/2018 05:00:00 0,2 51 
26/03/2019 06:00:00 0,3 273 26/03/2018 07:00:00 0,5 344 
26/03/2019 08:00:00 0,9 266 26/03/2018 09:00:00 0,5 239 
26/03/2019 10:00:00 1,1 79 26/03/2018 11:00:00 0,9 146 
26/03/2019 12:00:00 1,1 7 26/03/2018 13:00:00 1,2 83 
26/03/2019 14:00:00 0,6 310 26/03/2018 15:00:00 0,8 163 
26/03/2019 16:00:00 2 321 26/03/2018 17:00:00 0,5 167 
26/03/2019 18:00:00 3,1 308 26/03/2018 19:00:00 1,6 284 
26/03/2019 20:00:00 0,7 298 26/03/2018 21:00:00 0,6 307 
26/03/2019 22:00:00 0,8 354 26/03/2018 23:00:00 0,5 195 
27/03/2019 00:00:00 0,4 141 27/03/2018 01:00:00 0,2 82 
27/03/2019 02:00:00 0,5 146 27/03/2018 03:00:00 0,6 128 
27/03/2019 04:00:00 0,2 33 27/03/2018 05:00:00 0,3 245 
27/03/2019 06:00:00 0,5 301 27/03/2018 07:00:00 0,3 134 
27/03/2019 08:00:00 0,2 201 27/03/2018 09:00:00 0,4 3 
27/03/2019 10:00:00 1,1 53 27/03/2018 11:00:00 1,6 6 
27/03/2019 12:00:00 0,7 329 27/03/2018 13:00:00 0,4 265 
27/03/2019 14:00:00 1,7 347 27/03/2018 15:00:00 0,9 210 
27/03/2019 16:00:00 0,8 177 27/03/2018 17:00:00 0,6 263 
27/03/2019 18:00:00 1,1 326 27/03/2018 19:00:00 0,7 217 
27/03/2019 20:00:00 0,5 180 27/03/2018 21:00:00 0,7 28 





















28/03/2019 00:00:00 0,8 356 28/03/2018 01:00:00 0,1 77 
28/03/2019 02:00:00 0,2 328 28/03/2018 03:00:00 0,4 341 
28/03/2019 04:00:00 0,5 136 28/03/2018 05:00:00 0,4 141 
28/03/2019 06:00:00 0,4 338 28/03/2018 08:00:00 0,4 237 
28/03/2019 09:00:00 2,2 145 28/03/2018 10:00:00 0,7 77 
28/03/2019 11:00:00 0,3 144 28/03/2018 12:00:00 3,5 1 
28/03/2019 13:00:00 2,8 6 28/03/2018 14:00:00 1,2 230 
28/03/2019 15:00:00 1,1 216 28/03/2018 16:00:00 0,6 161 
28/03/2019 17:00:00 1,8 231 28/03/2018 18:00:00 1,1 349 
28/03/2019 19:00:00 0,5 216 28/03/2018 20:00:00 0,7 223 
28/03/2019 21:00:00 0,9 231 28/03/2018 22:00:00 0,7 354 
28/03/2019 23:00:00 0,2 190 29/03/2018 01:00:00 0,6 147 
29/03/2019 02:00:00 0,4 49 29/03/2018 03:00:00 0,3 262 
29/03/2019 04:00:00 0,1 107 29/03/2018 05:00:00 0,3 172 
29/03/2019 06:00:00 0,1 70 29/03/2018 07:00:00 0,3 222 
29/03/2019 08:00:00 1,1 90 29/03/2018 09:00:00 0,3 49 
29/03/2019 10:00:00 1,3 268 29/03/2018 11:00:00 1,4 359 
29/03/2019 12:00:00 1,6 347 29/03/2018 13:00:00 1,5 21 
29/03/2019 14:00:00 4,1 247 29/03/2018 15:00:00 2,6 275 
29/03/2019 16:00:00 0,2 95 29/03/2018 17:00:00 1 165 
29/03/2019 18:00:00 1,5 354 29/03/2018 19:00:00 0,4 285 
29/03/2019 20:00:00 0,1 94 29/03/2018 21:00:00 1 0 
29/03/2019 22:00:00 0,1 135 29/03/2018 23:00:00 0,3 315 
30/03/2019 00:00:00 0,3 356 30/03/2018 02:00:00 0,4 144 
30/03/2019 03:00:00 0,6 275 30/03/2018 04:00:00 0,1 176 
30/03/2019 05:00:00 0,2 256 30/03/2018 06:00:00 0,1 226 
30/03/2019 07:00:00 0,6 130 30/03/2018 08:00:00 0,4 39 
30/03/2019 09:00:00 0,3 45 30/03/2018 10:00:00 1,7 22 
30/03/2019 11:00:00 2,2 98 30/03/2018 12:00:00 0,3 237 
30/03/2019 13:00:00 3,6 131 30/03/2018 14:00:00 2,1 66 
30/03/2019 15:00:00 1,3 246 30/03/2018 16:00:00 1,5 263 
30/03/2019 17:00:00 2,4 289 30/03/2018 19:00:00 0,1 46 
30/03/2019 20:00:00 0,3 260 30/03/2018 22:00:00 0,1 201 
30/03/2019 23:00:00 1,2 342 31/03/2018 00:00:00 1,5 327 
31/03/2019 01:00:00 0,6 7 31/03/2018 02:00:00 0,7 341 





















31/03/2019 05:00:00 0,8 346 31/03/2018 06:00:00 0,3 311 
31/03/2019 07:00:00 0,5 347 31/03/2018 08:00:00 1,2 40 
31/03/2019 09:00:00 1 142 31/03/2018 10:00:00 1,3 185 
31/03/2019 11:00:00 1,4 179 31/03/2018 12:00:00 0,2 167 
31/03/2019 13:00:00 0,3 113 31/03/2018 14:00:00 0,5 59 
31/03/2019 15:00:00 0,5 183 31/03/2018 16:00:00 0,5 82 
31/03/2019 17:00:00 1,5 338 31/03/2018 18:00:00 0,6 329 
31/03/2019 19:00:00 0,3 32 31/03/2018 20:00:00 0,1 211 
31/03/2019 21:00:00 0,6 12 31/03/2018 22:00:00 0,9 19 
31/03/2019 23:00:00 0,9 233 01/04/2018 00:00:00 1,2 18 
01/04/2019 01:00:00 0,6 330 01/04/2018 02:00:00 0,2 216 
01/04/2019 03:00:00 0,2 47 01/04/2018 04:00:00 0,3 267 
01/04/2019 05:00:00 0,3 110 01/04/2018 06:00:00 1 123 
01/04/2019 07:00:00 0,1 55 01/04/2018 08:00:00 0,6 236 
01/04/2019 09:00:00 4,2 2 01/04/2018 10:00:00 3,3 356 
01/04/2019 11:00:00 0,9 43 01/04/2018 12:00:00 1,9 62 
01/04/2019 13:00:00 3,1 9 01/04/2018 14:00:00 3,6 47 
01/04/2019 15:00:00 2,5 355 01/04/2018 16:00:00 0,8 10 
01/04/2019 17:00:00 0,8 224 01/04/2018 18:00:00 1,8 350 
01/04/2019 19:00:00 0,5 303 01/04/2018 20:00:00 0,7 227 
01/04/2019 21:00:00 0,8 329 01/04/2018 22:00:00 0,4 100 
01/04/2019 23:00:00 0,9 311 02/04/2018 00:00:00 0,6 118 
02/04/2019 01:00:00 0,9 351 02/04/2018 02:00:00 0,5 227 
02/04/2019 03:00:00 0,3 245 02/04/2018 04:00:00 0,2 113 
02/04/2019 05:00:00 0,4 232 02/04/2018 06:00:00 0,2 195 
02/04/2019 07:00:00 0,5 140 02/04/2018 08:00:00 1,1 161 
02/04/2019 09:00:00 5 3 02/04/2018 10:00:00 0,8 16 
02/04/2019 11:00:00 2,6 4 02/04/2018 12:00:00 3,8 11 
02/04/2019 13:00:00 3,2 23 02/04/2018 14:00:00 3 36 
02/04/2019 15:00:00 2,5 6 02/04/2018 16:00:00 2,3 19 
02/04/2019 17:00:00 1,1 349 02/04/2018 18:00:00 2,4 9 
02/04/2019 19:00:00 1,8 13 02/04/2018 20:00:00 0,7 86 
02/04/2019 21:00:00 1,6 138 02/04/2018 22:00:00 0,7 183 
02/04/2019 23:00:00 0,3 151 03/04/2018 01:00:00 0,5 132 
03/04/2019 02:00:00 0,4 137 03/04/2018 03:00:00 1,7 165 





















03/04/2019 06:00:00 0,2 178 03/04/2018 07:00:00 0,6 231 
03/04/2019 08:00:00 0,4 48 03/04/2018 09:00:00 1,5 10 
03/04/2019 10:00:00 0,8 171 03/04/2018 11:00:00 0,7 32 
03/04/2019 12:00:00 2 121 03/04/2018 13:00:00 2,9 7 
03/04/2019 14:00:00 1,3 327 03/04/2018 15:00:00 2,5 346 
03/04/2019 16:00:00 1,6 313 03/04/2018 17:00:00 2,5 3 
03/04/2019 18:00:00 0,2 152 03/04/2018 19:00:00 0,6 131 
03/04/2019 20:00:00 0,8 280 03/04/2018 21:00:00 0,5 230 
03/04/2019 22:00:00 1,1 326 03/04/2018 23:00:00 0,6 140 
04/04/2019 00:00:00 0,5 151 04/04/2018 01:00:00 0,7 151 
04/04/2019 02:00:00 0,3 177 04/04/2018 03:00:00 0,5 357 
04/04/2019 04:00:00 1 167 04/04/2018 05:00:00 0,5 189 
04/04/2019 06:00:00 1,3 122 04/04/2018 07:00:00 0,4 26 
04/04/2019 08:00:00 0,6 144 04/04/2018 09:00:00 0,6 244 
04/04/2019 10:00:00 3 353 04/04/2018 11:00:00 1,5 53 
04/04/2019 12:00:00 2,2 116 04/04/2018 13:00:00 2,1 104 
04/04/2019 14:00:00 1,8 21 04/04/2018 15:00:00 3,8 357 
04/04/2019 16:00:00 1,2 68 04/04/2018 17:00:00 0,6 139 
04/04/2019 18:00:00 1,2 141 04/04/2018 19:00:00 0,2 46 
04/04/2019 20:00:00 0,6 146 04/04/2018 21:00:00 0,5 179 
04/04/2019 22:00:00 0,9 181 04/04/2018 23:00:00 0,7 219 
05/04/2019 00:00:00 0,3 6 05/04/2018 01:00:00 1,2 219 
05/04/2019 02:00:00 1 170 05/04/2018 03:00:00 2 141 
05/04/2019 04:00:00 0,7 13 05/04/2018 05:00:00 0,8 248 
05/04/2019 06:00:00 0,8 218 05/04/2018 07:00:00 0,7 109 
05/04/2019 08:00:00 2,7 0 05/04/2018 09:00:00 2,4 1 
05/04/2019 10:00:00 1,9 25 05/04/2018 11:00:00 2 356 
05/04/2019 12:00:00 4,5 3 05/04/2018 13:00:00 6,3 2 
05/04/2019 14:00:00 2,8 6 05/04/2018 15:00:00 1,5 75 
05/04/2019 16:00:00 0,7 87 05/04/2018 17:00:00 0,6 309 
05/04/2019 18:00:00 1,1 42 05/04/2018 19:00:00 0,8 127 
05/04/2019 20:00:00 3,4 75 05/04/2018 21:00:00 1,6 125 
05/04/2019 22:00:00 1,8 292 05/04/2018 23:00:00 1,6 267 
06/04/2019 00:00:00 1,4 124 06/04/2018 01:00:00 1,7 351 
06/04/2019 02:00:00 0,6 285 06/04/2018 03:00:00 1,5 17 





















06/04/2019 06:00:00 0,8 226 06/04/2018 07:00:00 0,7 177 
06/04/2019 08:00:00 0,6 4 06/04/2018 09:00:00 3,2 28 
06/04/2019 10:00:00 1,7 343 06/04/2018 11:00:00 3,3 6 
06/04/2019 12:00:00 3 15 06/04/2018 13:00:00 2,8 353 
06/04/2019 14:00:00 1,3 356 06/04/2018 15:00:00 2,8 19 
06/04/2019 16:00:00 2,8 31 06/04/2018 17:00:00 0,4 263 
06/04/2019 18:00:00 0,5 255 06/04/2018 19:00:00 0,9 359 
06/04/2019 20:00:00 0,4 16 06/04/2018 21:00:00 0,5 205 
06/04/2019 22:00:00 0,1 254 06/04/2018 23:00:00 0,9 211 
07/04/2019 00:00:00 0,3 205 07/04/2018 01:00:00 0,4 2 
07/04/2019 02:00:00 0,5 192 07/04/2018 03:00:00 0,5 7 
07/04/2019 04:00:00 1 128 07/04/2018 05:00:00 0,5 183 
07/04/2019 06:00:00 0,4 21 07/04/2018 07:00:00 0,9 132 
07/04/2019 08:00:00 1,6 96 07/04/2018 09:00:00 2,8 13 
07/04/2019 10:00:00 1,4 337 07/04/2018 11:00:00 1,7 67 
07/04/2019 12:00:00 3,8 359 07/04/2018 13:00:00 3,3 319 
07/04/2019 14:00:00 1,9 322 07/04/2018 15:00:00 0,7 331 
07/04/2019 16:00:00 1 335 07/04/2018 17:00:00 2,9 252 
07/04/2019 18:00:00 1,2 5 07/04/2018 19:00:00 0,6 19 
07/04/2019 20:00:00 1,4 120 07/04/2018 21:00:00 1 25 
07/04/2019 22:00:00 0,3 325 07/04/2018 23:00:00 0,5 336 
08/04/2019 00:00:00 0,3 285 08/04/2018 01:00:00 1,1 333 
08/04/2019 02:00:00 0,4 359 08/04/2018 03:00:00 0,5 96 
08/04/2019 04:00:00 0,7 356 08/04/2018 05:00:00 0,3 261 
08/04/2019 06:00:00 0,2 204 08/04/2018 07:00:00 1,4 5 
08/04/2019 08:00:00 0,9 6 08/04/2018 09:00:00 1,9 338 
08/04/2019 10:00:00 1,8 9 08/04/2018 11:00:00 2,2 117 
08/04/2019 12:00:00 0,8 79 08/04/2018 13:00:00 2,9 277 
08/04/2019 14:00:00 2,8 325 08/04/2018 15:00:00 1 273 
08/04/2019 16:00:00 2,1 12 08/04/2018 17:00:00 0,5 299 
08/04/2019 18:00:00 0,7 1 08/04/2018 19:00:00 0,4 207 
08/04/2019 20:00:00 0,5 283 08/04/2018 21:00:00 0,2 89 
08/04/2019 22:00:00 0,2 50 08/04/2018 23:00:00 0,2 133 
09/04/2019 00:00:00 0,2 222 09/04/2018 01:00:00 0,6 347 
09/04/2019 02:00:00 0,7 333 09/04/2018 03:00:00 0,3 61 





















09/04/2019 06:00:00 1,1 9 09/04/2018 07:00:00 1 317 
09/04/2019 08:00:00 1,4 19 09/04/2018 09:00:00 0,6 137 
09/04/2019 10:00:00 1,5 143 09/04/2018 11:00:00 1,3 176 
09/04/2019 12:00:00 1 278 09/04/2018 13:00:00 0,6 211 
09/04/2019 14:00:00 1,5 325 09/04/2018 15:00:00 1,3 152 
09/04/2019 16:00:00 2,5 318 09/04/2018 17:00:00 3,2 339 
09/04/2019 18:00:00 1,3 19 09/04/2018 19:00:00 1,2 351 
09/04/2019 20:00:00 0,4 84 09/04/2018 21:00:00 0,7 11 
09/04/2019 22:00:00 0,5 144 09/04/2018 23:00:00 0,2 204 
10/04/2019 00:00:00 0,4 186 10/04/2018 01:00:00 0,2 180 
10/04/2019 02:00:00 0,4 291 10/04/2018 03:00:00 0,8 73 
10/04/2019 04:00:00 0,5 88 10/04/2018 05:00:00 0,3 100 
10/04/2019 06:00:00 0,3 204 10/04/2018 07:00:00 1,2 109 
10/04/2019 08:00:00 0,2 112 10/04/2018 09:00:00 1,6 18 
10/04/2019 10:00:00 1,7 87 10/04/2018 11:00:00 2,4 14 
10/04/2019 12:00:00 5,6 341 10/04/2018 13:00:00 2 40 
10/04/2019 14:00:00 2,6 36 10/04/2018 15:00:00 1,2 256 
10/04/2019 16:00:00 2,6 341 10/04/2018 17:00:00 0,7 19 
10/04/2019 18:00:00 0,8 283 10/04/2018 19:00:00 1 100 
10/04/2019 20:00:00 0,4 353 10/04/2018 21:00:00 0,3 138 
10/04/2019 22:00:00 0,4 199 10/04/2018 23:00:00 0,5 182 
11/04/2019 00:00:00 0,5 160 11/04/2018 01:00:00 0,2 236 
11/04/2019 03:00:00 0,3 201 11/04/2018 04:00:00 0,7 177 
11/04/2019 05:00:00 0,4 251 11/04/2018 07:00:00 0,7 129 
11/04/2019 08:00:00 1 5 11/04/2018 09:00:00 1,3 115 
11/04/2019 10:00:00 2,2 9 11/04/2018 11:00:00 1,9 336 
11/04/2019 12:00:00 3,1 10 11/04/2018 13:00:00 3,3 25 
11/04/2019 14:00:00 4 13 11/04/2018 15:00:00 4,9 322 
11/04/2019 16:00:00 2,3 261 11/04/2018 17:00:00 2,7 10 
11/04/2019 18:00:00 0,9 336 11/04/2018 19:00:00 1,5 295 
11/04/2019 20:00:00 0,9 344 11/04/2018 21:00:00 0,5 155 
11/04/2019 22:00:00 1,2 161 11/04/2018 23:00:00 1,5 128 
12/04/2019 00:00:00 0,2 116 12/04/2018 01:00:00 0,5 148 
12/04/2019 02:00:00 0,2 113 12/04/2018 03:00:00 0,6 171 
12/04/2019 04:00:00 0,5 154 12/04/2018 05:00:00 0,3 180 





















09/04/2019 06:00:00 1,1 9 09/04/2018 07:00:00 1 317 
09/04/2019 08:00:00 1,4 19 09/04/2018 09:00:00 0,6 137 
09/04/2019 10:00:00 1,5 143 09/04/2018 11:00:00 1,3 176 
09/04/2019 12:00:00 1 278 09/04/2018 13:00:00 0,6 211 
09/04/2019 14:00:00 1,5 325 09/04/2018 15:00:00 1,3 152 
09/04/2019 16:00:00 2,5 318 09/04/2018 17:00:00 3,2 339 
09/04/2019 18:00:00 1,3 19 09/04/2018 19:00:00 1,2 351 
09/04/2019 20:00:00 0,4 84 09/04/2018 21:00:00 0,7 11 
09/04/2019 22:00:00 0,5 144 09/04/2018 23:00:00 0,2 204 
10/04/2019 00:00:00 0,4 186 10/04/2018 01:00:00 0,2 180 
10/04/2019 02:00:00 0,4 291 10/04/2018 03:00:00 0,8 73 
10/04/2019 04:00:00 0,5 88 10/04/2018 05:00:00 0,3 100 
10/04/2019 06:00:00 0,3 204 10/04/2018 07:00:00 1,2 109 
10/04/2019 08:00:00 0,2 112 10/04/2018 09:00:00 1,6 18 
10/04/2019 10:00:00 1,7 87 10/04/2018 11:00:00 2,4 14 
10/04/2019 12:00:00 5,6 341 10/04/2018 13:00:00 2 40 
10/04/2019 14:00:00 2,6 36 10/04/2018 15:00:00 1,2 256 
10/04/2019 16:00:00 2,6 341 10/04/2018 17:00:00 0,7 19 
10/04/2019 18:00:00 0,8 283 10/04/2018 19:00:00 1 100 
10/04/2019 20:00:00 0,4 353 10/04/2018 21:00:00 0,3 138 
10/04/2019 22:00:00 0,4 199 10/04/2018 23:00:00 0,5 182 
11/04/2019 00:00:00 0,5 160 11/04/2018 01:00:00 0,2 236 
11/04/2019 03:00:00 0,3 201 11/04/2018 04:00:00 0,7 177 
11/04/2019 05:00:00 0,4 251 11/04/2018 07:00:00 0,7 129 
11/04/2019 08:00:00 1 5 11/04/2018 09:00:00 1,3 115 
11/04/2019 10:00:00 2,2 9 11/04/2018 11:00:00 1,9 336 
11/04/2019 12:00:00 3,1 10 11/04/2018 13:00:00 3,3 25 
11/04/2019 14:00:00 4 13 11/04/2018 15:00:00 4,9 322 
11/04/2019 16:00:00 2,3 261 11/04/2018 17:00:00 2,7 10 
11/04/2019 18:00:00 0,9 336 11/04/2018 19:00:00 1,5 295 
11/04/2019 20:00:00 0,9 344 11/04/2018 21:00:00 0,5 155 
11/04/2019 22:00:00 1,2 161 11/04/2018 23:00:00 1,5 128 
12/04/2019 00:00:00 0,2 116 12/04/2018 01:00:00 0,5 148 
12/04/2019 02:00:00 0,2 113 12/04/2018 03:00:00 0,6 171 
12/04/2019 04:00:00 0,5 154 12/04/2018 05:00:00 0,3 180 





















12/04/2019 08:00:00 0,4 111 12/04/2018 09:00:00 0,7 137 
12/04/2019 10:00:00 0,7 209 12/04/2018 11:00:00 4,6 4 
12/04/2019 12:00:00 3,4 11 12/04/2018 13:00:00 1 73 
12/04/2019 14:00:00 3,1 357 12/04/2018 15:00:00 2,5 359 
12/04/2019 16:00:00 4,8 16 12/04/2018 17:00:00 1,4 243 
12/04/2019 18:00:00 1,7 351 12/04/2018 19:00:00 0,4 320 
12/04/2019 20:00:00 1,5 346 12/04/2018 21:00:00 1,3 349 
12/04/2019 22:00:00 1 31 13/04/2018 00:00:00 0,7 11 
13/04/2019 01:00:00 3,7 332 13/04/2018 02:00:00 0,3 230 
13/04/2019 03:00:00 0,5 182 13/04/2018 04:00:00 0,5 199 
13/04/2019 05:00:00 1 174 13/04/2018 06:00:00 1,2 167 
13/04/2019 07:00:00 1,3 236 13/04/2018 08:00:00 2,3 0 
13/04/2019 09:00:00 4,8 2 13/04/2018 10:00:00 1,2 356 
13/04/2019 11:00:00 5,3 7 13/04/2018 12:00:00 5,7 12 
13/04/2019 13:00:00 5 9 13/04/2018 14:00:00 1,6 352 
13/04/2019 15:00:00 3,7 2 13/04/2018 16:00:00 2,4 358 
13/04/2019 17:00:00 1,5 277 13/04/2018 18:00:00 0,7 279 
13/04/2019 19:00:00 1 41 13/04/2018 20:00:00 0,2 337 
13/04/2019 21:00:00 0,3 25 13/04/2018 22:00:00 1,4 326 
13/04/2019 23:00:00 0,5 202 14/04/2018 00:00:00 0,4 200 
14/04/2019 01:00:00 1,9 115 14/04/2018 02:00:00 0,2 266 
14/04/2019 03:00:00 0,3 270 14/04/2018 04:00:00 0,6 191 
14/04/2019 05:00:00 0,5 190 14/04/2018 06:00:00 0,4 234 
14/04/2019 07:00:00 1,6 138 14/04/2018 08:00:00 3,1 359 
14/04/2019 09:00:00 3 346 14/04/2018 10:00:00 0,9 12 
14/04/2019 11:00:00 2,1 336 14/04/2018 12:00:00 0,8 324 
14/04/2019 13:00:00 3,2 9 14/04/2018 14:00:00 3,1 346 
14/04/2019 15:00:00 2,2 49 14/04/2018 16:00:00 0,9 39 
14/04/2019 17:00:00 0,9 40 14/04/2018 18:00:00 0,4 299 
14/04/2019 19:00:00 2,3 254 14/04/2018 20:00:00 0,4 211 
14/04/2019 21:00:00 0,8 137 14/04/2018 22:00:00 0,2 240 
14/04/2019 23:00:00 0,3 164 15/04/2018 00:00:00 0,7 283 
15/04/2019 01:00:00 0,6 234 15/04/2018 02:00:00 0,4 142 
15/04/2019 03:00:00 1 84 15/04/2018 04:00:00 1,1 158 
15/04/2019 05:00:00 1,2 261 15/04/2018 06:00:00 0,5 255 





















15/04/2019 09:00:00 3,4 45 15/04/2018 10:00:00 2,4 359 
15/04/2019 11:00:00 2,3 22 15/04/2018 12:00:00 3,2 51 
15/04/2019 13:00:00 2,6 73 15/04/2018 14:00:00 5,8 3 
15/04/2019 15:00:00 4,7 19 15/04/2018 16:00:00 5,8 2 
15/04/2019 17:00:00 2,7 46 15/04/2018 18:00:00 2,8 21 
15/04/2019 19:00:00 2 306 15/04/2018 20:00:00 1,4 346 
15/04/2019 21:00:00 2,5 73 15/04/2018 22:00:00 0,4 210 
15/04/2019 23:00:00 1,2 169 16/04/2018 00:00:00 0,7 98 
16/04/2019 01:00:00 0,3 84 16/04/2018 02:00:00 0,6 92 
16/04/2019 03:00:00 0,2 327 16/04/2018 04:00:00 0,6 147 
16/04/2019 05:00:00 0,7 175 16/04/2018 06:00:00 0,1 170 
16/04/2019 07:00:00 0,1 143 16/04/2018 08:00:00 0,9 359 
16/04/2019 09:00:00 3,2 40 16/04/2018 10:00:00 0,8 31 
16/04/2019 11:00:00 5,2 17 16/04/2018 12:00:00 0,8 140 
16/04/2019 13:00:00 1,7 31 16/04/2018 14:00:00 4 40 
16/04/2019 15:00:00 4,4 345 16/04/2018 16:00:00 2,7 7 
16/04/2019 17:00:00 1,5 327 16/04/2018 18:00:00 0,4 195 
16/04/2019 19:00:00 1,2 325 16/04/2018 20:00:00 0,2 235 
16/04/2019 21:00:00 0,9 237 16/04/2018 22:00:00 0,2 1 
16/04/2019 23:00:00 0,5 231 17/04/2018 00:00:00 0,6 140 
17/04/2019 01:00:00 0,5 158 17/04/2018 02:00:00 0,1 241 
17/04/2019 03:00:00 0,3 202 17/04/2018 04:00:00 0,3 137 
17/04/2019 05:00:00 0,3 332 17/04/2018 06:00:00 0,7 100 
17/04/2019 07:00:00 2,2 121 17/04/2018 08:00:00 1 37 
17/04/2019 09:00:00 1 60 17/04/2018 10:00:00 1,7 4 
17/04/2019 11:00:00 4,3 31 17/04/2018 12:00:00 3,5 33 
17/04/2019 13:00:00 3,8 356 17/04/2018 14:00:00 4,3 84 
17/04/2019 15:00:00 4 325 17/04/2018 16:00:00 0,7 30 
17/04/2019 17:00:00 2,7 294 17/04/2018 18:00:00 1,1 253 
17/04/2019 19:00:00 0,5 348 17/04/2018 20:00:00 0,1 307 
17/04/2019 21:00:00 0,4 192 17/04/2018 23:00:00 0,5 197 
18/04/2019 00:00:00 0,6 340 18/04/2018 01:00:00 0,3 163 
18/04/2019 02:00:00 0,1 184 18/04/2018 03:00:00 0,7 173 
18/04/2019 04:00:00 1,3 109 18/04/2018 05:00:00 0,1 226 
18/04/2019 06:00:00 0,8 332 18/04/2018 07:00:00 0,8 116 





















18/04/2019 10:00:00 3,5 349 18/04/2018 11:00:00 2,1 35 
18/04/2019 12:00:00 3 33 18/04/2018 13:00:00 2,7 6 
18/04/2019 14:00:00 4,2 347 18/04/2018 15:00:00 3,9 295 
18/04/2019 16:00:00 3,3 245 18/04/2018 17:00:00 1 244 
18/04/2019 18:00:00 1,6 332 18/04/2018 19:00:00 1,3 25 
18/04/2019 20:00:00 1,1 330 18/04/2018 21:00:00 0,6 11 
18/04/2019 22:00:00 0,3 256 19/04/2018 00:00:00 0,4 328 
19/04/2019 01:00:00 0,3 82 19/04/2018 02:00:00 0,1 175 
19/04/2019 03:00:00 0,3 206 19/04/2018 04:00:00 0,8 158 
19/04/2019 05:00:00 0,1 286 19/04/2018 06:00:00 0,1 224 
19/04/2019 07:00:00 0,2 87 19/04/2018 08:00:00 0,3 35 
19/04/2019 09:00:00 0,4 48 19/04/2018 10:00:00 1 292 
19/04/2019 11:00:00 1,1 276 19/04/2018 12:00:00 2,9 312 
19/04/2019 13:00:00 1,8 277 19/04/2018 14:00:00 3,9 247 
19/04/2019 15:00:00 3,6 257 19/04/2018 16:00:00 0,9 290 
19/04/2019 17:00:00 2 295 19/04/2018 18:00:00 1,8 302 
19/04/2019 19:00:00 0,7 272 19/04/2018 20:00:00 0,4 5 
19/04/2019 21:00:00 2,3 325 19/04/2018 22:00:00 1 254 
19/04/2019 23:00:00 1,4 357 20/04/2018 00:00:00 0,8 73 
20/04/2019 01:00:00 0,2 37 20/04/2018 02:00:00 0,3 98 
20/04/2019 03:00:00 0,3 24 20/04/2018 04:00:00 0,5 356 
20/04/2019 05:00:00 0,4 31 20/04/2018 06:00:00 0,6 351 
20/04/2019 07:00:00 1,2 340 20/04/2018 08:00:00 0,2 325 
20/04/2019 09:00:00 0,1 84 20/04/2018 10:00:00 0,4 23 
20/04/2019 11:00:00 1,7 351 20/04/2018 12:00:00 0,6 43 
20/04/2019 13:00:00 1,9 235 20/04/2018 14:00:00 1,8 283 
20/04/2019 15:00:00 2,3 277 20/04/2018 16:00:00 0,2 117 
20/04/2019 17:00:00 1,1 345 20/04/2018 18:00:00 0,4 180 
20/04/2019 20:00:00 2,2 352 20/04/2018 21:00:00 0,8 3 
20/04/2019 22:00:00 1,1 206 21/04/2018 00:00:00 0,3 76 
21/04/2019 01:00:00 0,2 179 21/04/2018 02:00:00 0,2 204 
21/04/2019 03:00:00 0,2 334 21/04/2018 04:00:00 0,9 319 
21/04/2019 05:00:00 0,1 137 21/04/2018 06:00:00 0,2 135 
21/04/2019 08:00:00 0,4 152 21/04/2018 09:00:00 0,5 205 
21/04/2019 10:00:00 2,6 343 21/04/2018 11:00:00 0,7 6 





















21/04/2019 14:00:00 1,3 45 21/04/2018 15:00:00 4,7 255 
21/04/2019 16:00:00 3,2 277 21/04/2018 17:00:00 3,4 256 
21/04/2019 18:00:00 0,8 92 21/04/2018 19:00:00 0,6 267 
21/04/2019 20:00:00 1,5 333 21/04/2018 21:00:00 2,5 296 
21/04/2019 22:00:00 0,7 136 21/04/2018 23:00:00 0,2 214 
22/04/2019 00:00:00 0,9 338 22/04/2018 01:00:00 1 329 
22/04/2019 02:00:00 0,1 335 22/04/2018 03:00:00 0,6 80 
22/04/2019 04:00:00 0,5 168 22/04/2018 05:00:00 0,7 216 
22/04/2019 06:00:00 0,6 80 22/04/2018 07:00:00 0,1 184 
22/04/2019 08:00:00 0,3 306 22/04/2018 10:00:00 2 18 
22/04/2019 11:00:00 3,1 341 22/04/2018 12:00:00 3,9 357 
22/04/2019 13:00:00 3,5 348 22/04/2018 14:00:00 2,4 350 
22/04/2019 15:00:00 5,4 359 22/04/2018 16:00:00 4,6 14 
22/04/2019 17:00:00 2,3 359 22/04/2018 18:00:00 0,2 10 
22/04/2019 19:00:00 1,4 323 22/04/2018 20:00:00 1,9 7 
22/04/2019 21:00:00 1,1 132 22/04/2018 22:00:00 0,4 244 
22/04/2019 23:00:00 0,5 246 23/04/2018 00:00:00 0,4 294 
23/04/2019 01:00:00 0,2 193 23/04/2018 02:00:00 0,6 148 
23/04/2019 03:00:00 0,1 199 23/04/2018 04:00:00 0,6 344 
23/04/2019 05:00:00 1 329 23/04/2018 06:00:00 0,3 273 
23/04/2019 07:00:00 0,5 132 23/04/2018 08:00:00 1,3 14 
23/04/2019 09:00:00 1,1 26 23/04/2018 10:00:00 1,8 10 
23/04/2019 11:00:00 3,9 19 23/04/2018 12:00:00 6,9 343 
23/04/2019 13:00:00 5,2 30 23/04/2018 14:00:00 4,6 19 
23/04/2019 15:00:00 4,4 18 23/04/2018 16:00:00 1,4 270 
23/04/2019 17:00:00 1,2 357 23/04/2018 18:00:00 0,4 49 
23/04/2019 19:00:00 0,7 358 23/04/2018 20:00:00 0,5 124 
23/04/2019 21:00:00 0,8 340 23/04/2018 22:00:00 1,1 171 
23/04/2019 23:00:00 0,7 97 24/04/2018 00:00:00 0,8 119 
24/04/2019 01:00:00 1,1 162 24/04/2018 02:00:00 0,2 132 
24/04/2019 03:00:00 0,5 170 24/04/2018 04:00:00 0,5 165 
24/04/2019 05:00:00 0,1 194 24/04/2018 06:00:00 0,3 137 
24/04/2019 07:00:00 0,6 9 24/04/2018 08:00:00 0,3 70 
24/04/2019 09:00:00 2,3 100 24/04/2018 10:00:00 2,2 327 
24/04/2019 11:00:00 5,5 352 24/04/2018 12:00:00 4,2 26 





















24/04/2019 15:00:00 1,9 358 24/04/2018 16:00:00 1,7 7 
24/04/2019 17:00:00 0,8 231 24/04/2018 18:00:00 1,9 252 
24/04/2019 19:00:00 1,9 278 24/04/2018 20:00:00 0,6 284 
24/04/2019 21:00:00 1,2 33 24/04/2018 22:00:00 0,4 23 
24/04/2019 23:00:00 0,1 240 25/04/2018 02:00:00 1 335 
25/04/2019 05:00:00 0,2 94 25/04/2018 06:00:00 0,5 344 
25/04/2019 07:00:00 0,4 45 25/04/2018 08:00:00 0,2 13 
25/04/2019 09:00:00 0,2 172 25/04/2018 10:00:00 1,5 121 
25/04/2019 11:00:00 1 257 25/04/2018 12:00:00 2,5 89 
25/04/2019 13:00:00 0,6 342 25/04/2018 14:00:00 0,9 350 
25/04/2019 15:00:00 1,3 333 25/04/2018 16:00:00 1,4 147 
25/04/2019 17:00:00 1,2 129 25/04/2018 18:00:00 0,5 249 
25/04/2019 19:00:00 0,5 143 25/04/2018 20:00:00 0,9 240 
25/04/2019 21:00:00 0,4 219 25/04/2018 22:00:00 0,5 208 
25/04/2019 23:00:00 0,2 202 26/04/2018 00:00:00 1,3 101 
26/04/2019 01:00:00 1 265 26/04/2018 02:00:00 0,4 201 
26/04/2019 03:00:00 0,4 190 26/04/2018 04:00:00 0,2 100 
26/04/2019 05:00:00 0,2 179 26/04/2018 06:00:00 0,1 203 
26/04/2019 07:00:00 0,7 351 26/04/2018 08:00:00 0,2 341 
26/04/2019 09:00:00 1,2 336 26/04/2018 10:00:00 1,1 144 
26/04/2019 11:00:00 1,6 10 26/04/2018 12:00:00 1,5 175 
26/04/2019 13:00:00 0,4 127 26/04/2018 14:00:00 0,8 132 
26/04/2019 15:00:00 1,4 50 26/04/2018 16:00:00 0,1 292 
26/04/2019 17:00:00 0,3 65 26/04/2018 18:00:00 2,5 258 
26/04/2019 19:00:00 1,6 343 26/04/2018 20:00:00 1,2 247 
26/04/2019 21:00:00 0,4 86 26/04/2018 22:00:00 1,1 240 
26/04/2019 23:00:00 0,7 209 27/04/2018 00:00:00 0,5 281 
27/04/2019 01:00:00 0,5 157 27/04/2018 02:00:00 0,3 239 
27/04/2019 03:00:00 0,2 127 27/04/2018 04:00:00 0,5 130 
27/04/2019 05:00:00 0,3 348 27/04/2018 07:00:00 0,5 166 
27/04/2019 08:00:00 0,4 141 27/04/2018 09:00:00 0,3 271 
27/04/2019 10:00:00 0,9 344 27/04/2018 11:00:00 2,8 87 
27/04/2019 12:00:00 2,4 9 27/04/2018 13:00:00 3,4 3 
27/04/2019 14:00:00 2,4 355 27/04/2018 15:00:00 1,8 18 
27/04/2019 16:00:00 1,5 68 27/04/2018 17:00:00 1,5 83 


























27/04/2019 20:00:00 0,2 213 27/04/2018 21:00:00 0,6 267 
27/04/2019 22:00:00 0,8 151 27/04/2018 23:00:00 0,6 137 
28/04/2019 00:00:00 0,8 192 28/04/2018 01:00:00 0,5 174 
28/04/2019 02:00:00 0,3 162 28/04/2018 03:00:00 2,3 332 
28/04/2019 04:00:00 1,5 16 28/04/2018 05:00:00 0,4 159 
28/04/2019 06:00:00 0,1 32 28/04/2018 07:00:00 0,5 326 
28/04/2019 08:00:00 1,3 1 28/04/2018 09:00:00 2,1 351 
28/04/2019 10:00:00 2,8 25 28/04/2018 11:00:00 3,9 333 
28/04/2019 12:00:00 4,8 330 28/04/2018 13:00:00 4,8 14 
28/04/2019 14:00:00 4,5 355 28/04/2018 15:00:00 1,2 30 
28/04/2019 16:00:00 2,4 7 28/04/2018 17:00:00 1,1 351 
28/04/2019 18:00:00 2,6 14 28/04/2018 19:00:00 1,2 0 
28/04/2019 20:00:00 1,1 174 28/04/2018 21:00:00 0,5 57 
28/04/2019 22:00:00 0,5 192 28/04/2018 23:00:00 1,5 323 
29/04/2019 00:00:00 2,3 87 29/04/2018 01:00:00 0,2 247 
29/04/2019 02:00:00 0,2 175 29/04/2018 03:00:00 0,3 300 
29/04/2019 05:00:00 0,4 344 29/04/2018 06:00:00 0,1 221 
29/04/2019 07:00:00 0,1 158 29/04/2018 08:00:00 0,5 112 
29/04/2019 09:00:00 1,4 338 29/04/2018 10:00:00 0,5 14 
29/04/2019 11:00:00 1,4 322 29/04/2018 12:00:00 3,1 353 
29/04/2019 13:00:00 1 18 29/04/2018 14:00:00 4,3 336 
29/04/2019 15:00:00 2,3 357 29/04/2018 16:00:00 2,9 322 
29/04/2019 17:00:00 0,6 0 29/04/2018 18:00:00 1,3 221 
29/04/2019 19:00:00 0,1 98 29/04/2018 20:00:00 1,8 292 
29/04/2019 21:00:00 0,7 169 29/04/2018 22:00:00 0,3 259 
29/04/2019 23:00:00 0,2 112 30/04/2018 00:00:00 0,6 152 
30/04/2019 01:00:00 0,6 217 30/04/2018 02:00:00 0,4 206 
30/04/2019 03:00:00 0,5 17 30/04/2018 04:00:00 0,3 230 
30/04/2019 05:00:00 0,3 328 30/04/2018 06:00:00 0,5 15 
30/04/2019 07:00:00 0,4 295 30/04/2018 08:00:00 0,5 82 
30/04/2019 09:00:00 2,6 41 30/04/2018 10:00:00 3,1 27 
30/04/2019 11:00:00 3,3 13 30/04/2018 12:00:00 3 17 
30/04/2019 13:00:00 1,2 3 30/04/2018 14:00:00 3,2 37 
30/04/2019 15:00:00 2,7 359 30/04/2018 16:00:00 2,1 26 
30/04/2019 17:00:00 1,1 305 30/04/2018 18:00:00 1,3 283 



















30/04/2019 21:00:00 0,2 201 30/04/2018 22:00:00 0,8 321 
















































01/03/2019 00:00:00 0,466 252 01/03/2018 01:00:00 0,776 230 
01/03/2019 03:00:00 2,017 12 01/03/2018 04:00:00 0,621 243 
01/03/2019 05:00:00 0,466 164 01/03/2018 06:00:00 0,155 284 
01/03/2019 07:00:00 1,086 9 01/03/2018 08:00:00 0,621 16 
01/03/2019 09:00:00 0,776 64 01/03/2018 10:00:00 0,776 65 
01/03/2019 11:00:00 0,931 254 01/03/2018 12:00:00 3,259 23 
01/03/2019 13:00:00 1,707 27 01/03/2018 14:00:00 2,017 331 
01/03/2019 15:00:00 1,241 225 01/03/2018 16:00:00 2,793 8 
01/03/2019 17:00:00 3,569 2 01/03/2018 18:00:00 0,621 114 
01/03/2019 19:00:00 0,155 222 01/03/2018 21:00:00 1,086 156 
01/03/2019 22:00:00 0,776 340 01/03/2018 23:00:00 0,155 327 
02/03/2019 00:00:00 0,466 172 02/03/2018 01:00:00 0,776 31 
02/03/2019 02:00:00 0,466 224 02/03/2018 03:00:00 1,086 319 
02/03/2019 04:00:00 1,241 108 02/03/2018 05:00:00 0,776 59 
02/03/2019 06:00:00 1,397 88 02/03/2018 07:00:00 0,31 137 
02/03/2019 09:00:00 1,552 303 02/03/2018 10:00:00 2,017 118 
02/03/2019 11:00:00 0,931 224 02/03/2018 12:00:00 2,793 42 
02/03/2019 13:00:00 3,88 329 02/03/2018 14:00:00 4,656 34 
02/03/2019 15:00:00 4,5 246 02/03/2018 16:00:00 4,035 251 
02/03/2019 17:00:00 2,483 273 02/03/2018 18:00:00 4,811 5 
02/03/2019 19:00:00 3,259 2 02/03/2018 20:00:00 2,793 335 
02/03/2019 21:00:00 1,086 359 02/03/2018 22:00:00 1,086 2 
02/03/2019 23:00:00 0,155 259 03/03/2018 00:00:00 0,931 11 
03/03/2019 01:00:00 0,621 359 03/03/2018 02:00:00 0,931 272 
03/03/2019 03:00:00 1,241 279 03/03/2018 04:00:00 0,155 209 
03/03/2019 05:00:00 1,086 2 03/03/2018 06:00:00 0,776 266 
03/03/2019 07:00:00 1,241 125 03/03/2018 08:00:00 0,931 57 
03/03/2019 09:00:00 0,776 36 03/03/2018 10:00:00 1,862 278 
03/03/2019 11:00:00 2,638 92 03/03/2018 12:00:00 2,793 336 
03/03/2019 13:00:00 2,793 11 03/03/2018 14:00:00 3,104 14 
03/03/2019 15:00:00 0,776 181 03/03/2018 16:00:00 1,086 3 
03/03/2019 17:00:00 1,086 24 03/03/2018 18:00:00 2,173 174 
03/03/2019 19:00:00 0,776 122 03/03/2018 20:00:00 0,31 197 
03/03/2019 21:00:00 0,621 178 03/03/2018 22:00:00 0,31 36 
03/03/2019 23:00:00 0,931 356 04/03/2018 00:00:00 1,241 259 





















04/03/2019 04:00:00 1,552 91 04/03/2018 05:00:00 1,086 146 
04/03/2019 06:00:00 0,931 182 04/03/2018 07:00:00 0,155 71 
04/03/2019 08:00:00 0,155 317 04/03/2018 09:00:00 2,793 127 
04/03/2019 10:00:00 1,707 122 04/03/2018 11:00:00 1,552 154 
04/03/2019 12:00:00 4,5 22 04/03/2018 13:00:00 3,104 327 
04/03/2019 14:00:00 6,518 345 04/03/2018 15:00:00 0,31 210 
04/03/2019 16:00:00 2,173 38 04/03/2018 17:00:00 5,276 338 
04/03/2019 18:00:00 1,086 302 04/03/2018 19:00:00 0,31 301 
04/03/2019 20:00:00 2,017 76 04/03/2018 21:00:00 1,241 24 
04/03/2019 22:00:00 0,31 43 04/03/2018 23:00:00 0,155 244 
05/03/2019 00:00:00 0,31 199 05/03/2018 01:00:00 0,776 250 
05/03/2019 02:00:00 0,621 279 05/03/2018 03:00:00 0,776 250 
05/03/2019 04:00:00 0,931 141 05/03/2018 05:00:00 0,155 17 
05/03/2019 06:00:00 1,552 160 05/03/2018 07:00:00 0,155 131 
05/03/2019 08:00:00 0,155 255 05/03/2018 09:00:00 2,483 354 
05/03/2019 10:00:00 2,949 10 05/03/2018 11:00:00 2,793 43 
05/03/2019 12:00:00 4,19 22 05/03/2018 13:00:00 4,035 345 
05/03/2019 14:00:00 6,983 354 05/03/2018 15:00:00 6,673 341 
05/03/2019 16:00:00 5,742 5 05/03/2018 17:00:00 5,897 339 
05/03/2019 18:00:00 4,966 7 05/03/2018 19:00:00 2,483 347 
05/03/2019 20:00:00 0,466 197 05/03/2018 21:00:00 0,776 10 
05/03/2019 22:00:00 0,466 78 05/03/2018 23:00:00 1,086 230 
06/03/2019 00:00:00 0,621 166 06/03/2018 02:00:00 1,086 242 
06/03/2019 03:00:00 0,31 217 06/03/2018 04:00:00 0,466 224 
06/03/2019 05:00:00 1,241 230 06/03/2018 06:00:00 0,931 177 
06/03/2019 07:00:00 0,155 54 06/03/2018 08:00:00 1,552 344 
06/03/2019 09:00:00 4,035 35 06/03/2018 10:00:00 8,846 21 
06/03/2019 11:00:00 6,207 5 06/03/2018 12:00:00 1,397 22 
06/03/2019 13:00:00 5,121 358 06/03/2018 14:00:00 3,414 61 
06/03/2019 15:00:00 2,793 288 06/03/2018 16:00:00 4,811 273 
06/03/2019 17:00:00 0,776 287 06/03/2018 18:00:00 1,707 339 
06/03/2019 19:00:00 0,776 157 06/03/2018 20:00:00 0,155 12 
06/03/2019 21:00:00 0,931 316 06/03/2018 22:00:00 1,397 10 
06/03/2019 23:00:00 0,31 221 07/03/2018 00:00:00 0,155 168 
07/03/2019 01:00:00 0,776 212 07/03/2018 02:00:00 0,155 5 





















13/03/2019 06:00:00 0,155 266 13/03/2018 07:00:00 1,397 21 
13/03/2019 08:00:00 1,086 51 13/03/2018 09:00:00 0,466 171 
13/03/2019 10:00:00 1,397 319 13/03/2018 11:00:00 1,707 4 
13/03/2019 12:00:00 4,5 269 13/03/2018 13:00:00 4,966 230 
13/03/2019 14:00:00 1,397 219 13/03/2018 15:00:00 2,483 315 
13/03/2019 16:00:00 1,397 249 13/03/2018 17:00:00 2,173 339 
13/03/2019 18:00:00 1,241 142 13/03/2018 19:00:00 0,931 165 
13/03/2019 20:00:00 0,931 260 13/03/2018 21:00:00 1,086 67 
13/03/2019 22:00:00 0,466 224 13/03/2018 23:00:00 1,552 9 
14/03/2019 00:00:00 0,466 243 14/03/2018 01:00:00 0,466 208 
14/03/2019 02:00:00 0,621 161 14/03/2018 03:00:00 1,241 317 
14/03/2019 04:00:00 0,31 22 14/03/2018 05:00:00 0,31 161 
14/03/2019 06:00:00 0,776 217 14/03/2018 07:00:00 1,241 54 
14/03/2019 08:00:00 0,931 92 14/03/2018 09:00:00 0,776 253 
14/03/2019 10:00:00 0,31 134 14/03/2018 11:00:00 1,862 29 
14/03/2019 12:00:00 0,776 137 14/03/2018 13:00:00 3,259 325 
14/03/2019 14:00:00 0,931 230 14/03/2018 15:00:00 1,862 4 
14/03/2019 16:00:00 2,638 291 14/03/2018 17:00:00 1,086 32 
14/03/2019 18:00:00 2,483 337 14/03/2018 19:00:00 1,241 356 
14/03/2019 20:00:00 2,483 344 14/03/2018 21:00:00 1,241 326 
14/03/2019 22:00:00 0,621 324 15/03/2018 00:00:00 1,862 324 
15/03/2019 01:00:00 0,776 91 15/03/2018 02:00:00 0,466 221 
15/03/2019 03:00:00 0,466 127 15/03/2018 04:00:00 0,931 356 
15/03/2019 05:00:00 0,466 323 15/03/2018 06:00:00 0,466 209 
15/03/2019 07:00:00 0,776 1 15/03/2018 08:00:00 0,931 273 
15/03/2019 09:00:00 2,173 352 15/03/2018 10:00:00 2,017 263 
15/03/2019 11:00:00 3,569 291 15/03/2018 12:00:00 4,19 309 
15/03/2019 13:00:00 6,983 252 15/03/2018 14:00:00 1,086 314 
15/03/2019 15:00:00 4,966 295 15/03/2018 16:00:00 1,241 209 
15/03/2019 17:00:00 2,173 332 15/03/2018 18:00:00 4,345 297 
15/03/2019 19:00:00 2,017 11 15/03/2018 20:00:00 0,155 235 
15/03/2019 21:00:00 1,397 146 15/03/2018 22:00:00 0,776 163 
15/03/2019 23:00:00 0,776 55 16/03/2018 00:00:00 0,621 212 
16/03/2019 01:00:00 1,241 136 16/03/2018 02:00:00 0,31 184 
16/03/2019 03:00:00 0,31 250 16/03/2018 04:00:00 0,155 267 





















16/03/2019 08:00:00 1,707 94 16/03/2018 09:00:00 0,931 304 
16/03/2019 10:00:00 2,328 18 16/03/2018 11:00:00 2,793 229 
16/03/2019 12:00:00 1,086 105 16/03/2018 13:00:00 3,88 320 
16/03/2019 14:00:00 3,88 285 16/03/2018 15:00:00 5,121 316 
16/03/2019 16:00:00 6,983 309 16/03/2018 17:00:00 2,328 255 
16/03/2019 18:00:00 1,241 292 16/03/2018 19:00:00 2,638 10 
16/03/2019 20:00:00 2,638 334 16/03/2018 21:00:00 3,724 285 
16/03/2019 22:00:00 2,173 299 16/03/2018 23:00:00 3,259 231 
17/03/2019 00:00:00 3,88 277 17/03/2018 01:00:00 3,104 269 
17/03/2019 02:00:00 1,707 252 17/03/2018 03:00:00 2,328 288 
17/03/2019 04:00:00 2,328 321 17/03/2018 05:00:00 1,707 260 
17/03/2019 06:00:00 0,466 93 17/03/2018 07:00:00 0,466 28 
17/03/2019 08:00:00 0,776 95 17/03/2018 09:00:00 0,931 9 
17/03/2019 10:00:00 3,259 19 17/03/2018 11:00:00 2,328 351 
17/03/2019 12:00:00 5,431 331 17/03/2018 13:00:00 4,035 279 
17/03/2019 14:00:00 5,587 315 17/03/2018 15:00:00 5,431 320 
17/03/2019 16:00:00 0,31 292 17/03/2018 17:00:00 2,793 232 
17/03/2019 18:00:00 1,241 290 17/03/2018 19:00:00 1,707 293 
17/03/2019 20:00:00 1,241 348 17/03/2018 21:00:00 1,086 222 
17/03/2019 22:00:00 1,707 264 17/03/2018 23:00:00 0,931 178 
18/03/2019 00:00:00 0,621 187 18/03/2018 01:00:00 0,931 169 
18/03/2019 02:00:00 1,086 339 18/03/2018 03:00:00 0,31 29 
18/03/2019 04:00:00 0,466 249 18/03/2018 05:00:00 0,466 269 
18/03/2019 06:00:00 0,466 207 18/03/2018 07:00:00 0,931 121 
18/03/2019 08:00:00 0,466 243 18/03/2018 09:00:00 0,155 352 
18/03/2019 10:00:00 1,241 316 18/03/2018 11:00:00 2,173 13 
18/03/2019 12:00:00 1,862 245 18/03/2018 13:00:00 0,931 55 
18/03/2019 14:00:00 0,621 213 18/03/2018 15:00:00 1,086 28 
18/03/2019 16:00:00 2,017 316 18/03/2018 17:00:00 0,931 339 
18/03/2019 18:00:00 0,31 35 18/03/2018 19:00:00 1,086 331 
18/03/2019 20:00:00 1,241 235 18/03/2018 21:00:00 2,638 326 
18/03/2019 22:00:00 2,017 345 18/03/2018 23:00:00 0,466 256 
19/03/2019 00:00:00 0,931 9 19/03/2018 02:00:00 0,155 40 
19/03/2019 03:00:00 0,466 314 19/03/2018 04:00:00 0,466 32 
19/03/2019 05:00:00 0,621 98 19/03/2018 06:00:00 0,776 165 





















19/03/2019 09:00:00 1,086 71 19/03/2018 10:00:00 2,017 130 
19/03/2019 11:00:00 2,017 85 19/03/2018 12:00:00 3,569 346 
19/03/2019 13:00:00 1,707 171 19/03/2018 14:00:00 1,552 1 
19/03/2019 15:00:00 0,466 199 19/03/2018 16:00:00 1,086 255 
19/03/2019 17:00:00 1,707 358 19/03/2018 18:00:00 2,483 358 
19/03/2019 19:00:00 0,776 270 19/03/2018 20:00:00 0,466 26 
19/03/2019 21:00:00 0,466 11 19/03/2018 22:00:00 0,931 174 
19/03/2019 23:00:00 0,776 90 20/03/2018 00:00:00 0,31 277 
20/03/2019 01:00:00 0,466 214 20/03/2018 02:00:00 0,31 306 
20/03/2019 03:00:00 0,466 66 20/03/2018 04:00:00 0,931 89 
20/03/2019 05:00:00 0,466 284 20/03/2018 06:00:00 0,621 289 
20/03/2019 07:00:00 0,155 77 20/03/2018 08:00:00 0,31 52 
20/03/2019 09:00:00 1,552 54 20/03/2018 10:00:00 1,086 181 
20/03/2019 11:00:00 0,31 339 20/03/2018 12:00:00 3,569 24 
20/03/2019 13:00:00 2,949 289 20/03/2018 14:00:00 4,19 266 
20/03/2019 15:00:00 5,431 309 20/03/2018 16:00:00 2,173 255 
20/03/2019 17:00:00 1,397 144 20/03/2018 18:00:00 0,776 2 
20/03/2019 19:00:00 1,241 331 20/03/2018 20:00:00 0,931 276 
20/03/2019 21:00:00 0,931 263 20/03/2018 22:00:00 0,621 193 
20/03/2019 23:00:00 1,397 85 21/03/2018 00:00:00 0,466 176 
21/03/2019 01:00:00 0,621 193 21/03/2018 02:00:00 0,155 231 
21/03/2019 03:00:00 0,466 188 21/03/2018 04:00:00 0,621 235 
21/03/2019 05:00:00 0,621 45 21/03/2018 06:00:00 0,466 21 
21/03/2019 07:00:00 0,466 102 21/03/2018 08:00:00 2,638 3 
21/03/2019 09:00:00 1,397 332 21/03/2018 10:00:00 3,104 78 
21/03/2019 11:00:00 1,707 77 21/03/2018 12:00:00 6,828 25 
21/03/2019 13:00:00 2,949 86 21/03/2018 14:00:00 0,776 188 
21/03/2019 15:00:00 5,587 26 21/03/2018 16:00:00 2,017 279 
21/03/2019 17:00:00 1,707 28 21/03/2018 18:00:00 0,31 158 
21/03/2019 20:00:00 0,621 349 21/03/2018 21:00:00 0,931 175 
21/03/2019 22:00:00 1,086 140 21/03/2018 23:00:00 0,776 273 
22/03/2019 00:00:00 0,466 90 22/03/2018 01:00:00 0,776 318 
22/03/2019 02:00:00 0,466 218 22/03/2018 03:00:00 0,31 310 
22/03/2019 04:00:00 0,466 66 22/03/2018 05:00:00 0,155 124 
22/03/2019 06:00:00 0,776 247 22/03/2018 07:00:00 0,155 4 





















22/03/2019 10:00:00 2,328 313 22/03/2018 11:00:00 1,241 350 
22/03/2019 12:00:00 0,931 56 22/03/2018 13:00:00 2,017 332 
22/03/2019 14:00:00 2,173 279 22/03/2018 15:00:00 1,862 158 
22/03/2019 16:00:00 2,793 262 22/03/2018 17:00:00 1,086 280 
22/03/2019 18:00:00 0,931 48 22/03/2018 19:00:00 0,466 5 
22/03/2019 20:00:00 0,31 310 22/03/2018 21:00:00 0,466 168 
22/03/2019 22:00:00 1,862 9 22/03/2018 23:00:00 1,397 56 
23/03/2019 00:00:00 0,931 355 23/03/2018 01:00:00 0,155 91 
23/03/2019 02:00:00 0,621 216 23/03/2018 03:00:00 0,776 313 
23/03/2019 04:00:00 0,155 195 23/03/2018 05:00:00 0,931 28 
23/03/2019 06:00:00 0,466 205 23/03/2018 07:00:00 0,621 145 
23/03/2019 08:00:00 0,466 19 23/03/2018 09:00:00 0,931 183 
23/03/2019 10:00:00 1,552 312 23/03/2018 11:00:00 4,345 319 
23/03/2019 12:00:00 2,017 253 23/03/2018 13:00:00 3,414 308 
23/03/2019 14:00:00 1,707 337 23/03/2018 15:00:00 3,414 350 
23/03/2019 16:00:00 0,931 220 23/03/2018 17:00:00 0,776 53 
23/03/2019 18:00:00 0,931 314 23/03/2018 19:00:00 1,862 281 
23/03/2019 20:00:00 0,621 340 23/03/2018 21:00:00 1,397 325 
23/03/2019 22:00:00 0,466 137 23/03/2018 23:00:00 0,621 321 
24/03/2019 00:00:00 0,776 227 24/03/2018 01:00:00 0,466 345 
24/03/2019 02:00:00 0,776 166 24/03/2018 03:00:00 0,776 38 
24/03/2019 04:00:00 0,466 173 24/03/2018 05:00:00 2,017 114 
24/03/2019 06:00:00 0,466 74 24/03/2018 07:00:00 0,466 313 
24/03/2019 08:00:00 3,104 120 24/03/2018 09:00:00 1,862 335 
24/03/2019 10:00:00 4,345 345 24/03/2018 11:00:00 5,742 17 
24/03/2019 12:00:00 2,173 5 24/03/2018 13:00:00 0,776 342 
24/03/2019 14:00:00 5,276 258 24/03/2018 15:00:00 2,483 8 
24/03/2019 16:00:00 0,31 166 24/03/2018 17:00:00 1,397 34 
24/03/2019 18:00:00 0,155 216 24/03/2018 19:00:00 1,241 178 
24/03/2019 20:00:00 0,931 237 24/03/2018 21:00:00 0,466 168 
24/03/2019 22:00:00 0,31 195 24/03/2018 23:00:00 1,086 72 
25/03/2019 00:00:00 0,466 181 25/03/2018 01:00:00 0,466 246 
25/03/2019 02:00:00 2,483 81 25/03/2018 03:00:00 0,621 132 
25/03/2019 04:00:00 0,931 313 25/03/2018 05:00:00 0,621 186 
25/03/2019 06:00:00 1,552 254 25/03/2018 07:00:00 0,466 235 





















25/03/2019 10:00:00 1,862 6 25/03/2018 11:00:00 4,966 10 
25/03/2019 12:00:00 2,173 21 25/03/2018 13:00:00 0,776 271 
25/03/2019 14:00:00 3,569 352 25/03/2018 15:00:00 0,931 23 
25/03/2019 16:00:00 4,19 283 25/03/2018 17:00:00 3,414 301 
25/03/2019 18:00:00 3,104 330 25/03/2018 19:00:00 3,724 267 
25/03/2019 20:00:00 1,397 263 25/03/2018 21:00:00 1,707 20 
25/03/2019 22:00:00 1,707 0 25/03/2018 23:00:00 3,414 14 
26/03/2019 00:00:00 0,931 56 26/03/2018 01:00:00 0,776 10 
26/03/2019 02:00:00 0,155 207 26/03/2018 03:00:00 0,466 9 
26/03/2019 04:00:00 0,31 47 26/03/2018 05:00:00 0,31 51 
26/03/2019 06:00:00 0,466 273 26/03/2018 07:00:00 0,776 344 
26/03/2019 08:00:00 1,397 266 26/03/2018 09:00:00 0,776 239 
26/03/2019 10:00:00 1,707 79 26/03/2018 11:00:00 1,397 146 
26/03/2019 12:00:00 1,707 7 26/03/2018 13:00:00 1,862 83 
26/03/2019 14:00:00 0,931 310 26/03/2018 15:00:00 1,241 163 
26/03/2019 16:00:00 3,104 321 26/03/2018 17:00:00 0,776 167 
26/03/2019 18:00:00 4,811 308 26/03/2018 19:00:00 2,483 284 
26/03/2019 20:00:00 1,086 298 26/03/2018 21:00:00 0,931 307 
26/03/2019 22:00:00 1,241 354 26/03/2018 23:00:00 0,776 195 
27/03/2019 00:00:00 0,621 141 27/03/2018 01:00:00 0,31 82 
27/03/2019 02:00:00 0,776 146 27/03/2018 03:00:00 0,931 128 
27/03/2019 04:00:00 0,31 33 27/03/2018 05:00:00 0,466 245 
27/03/2019 06:00:00 0,776 301 27/03/2018 07:00:00 0,466 134 
27/03/2019 08:00:00 0,31 201 27/03/2018 09:00:00 0,621 3 
27/03/2019 10:00:00 1,707 53 27/03/2018 11:00:00 2,483 6 
27/03/2019 12:00:00 1,086 329 27/03/2018 13:00:00 0,621 265 
27/03/2019 14:00:00 2,638 347 27/03/2018 15:00:00 1,397 210 
27/03/2019 16:00:00 1,241 177 27/03/2018 17:00:00 0,931 263 
27/03/2019 18:00:00 1,707 326 27/03/2018 19:00:00 1,086 217 
27/03/2019 20:00:00 0,776 180 27/03/2018 21:00:00 1,086 28 
27/03/2019 22:00:00 0,31 314 27/03/2018 23:00:00 0,466 93 
28/03/2019 00:00:00 1,241 356 28/03/2018 01:00:00 0,155 77 
28/03/2019 02:00:00 0,31 328 28/03/2018 03:00:00 0,621 341 
28/03/2019 04:00:00 0,776 136 28/03/2018 05:00:00 0,621 141 
28/03/2019 06:00:00 0,621 338 28/03/2018 08:00:00 0,621 237 





















28/03/2019 11:00:00 0,466 144 28/03/2018 12:00:00 5,431 1 
28/03/2019 13:00:00 4,345 6 28/03/2018 14:00:00 1,862 230 
28/03/2019 15:00:00 1,707 216 28/03/2018 16:00:00 0,931 161 
28/03/2019 17:00:00 2,793 231 28/03/2018 18:00:00 1,707 349 
28/03/2019 19:00:00 0,776 216 28/03/2018 20:00:00 1,086 223 
28/03/2019 21:00:00 1,397 231 28/03/2018 22:00:00 1,086 354 
28/03/2019 23:00:00 0,31 190 29/03/2018 01:00:00 0,931 147 
29/03/2019 02:00:00 0,621 49 29/03/2018 03:00:00 0,466 262 
29/03/2019 04:00:00 0,155 107 29/03/2018 05:00:00 0,466 172 
29/03/2019 06:00:00 0,155 70 29/03/2018 07:00:00 0,466 222 
29/03/2019 08:00:00 1,707 90 29/03/2018 09:00:00 0,466 49 
29/03/2019 10:00:00 2,017 268 29/03/2018 11:00:00 2,173 359 
29/03/2019 12:00:00 2,483 347 29/03/2018 13:00:00 2,328 21 
29/03/2019 14:00:00 6,363 247 29/03/2018 15:00:00 4,035 275 
29/03/2019 16:00:00 0,31 95 29/03/2018 17:00:00 1,552 165 
29/03/2019 18:00:00 2,328 354 29/03/2018 19:00:00 0,621 285 
29/03/2019 20:00:00 0,155 94 29/03/2018 21:00:00 1,552 0 
29/03/2019 22:00:00 0,155 135 29/03/2018 23:00:00 0,466 315 
30/03/2019 00:00:00 0,466 356 30/03/2018 02:00:00 0,621 144 
30/03/2019 03:00:00 0,931 275 30/03/2018 04:00:00 0,155 176 
30/03/2019 05:00:00 0,31 256 30/03/2018 06:00:00 0,155 226 
30/03/2019 07:00:00 0,931 130 30/03/2018 08:00:00 0,621 39 
30/03/2019 09:00:00 0,466 45 30/03/2018 10:00:00 2,638 22 
30/03/2019 11:00:00 3,414 98 30/03/2018 12:00:00 0,466 237 
30/03/2019 13:00:00 5,587 131 30/03/2018 14:00:00 3,259 66 
30/03/2019 15:00:00 2,017 246 30/03/2018 16:00:00 2,328 263 
30/03/2019 17:00:00 3,724 289 30/03/2018 19:00:00 0,155 46 
30/03/2019 20:00:00 0,466 260 30/03/2018 22:00:00 0,155 201 
30/03/2019 23:00:00 1,862 342 31/03/2018 00:00:00 2,328 327 
31/03/2019 01:00:00 0,931 7 31/03/2018 02:00:00 1,086 341 
31/03/2019 03:00:00 0,931 51 31/03/2018 04:00:00 1,241 339 
31/03/2019 05:00:00 1,241 346 31/03/2018 06:00:00 0,466 311 
31/03/2019 07:00:00 0,776 347 31/03/2018 08:00:00 1,862 40 
31/03/2019 09:00:00 1,552 142 31/03/2018 10:00:00 2,017 185 
31/03/2019 11:00:00 2,173 179 31/03/2018 12:00:00 0,31 167 





















31/03/2019 15:00:00 0,776 183 31/03/2018 16:00:00 0,776 82 
31/03/2019 17:00:00 2,328 338 31/03/2018 18:00:00 0,931 329 
31/03/2019 19:00:00 0,466 32 31/03/2018 20:00:00 0,155 211 
31/03/2019 21:00:00 0,931 12 31/03/2018 22:00:00 1,397 19 
31/03/2019 23:00:00 1,397 233 01/04/2018 00:00:00 1,862 18 
01/04/2019 01:00:00 0,931 330 01/04/2018 02:00:00 0,31 216 
01/04/2019 03:00:00 0,31 47 01/04/2018 04:00:00 0,466 267 
01/04/2019 05:00:00 0,466 110 01/04/2018 06:00:00 1,552 123 
01/04/2019 07:00:00 0,155 55 01/04/2018 08:00:00 0,931 236 
01/04/2019 09:00:00 6,518 2 01/04/2018 10:00:00 5,121 356 
01/04/2019 11:00:00 1,397 43 01/04/2018 12:00:00 2,949 62 
01/04/2019 13:00:00 4,811 9 01/04/2018 14:00:00 5,587 47 
01/04/2019 15:00:00 3,88 355 01/04/2018 16:00:00 1,241 10 
01/04/2019 17:00:00 1,241 224 01/04/2018 18:00:00 2,793 350 
01/04/2019 19:00:00 0,776 303 01/04/2018 20:00:00 1,086 227 
01/04/2019 21:00:00 1,241 329 01/04/2018 22:00:00 0,621 100 
01/04/2019 23:00:00 1,397 311 02/04/2018 00:00:00 0,931 118 
02/04/2019 01:00:00 1,397 351 02/04/2018 02:00:00 0,776 227 
02/04/2019 03:00:00 0,466 245 02/04/2018 04:00:00 0,31 113 
02/04/2019 05:00:00 0,621 232 02/04/2018 06:00:00 0,31 195 
02/04/2019 07:00:00 0,776 140 02/04/2018 08:00:00 1,707 161 
02/04/2019 09:00:00 7,759 3 02/04/2018 10:00:00 1,241 16 
02/04/2019 11:00:00 4,035 4 02/04/2018 12:00:00 5,897 11 
02/04/2019 13:00:00 4,966 23 02/04/2018 14:00:00 4,656 36 
02/04/2019 15:00:00 3,88 6 02/04/2018 16:00:00 3,569 19 
02/04/2019 17:00:00 1,707 349 02/04/2018 18:00:00 3,724 9 
02/04/2019 19:00:00 2,793 13 02/04/2018 20:00:00 1,086 86 
02/04/2019 21:00:00 2,483 138 02/04/2018 22:00:00 1,086 183 
02/04/2019 23:00:00 0,466 151 03/04/2018 01:00:00 0,776 132 
03/04/2019 02:00:00 0,621 137 03/04/2018 03:00:00 2,638 165 
03/04/2019 04:00:00 0,31 216 03/04/2018 05:00:00 1,862 161 
03/04/2019 06:00:00 0,31 178 03/04/2018 07:00:00 0,931 231 
03/04/2019 08:00:00 0,621 48 03/04/2018 09:00:00 2,328 10 
03/04/2019 10:00:00 1,241 171 03/04/2018 11:00:00 1,086 32 
03/04/2019 12:00:00 3,104 121 03/04/2018 13:00:00 4,5 7 





















03/04/2019 16:00:00 2,483 313 03/04/2018 17:00:00 3,88 3 
03/04/2019 18:00:00 0,31 152 03/04/2018 19:00:00 0,931 131 
03/04/2019 20:00:00 1,241 280 03/04/2018 21:00:00 0,776 230 
03/04/2019 22:00:00 1,707 326 03/04/2018 23:00:00 0,931 140 
04/04/2019 00:00:00 0,776 151 04/04/2018 01:00:00 1,086 151 
04/04/2019 02:00:00 0,466 177 04/04/2018 03:00:00 0,776 357 
04/04/2019 04:00:00 1,552 167 04/04/2018 05:00:00 0,776 189 
04/04/2019 06:00:00 2,017 122 04/04/2018 07:00:00 0,621 26 
04/04/2019 08:00:00 0,931 144 04/04/2018 09:00:00 0,931 244 
04/04/2019 10:00:00 4,656 353 04/04/2018 11:00:00 2,328 53 
04/04/2019 12:00:00 3,414 116 04/04/2018 13:00:00 3,259 104 
04/04/2019 14:00:00 2,793 21 04/04/2018 15:00:00 5,897 357 
04/04/2019 16:00:00 1,862 68 04/04/2018 17:00:00 0,931 139 
04/04/2019 18:00:00 1,862 141 04/04/2018 19:00:00 0,31 46 
04/04/2019 20:00:00 0,931 146 04/04/2018 21:00:00 0,776 179 
04/04/2019 22:00:00 1,397 181 04/04/2018 23:00:00 1,086 219 
05/04/2019 00:00:00 0,466 6 05/04/2018 01:00:00 1,862 219 
05/04/2019 02:00:00 1,552 170 05/04/2018 03:00:00 3,104 141 
05/04/2019 04:00:00 1,086 13 05/04/2018 05:00:00 1,241 248 
05/04/2019 06:00:00 1,241 218 05/04/2018 07:00:00 1,086 109 
05/04/2019 08:00:00 4,19 0 05/04/2018 09:00:00 3,724 1 
05/04/2019 10:00:00 2,949 25 05/04/2018 11:00:00 3,104 356 
05/04/2019 12:00:00 6,983 3 05/04/2018 13:00:00 9,777 2 
05/04/2019 14:00:00 4,345 6 05/04/2018 15:00:00 2,328 75 
05/04/2019 16:00:00 1,086 87 05/04/2018 17:00:00 0,931 309 
05/04/2019 18:00:00 1,707 42 05/04/2018 19:00:00 1,241 127 
05/04/2019 20:00:00 5,276 75 05/04/2018 21:00:00 2,483 125 
05/04/2019 22:00:00 2,793 292 05/04/2018 23:00:00 2,483 267 
06/04/2019 00:00:00 2,173 124 06/04/2018 01:00:00 2,638 351 
06/04/2019 02:00:00 0,931 285 06/04/2018 03:00:00 2,328 17 
06/04/2019 04:00:00 0,155 58 06/04/2018 05:00:00 0,466 140 
06/04/2019 06:00:00 1,241 226 06/04/2018 07:00:00 1,086 177 
06/04/2019 08:00:00 0,931 4 06/04/2018 09:00:00 4,966 28 
06/04/2019 10:00:00 2,638 343 06/04/2018 11:00:00 5,121 6 
06/04/2019 12:00:00 4,656 15 06/04/2018 13:00:00 4,345 353 





















06/04/2019 16:00:00 4,345 31 06/04/2018 17:00:00 0,621 263 
06/04/2019 18:00:00 0,776 255 06/04/2018 19:00:00 1,397 359 
06/04/2019 20:00:00 0,621 16 06/04/2018 21:00:00 0,776 205 
06/04/2019 22:00:00 0,155 254 06/04/2018 23:00:00 1,397 211 
07/04/2019 00:00:00 0,466 205 07/04/2018 01:00:00 0,621 2 
07/04/2019 02:00:00 0,776 192 07/04/2018 03:00:00 0,776 7 
07/04/2019 04:00:00 1,552 128 07/04/2018 05:00:00 0,776 183 
07/04/2019 06:00:00 0,621 21 07/04/2018 07:00:00 1,397 132 
07/04/2019 08:00:00 2,483 96 07/04/2018 09:00:00 4,345 13 
07/04/2019 10:00:00 2,173 337 07/04/2018 11:00:00 2,638 67 
07/04/2019 12:00:00 5,897 359 07/04/2018 13:00:00 5,121 319 
07/04/2019 14:00:00 2,949 322 07/04/2018 15:00:00 1,086 331 
07/04/2019 16:00:00 1,552 335 07/04/2018 17:00:00 4,5 252 
07/04/2019 18:00:00 1,862 5 07/04/2018 19:00:00 0,931 19 
07/04/2019 20:00:00 2,173 120 07/04/2018 21:00:00 1,552 25 
07/04/2019 22:00:00 0,466 325 07/04/2018 23:00:00 0,776 336 
08/04/2019 00:00:00 0,466 285 08/04/2018 01:00:00 1,707 333 
08/04/2019 02:00:00 0,621 359 08/04/2018 03:00:00 0,776 96 
08/04/2019 04:00:00 1,086 356 08/04/2018 05:00:00 0,466 261 
08/04/2019 06:00:00 0,31 204 08/04/2018 07:00:00 2,173 5 
08/04/2019 08:00:00 1,397 6 08/04/2018 09:00:00 2,949 338 
08/04/2019 10:00:00 2,793 9 08/04/2018 11:00:00 3,414 117 
08/04/2019 12:00:00 1,241 79 08/04/2018 13:00:00 4,5 277 
08/04/2019 14:00:00 4,345 325 08/04/2018 15:00:00 1,552 273 
08/04/2019 16:00:00 3,259 12 08/04/2018 17:00:00 0,776 299 
08/04/2019 18:00:00 1,086 1 08/04/2018 19:00:00 0,621 207 
08/04/2019 20:00:00 0,776 283 08/04/2018 21:00:00 0,31 89 
08/04/2019 22:00:00 0,31 50 08/04/2018 23:00:00 0,31 133 
09/04/2019 00:00:00 0,31 222 09/04/2018 01:00:00 0,931 347 
09/04/2019 02:00:00 1,086 333 09/04/2018 03:00:00 0,466 61 
09/04/2019 04:00:00 1,552 3 09/04/2018 05:00:00 0,466 338 
09/04/2019 06:00:00 1,707 9 09/04/2018 07:00:00 1,552 317 
09/04/2019 08:00:00 2,173 19 09/04/2018 09:00:00 0,931 137 
09/04/2019 10:00:00 2,328 143 09/04/2018 11:00:00 2,017 176 
09/04/2019 12:00:00 1,552 278 09/04/2018 13:00:00 0,931 211 





















09/04/2019 16:00:00 3,88 318 09/04/2018 17:00:00 4,966 339 
09/04/2019 18:00:00 2,017 19 09/04/2018 19:00:00 1,862 351 
09/04/2019 20:00:00 0,621 84 09/04/2018 21:00:00 1,086 11 
09/04/2019 22:00:00 0,776 144 09/04/2018 23:00:00 0,31 204 
10/04/2019 00:00:00 0,621 186 10/04/2018 01:00:00 0,31 180 
10/04/2019 02:00:00 0,621 291 10/04/2018 03:00:00 1,241 73 
10/04/2019 04:00:00 0,776 88 10/04/2018 05:00:00 0,466 100 
10/04/2019 06:00:00 0,466 204 10/04/2018 07:00:00 1,862 109 
10/04/2019 08:00:00 0,31 112 10/04/2018 09:00:00 2,483 18 
10/04/2019 10:00:00 2,638 87 10/04/2018 11:00:00 3,724 14 
10/04/2019 12:00:00 8,69 341 10/04/2018 13:00:00 3,104 40 
10/04/2019 14:00:00 4,035 36 10/04/2018 15:00:00 1,862 256 
10/04/2019 16:00:00 4,035 341 10/04/2018 17:00:00 1,086 19 
10/04/2019 18:00:00 1,241 283 10/04/2018 19:00:00 1,552 100 
10/04/2019 20:00:00 0,621 353 10/04/2018 21:00:00 0,466 138 
10/04/2019 22:00:00 0,621 199 10/04/2018 23:00:00 0,776 182 
11/04/2019 00:00:00 0,776 160 11/04/2018 01:00:00 0,31 236 
11/04/2019 03:00:00 0,466 201 11/04/2018 04:00:00 1,086 177 
11/04/2019 05:00:00 0,621 251 11/04/2018 07:00:00 1,086 129 
11/04/2019 08:00:00 1,552 5 11/04/2018 09:00:00 2,017 115 
11/04/2019 10:00:00 3,414 9 11/04/2018 11:00:00 2,949 336 
11/04/2019 12:00:00 4,811 10 11/04/2018 13:00:00 5,121 25 
11/04/2019 14:00:00 6,207 13 11/04/2018 15:00:00 7,604 322 
11/04/2019 16:00:00 3,569 261 11/04/2018 17:00:00 4,19 10 
11/04/2019 18:00:00 1,397 336 11/04/2018 19:00:00 2,328 295 
11/04/2019 20:00:00 1,397 344 11/04/2018 21:00:00 0,776 155 
11/04/2019 22:00:00 1,862 161 11/04/2018 23:00:00 2,328 128 
12/04/2019 00:00:00 0,31 116 12/04/2018 01:00:00 0,776 148 
12/04/2019 02:00:00 0,31 113 12/04/2018 03:00:00 0,931 171 
12/04/2019 04:00:00 0,776 154 12/04/2018 05:00:00 0,466 180 
12/04/2019 06:00:00 1,397 54 12/04/2018 07:00:00 0,621 214 
12/04/2019 08:00:00 0,621 111 12/04/2018 09:00:00 1,086 137 
12/04/2019 10:00:00 1,086 209 12/04/2018 11:00:00 7,138 4 
12/04/2019 12:00:00 5,276 11 12/04/2018 13:00:00 1,552 73 
12/04/2019 14:00:00 4,811 357 12/04/2018 15:00:00 3,88 359 





















12/04/2019 18:00:00 2,638 351 12/04/2018 19:00:00 0,621 320 
12/04/2019 20:00:00 2,328 346 12/04/2018 21:00:00 2,017 349 
12/04/2019 22:00:00 1,552 31 13/04/2018 00:00:00 1,086 11 
13/04/2019 01:00:00 5,742 332 13/04/2018 02:00:00 0,466 230 
13/04/2019 03:00:00 0,776 182 13/04/2018 04:00:00 0,776 199 
13/04/2019 05:00:00 1,552 174 13/04/2018 06:00:00 1,862 167 
13/04/2019 07:00:00 2,017 236 13/04/2018 08:00:00 3,569 0 
13/04/2019 09:00:00 7,449 2 13/04/2018 10:00:00 1,862 356 
13/04/2019 11:00:00 8,225 7 13/04/2018 12:00:00 8,846 12 
13/04/2019 13:00:00 7,759 9 13/04/2018 14:00:00 2,483 352 
13/04/2019 15:00:00 5,742 2 13/04/2018 16:00:00 3,724 358 
13/04/2019 17:00:00 2,328 277 13/04/2018 18:00:00 1,086 279 
13/04/2019 19:00:00 1,552 41 13/04/2018 20:00:00 0,31 337 
13/04/2019 21:00:00 0,466 25 13/04/2018 22:00:00 2,173 326 
13/04/2019 23:00:00 0,776 202 14/04/2018 00:00:00 0,621 200 
14/04/2019 01:00:00 2,949 115 14/04/2018 02:00:00 0,31 266 
14/04/2019 03:00:00 0,466 270 14/04/2018 04:00:00 0,931 191 
14/04/2019 05:00:00 0,776 190 14/04/2018 06:00:00 0,621 234 
14/04/2019 07:00:00 2,483 138 14/04/2018 08:00:00 4,811 359 
14/04/2019 09:00:00 4,656 346 14/04/2018 10:00:00 1,397 12 
14/04/2019 11:00:00 3,259 336 14/04/2018 12:00:00 1,241 324 
14/04/2019 13:00:00 4,966 9 14/04/2018 14:00:00 4,811 346 
14/04/2019 15:00:00 3,414 49 14/04/2018 16:00:00 1,397 39 
14/04/2019 17:00:00 1,397 40 14/04/2018 18:00:00 0,621 299 
14/04/2019 19:00:00 3,569 254 14/04/2018 20:00:00 0,621 211 
14/04/2019 21:00:00 1,241 137 14/04/2018 22:00:00 0,31 240 
14/04/2019 23:00:00 0,466 164 15/04/2018 00:00:00 1,086 283 
15/04/2019 01:00:00 0,931 234 15/04/2018 02:00:00 0,621 142 
15/04/2019 03:00:00 1,552 84 15/04/2018 04:00:00 1,707 158 
15/04/2019 05:00:00 1,862 261 15/04/2018 06:00:00 0,776 255 
15/04/2019 07:00:00 0,776 207 15/04/2018 08:00:00 1,241 322 
15/04/2019 09:00:00 5,276 45 15/04/2018 10:00:00 3,724 359 
15/04/2019 11:00:00 3,569 22 15/04/2018 12:00:00 4,966 51 
15/04/2019 13:00:00 4,035 73 15/04/2018 14:00:00 9,001 3 
15/04/2019 15:00:00 7,294 19 15/04/2018 16:00:00 9,001 2 





















15/04/2019 19:00:00 3,104 306 15/04/2018 20:00:00 2,173 346 
15/04/2019 21:00:00 3,88 73 15/04/2018 22:00:00 0,621 210 
15/04/2019 23:00:00 1,862 169 16/04/2018 00:00:00 1,086 98 
16/04/2019 01:00:00 0,466 84 16/04/2018 02:00:00 0,931 92 
16/04/2019 03:00:00 0,31 327 16/04/2018 04:00:00 0,931 147 
16/04/2019 05:00:00 1,086 175 16/04/2018 06:00:00 0,155 170 
16/04/2019 07:00:00 0,155 143 16/04/2018 08:00:00 1,397 359 
16/04/2019 09:00:00 4,966 40 16/04/2018 10:00:00 1,241 31 
16/04/2019 11:00:00 8,07 17 16/04/2018 12:00:00 1,241 140 
16/04/2019 13:00:00 2,638 31 16/04/2018 14:00:00 6,207 40 
16/04/2019 15:00:00 6,828 345 16/04/2018 16:00:00 4,19 7 
16/04/2019 17:00:00 2,328 327 16/04/2018 18:00:00 0,621 195 
16/04/2019 19:00:00 1,862 325 16/04/2018 20:00:00 0,31 235 
16/04/2019 21:00:00 1,397 237 16/04/2018 22:00:00 0,31 1 
16/04/2019 23:00:00 0,776 231 17/04/2018 00:00:00 0,931 140 
17/04/2019 01:00:00 0,776 158 17/04/2018 02:00:00 0,155 241 
17/04/2019 03:00:00 0,466 202 17/04/2018 04:00:00 0,466 137 
17/04/2019 05:00:00 0,466 332 17/04/2018 06:00:00 1,086 100 
17/04/2019 07:00:00 3,414 121 17/04/2018 08:00:00 1,552 37 
17/04/2019 09:00:00 1,552 60 17/04/2018 10:00:00 2,638 4 
17/04/2019 11:00:00 6,673 31 17/04/2018 12:00:00 5,431 33 
17/04/2019 13:00:00 5,897 356 17/04/2018 14:00:00 6,673 84 
17/04/2019 15:00:00 6,207 325 17/04/2018 16:00:00 1,086 30 
17/04/2019 17:00:00 4,19 294 17/04/2018 18:00:00 1,707 253 
17/04/2019 19:00:00 0,776 348 17/04/2018 20:00:00 0,155 307 
17/04/2019 21:00:00 0,621 192 17/04/2018 23:00:00 0,776 197 
18/04/2019 00:00:00 0,931 340 18/04/2018 01:00:00 0,466 163 
18/04/2019 02:00:00 0,155 184 18/04/2018 03:00:00 1,086 173 
18/04/2019 04:00:00 2,017 109 18/04/2018 05:00:00 0,155 226 
18/04/2019 06:00:00 1,241 332 18/04/2018 07:00:00 1,241 116 
18/04/2019 08:00:00 0,931 326 18/04/2018 09:00:00 0,621 53 
18/04/2019 10:00:00 5,431 349 18/04/2018 11:00:00 3,259 35 
18/04/2019 12:00:00 4,656 33 18/04/2018 13:00:00 4,19 6 
18/04/2019 14:00:00 6,518 347 18/04/2018 15:00:00 6,052 295 
18/04/2019 16:00:00 5,121 245 18/04/2018 17:00:00 1,552 244 





















18/04/2019 20:00:00 1,707 330 18/04/2018 21:00:00 0,931 11 
18/04/2019 22:00:00 0,466 256 19/04/2018 00:00:00 0,621 328 
19/04/2019 01:00:00 0,466 82 19/04/2018 02:00:00 0,155 175 
19/04/2019 03:00:00 0,466 206 19/04/2018 04:00:00 1,241 158 
19/04/2019 05:00:00 0,155 286 19/04/2018 06:00:00 0,155 224 
19/04/2019 07:00:00 0,31 87 19/04/2018 08:00:00 0,466 35 
19/04/2019 09:00:00 0,621 48 19/04/2018 10:00:00 1,552 292 
19/04/2019 11:00:00 1,707 276 19/04/2018 12:00:00 4,5 312 
19/04/2019 13:00:00 2,793 277 19/04/2018 14:00:00 6,052 247 
19/04/2019 15:00:00 5,587 257 19/04/2018 16:00:00 1,397 290 
19/04/2019 17:00:00 3,104 295 19/04/2018 18:00:00 2,793 302 
19/04/2019 19:00:00 1,086 272 19/04/2018 20:00:00 0,621 5 
19/04/2019 21:00:00 3,569 325 19/04/2018 22:00:00 1,552 254 
19/04/2019 23:00:00 2,173 357 20/04/2018 00:00:00 1,241 73 
20/04/2019 01:00:00 0,31 37 20/04/2018 02:00:00 0,466 98 
20/04/2019 03:00:00 0,466 24 20/04/2018 04:00:00 0,776 356 
20/04/2019 05:00:00 0,621 31 20/04/2018 06:00:00 0,931 351 
20/04/2019 07:00:00 1,862 340 20/04/2018 08:00:00 0,31 325 
20/04/2019 09:00:00 0,155 84 20/04/2018 10:00:00 0,621 23 
20/04/2019 11:00:00 2,638 351 20/04/2018 12:00:00 0,931 43 
20/04/2019 13:00:00 2,949 235 20/04/2018 14:00:00 2,793 283 
20/04/2019 15:00:00 3,569 277 20/04/2018 16:00:00 0,31 117 
20/04/2019 17:00:00 1,707 345 20/04/2018 18:00:00 0,621 180 
20/04/2019 20:00:00 3,414 352 20/04/2018 21:00:00 1,241 3 
20/04/2019 22:00:00 1,707 206 21/04/2018 00:00:00 0,466 76 
21/04/2019 01:00:00 0,31 179 21/04/2018 02:00:00 0,31 204 
21/04/2019 03:00:00 0,31 334 21/04/2018 04:00:00 1,397 319 
21/04/2019 05:00:00 0,155 137 21/04/2018 06:00:00 0,31 135 
21/04/2019 08:00:00 0,621 152 21/04/2018 09:00:00 0,776 205 
21/04/2019 10:00:00 4,035 343 21/04/2018 11:00:00 1,086 6 
21/04/2019 12:00:00 3,414 14 21/04/2018 13:00:00 1,086 170 
21/04/2019 14:00:00 2,017 45 21/04/2018 15:00:00 7,294 255 
21/04/2019 16:00:00 4,966 277 21/04/2018 17:00:00 5,276 256 
21/04/2019 18:00:00 1,241 92 21/04/2018 19:00:00 0,931 267 
21/04/2019 20:00:00 2,328 333 21/04/2018 21:00:00 3,88 296 





















22/04/2019 00:00:00 1,397 338 22/04/2018 01:00:00 1,552 329 
22/04/2019 02:00:00 0,155 335 22/04/2018 03:00:00 0,931 80 
22/04/2019 04:00:00 0,776 168 22/04/2018 05:00:00 1,086 216 
22/04/2019 06:00:00 0,931 80 22/04/2018 07:00:00 0,155 184 
22/04/2019 08:00:00 0,466 306 22/04/2018 10:00:00 3,104 18 
22/04/2019 11:00:00 4,811 341 22/04/2018 12:00:00 6,052 357 
22/04/2019 13:00:00 5,431 348 22/04/2018 14:00:00 3,724 350 
22/04/2019 15:00:00 8,38 359 22/04/2018 16:00:00 7,138 14 
22/04/2019 17:00:00 3,569 359 22/04/2018 18:00:00 0,31 10 
22/04/2019 19:00:00 2,173 323 22/04/2018 20:00:00 2,949 7 
22/04/2019 21:00:00 1,707 132 22/04/2018 22:00:00 0,621 244 
22/04/2019 23:00:00 0,776 246 23/04/2018 00:00:00 0,621 294 
23/04/2019 01:00:00 0,31 193 23/04/2018 02:00:00 0,931 148 
23/04/2019 03:00:00 0,155 199 23/04/2018 04:00:00 0,931 344 
23/04/2019 05:00:00 1,552 329 23/04/2018 06:00:00 0,466 273 
23/04/2019 07:00:00 0,776 132 23/04/2018 08:00:00 2,017 14 
23/04/2019 09:00:00 1,707 26 23/04/2018 10:00:00 2,793 10 
23/04/2019 11:00:00 6,052 19 23/04/2018 12:00:00 10,708 343 
23/04/2019 13:00:00 8,07 30 23/04/2018 14:00:00 7,138 19 
23/04/2019 15:00:00 6,828 18 23/04/2018 16:00:00 2,173 270 
23/04/2019 17:00:00 1,862 357 23/04/2018 18:00:00 0,621 49 
23/04/2019 19:00:00 1,086 358 23/04/2018 20:00:00 0,776 124 
23/04/2019 21:00:00 1,241 340 23/04/2018 22:00:00 1,707 171 
23/04/2019 23:00:00 1,086 97 24/04/2018 00:00:00 1,241 119 
24/04/2019 01:00:00 1,707 162 24/04/2018 02:00:00 0,31 132 
24/04/2019 03:00:00 0,776 170 24/04/2018 04:00:00 0,776 165 
24/04/2019 05:00:00 0,155 194 24/04/2018 06:00:00 0,466 137 
24/04/2019 07:00:00 0,931 9 24/04/2018 08:00:00 0,466 70 
24/04/2019 09:00:00 3,569 100 24/04/2018 10:00:00 3,414 327 
24/04/2019 11:00:00 8,535 352 24/04/2018 12:00:00 6,518 26 
24/04/2019 13:00:00 2,638 1 24/04/2018 14:00:00 6,983 353 
24/04/2019 15:00:00 2,949 358 24/04/2018 16:00:00 2,638 7 
24/04/2019 17:00:00 1,241 231 24/04/2018 18:00:00 2,949 252 
24/04/2019 19:00:00 2,949 278 24/04/2018 20:00:00 0,931 284 
24/04/2019 21:00:00 1,862 33 24/04/2018 22:00:00 0,621 23 





















25/04/2019 05:00:00 0,31 94 25/04/2018 06:00:00 0,776 344 
25/04/2019 07:00:00 0,621 45 25/04/2018 08:00:00 0,31 13 
25/04/2019 09:00:00 0,31 172 25/04/2018 10:00:00 2,328 121 
25/04/2019 11:00:00 1,552 257 25/04/2018 12:00:00 3,88 89 
25/04/2019 13:00:00 0,931 342 25/04/2018 14:00:00 1,397 350 
25/04/2019 15:00:00 2,017 333 25/04/2018 16:00:00 2,173 147 
25/04/2019 17:00:00 1,862 129 25/04/2018 18:00:00 0,776 249 
25/04/2019 19:00:00 0,776 143 25/04/2018 20:00:00 1,397 240 
25/04/2019 21:00:00 0,621 219 25/04/2018 22:00:00 0,776 208 
25/04/2019 23:00:00 0,31 202 26/04/2018 00:00:00 2,017 101 
26/04/2019 01:00:00 1,552 265 26/04/2018 02:00:00 0,621 201 
26/04/2019 03:00:00 0,621 190 26/04/2018 04:00:00 0,31 100 
26/04/2019 05:00:00 0,31 179 26/04/2018 06:00:00 0,155 203 
26/04/2019 07:00:00 1,086 351 26/04/2018 08:00:00 0,31 341 
26/04/2019 09:00:00 1,862 336 26/04/2018 10:00:00 1,707 144 
26/04/2019 11:00:00 2,483 10 26/04/2018 12:00:00 2,328 175 
26/04/2019 13:00:00 0,621 127 26/04/2018 14:00:00 1,241 132 
26/04/2019 15:00:00 2,173 50 26/04/2018 16:00:00 0,155 292 
26/04/2019 17:00:00 0,466 65 26/04/2018 18:00:00 3,88 258 
26/04/2019 19:00:00 2,483 343 26/04/2018 20:00:00 1,862 247 
26/04/2019 21:00:00 0,621 86 26/04/2018 22:00:00 1,707 240 
26/04/2019 23:00:00 1,086 209 27/04/2018 00:00:00 0,776 281 
27/04/2019 01:00:00 0,776 157 27/04/2018 02:00:00 0,466 239 
27/04/2019 03:00:00 0,31 127 27/04/2018 04:00:00 0,776 130 
27/04/2019 05:00:00 0,466 348 27/04/2018 07:00:00 0,776 166 
27/04/2019 08:00:00 0,621 141 27/04/2018 09:00:00 0,466 271 
27/04/2019 10:00:00 1,397 344 27/04/2018 11:00:00 4,345 87 
27/04/2019 12:00:00 3,724 9 27/04/2018 13:00:00 5,276 3 
27/04/2019 14:00:00 3,724 355 27/04/2018 15:00:00 2,793 18 
27/04/2019 16:00:00 2,328 68 27/04/2018 17:00:00 2,328 83 
27/04/2019 18:00:00 0,621 93 27/04/2018 19:00:00 0,931 333 
27/04/2019 20:00:00 0,31 213 27/04/2018 21:00:00 0,931 267 
27/04/2019 22:00:00 1,241 151 27/04/2018 23:00:00 0,931 137 
28/04/2019 00:00:00 1,241 192 28/04/2018 01:00:00 0,776 174 
28/04/2019 02:00:00 0,466 162 28/04/2018 03:00:00 3,569 332 































28/04/2019 06:00:00 0,155 32 28/04/2018 07:00:00 0,776 326 
28/04/2019 08:00:00 2,017 1 28/04/2018 09:00:00 3,259 351 
28/04/2019 10:00:00 4,345 25 28/04/2018 11:00:00 6,052 333 
28/04/2019 12:00:00 7,449 330 28/04/2018 13:00:00 7,449 14 
28/04/2019 14:00:00 6,983 355 28/04/2018 15:00:00 1,862 30 
28/04/2019 16:00:00 3,724 7 28/04/2018 17:00:00 1,707 351 
28/04/2019 18:00:00 4,035 14 28/04/2018 19:00:00 1,862 0 
28/04/2019 20:00:00 1,707 174 28/04/2018 21:00:00 0,776 57 
28/04/2019 22:00:00 0,776 192 28/04/2018 23:00:00 2,328 323 
29/04/2019 00:00:00 3,569 87 29/04/2018 01:00:00 0,31 247 
29/04/2019 02:00:00 0,31 175 29/04/2018 03:00:00 0,466 300 
29/04/2019 05:00:00 0,621 344 29/04/2018 06:00:00 0,155 221 
29/04/2019 07:00:00 0,155 158 29/04/2018 08:00:00 0,776 112 
29/04/2019 09:00:00 2,173 338 29/04/2018 10:00:00 0,776 14 
29/04/2019 11:00:00 2,173 322 29/04/2018 12:00:00 4,811 353 
29/04/2019 13:00:00 1,552 18 29/04/2018 14:00:00 6,673 336 
29/04/2019 15:00:00 3,569 357 29/04/2018 16:00:00 4,5 322 
29/04/2019 17:00:00 0,931 0 29/04/2018 18:00:00 2,017 221 
29/04/2019 19:00:00 0,155 98 29/04/2018 20:00:00 2,793 292 
29/04/2019 21:00:00 1,086 169 29/04/2018 22:00:00 0,466 259 
29/04/2019 23:00:00 0,31 112 30/04/2018 00:00:00 0,931 152 
30/04/2019 01:00:00 0,931 217 30/04/2018 02:00:00 0,621 206 
30/04/2019 03:00:00 0,776 17 30/04/2018 04:00:00 0,466 230 
30/04/2019 05:00:00 0,466 328 30/04/2018 06:00:00 0,776 15 
30/04/2019 07:00:00 0,621 295 30/04/2018 08:00:00 0,776 82 
30/04/2019 09:00:00 4,035 41 30/04/2018 10:00:00 4,811 27 
30/04/2019 11:00:00 5,121 13 30/04/2018 12:00:00 4,656 17 
30/04/2019 13:00:00 1,862 3 30/04/2018 14:00:00 4,966 37 
30/04/2019 15:00:00 4,19 359 30/04/2018 16:00:00 3,259 26 
30/04/2019 17:00:00 1,707 305 30/04/2018 18:00:00 2,017 283 
30/04/2019 19:00:00 1,552 257 30/04/2018 20:00:00 1,862 0 
30/04/2019 21:00:00 0,31 201 30/04/2018 22:00:00 1,241 321 
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ANEXO 12: PLANOS DEL SISTEMA HIBRIDO Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
SECUNDARIA 
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